Municipio de Valpacos

EDITAL

“CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANQ?”

DANDO CUMPRIMENTO AQ DISPOSTO NO N.° 1, DO ARTIGO 17.° DO DECRETO-LEI N.° 306/2007 DE 27 DE
AGOSTO, APRESENTA-SE O RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS DURANTE 0 4.° TRIMESTRE DE 2013, NAS
ANALISES REALIZADAS A AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUIDA PELA CAMARA

MUNICIPAL DE VALPACOS.
Analises Valor
Parimetros Unidades - . 2 v 5 Cumprimento
Previstas Realizadas (%) Minimo Maximo VP i
Legislagao (%)
CONTROLO ROTINA 1
Cloro Residual Disponivel mg CI2/L 133 100 0,10 0,99 — .
Bactérias Coliformes ufc/100 ml 133 100 0 29 0 83,46 a)
Escherichia coli (E. coli) ufc/100 ml 133 100 0 5 0 96,24 a)
CONTROLO ROTINA 2
Amonio mg/L NH4 43 100 <0,05 <0,05 0,50 100
N° de colénias 22°C ufe/ml 43 100 0 289 AeDLAliorl R
anorinal
N°® de coldniasa 37°C ufc/ml 43 100 0 140 Se‘:ﬂil:g:fao o
Condutividade uS/Cma 20.°C 43 100 <45 451 2500 100
Cor mg/L PiCo 43 100 <3 21 20 97,68 b)
pH Escala Sorensen 43 100 4.5 7,6 6,5-90 32,56 ¢)
Manganés pg /L Mn 43 100 <2,0 420 50 93,02 d)
Nitratos mg/L NO3 43 100 <30 2D 50 95,35 e)
Oxidabilidade mg 02/L 43 100 <1,0 3,6 5.0 100
Cheiro Factor de diluigdo 43 100 <l <1 30 100
Sabor Factor de diluigéo 43 97,68 <1 <1 3.0 100
Turvagio UNT 43 100 <10 46 40 97,68 f)
CONTROLO DE INSPECCAO
Aluminio png/L AL 7 100 <10 310 200 85,7 g)
Clostridium Perfringens ufe/ml 20 100 0 5 0 90 a)
Ferro ug /L Fe 5 100 <60 510 200 80 d)
Nitritos mg/L. NO2 1 100 <0,01 <0,01 0,5 100
Antiménio neg/L Sb 1 100 <4 <4 5,0 100
Arsénio pg/L As 5 100 <5 18 10 80 h)
Benzeno ug/L C6H6 1 100 <0,3 <0,3 1,0 100
Benzo(a)pireno pg/L C20H12 1 100 <0,005 <0,005 0,010 100
Boro mg/L B 1 100 <0,10 <0,10 1,0 100
Bromatos ug/L BrO3 2 100 <2.5 <8 10 100
Cadmio ng/L Cd 1 100 <10 <1,0 5,0 100
Calcio mg/L Ca 1 100 8,3 8,3 s i
Chumbo ug/L Pb 2 100 <7 8 25 100
Cianetos ng/L CN 1 100 <20 <20 50 100
Cobre mg/L Cu 1 100 8,1e-2 8,le-2 2.0 100
Crémio ug/L Cr 1 100 <5 <5 50 100
1,2 - dicloroetano ng/L 1 100 <0,9 <0,9 3.0 100
Dureza Total mg/L Ca CO3 1 100 332 332 S s
Enterococos ufe/100 ml 15 100 0 4 0 93,33 a)
Fluoretos mg/L F 1 100 <0,30 <0,30 1,5 100
Magnésio mg/L Mg 1 100 2,14 2,14 - —
Merctrio ug/L Hg 1 100 <0,5 <0.,5 1,0 100
Niquel pe/L Ni 2 100 <6 <6 20 100
HPA’s ng/L 1 100 <0,025 <0,025 0,10 100
Selénio pg/L Se 1 100 <6 <6 10 100
Cloretos mg/L Cl 1 100 25 25 250 100
Tetracloroetileno e :
<1,5 <

tricloroétileno gk : 100 ! 1,5 10 i




Andlises Valor
B cE Unidades Previstas Realizadas (%) Minimo Miximo VP Cu:.npriinento
Legislacdo (%)
THM’s ug/L 1 100 12 12 100 100
Sadio mg/L Na 1 100 24,7 247 200 100
Sulfatos mg/L SO4 1 100 <10 <10 250 100
Alacloro® ung/L 1 100 <0,08 <0,08 0,10 100
Linurdo* ug/L 1 100 <0,08 <0,08 0,10 100
a)  As situagdes de nio conformidade verificadas relativamente aos parimetros Bactérias coliformes, E. coli, Enterococos e Clostridium perfiringes tiveram
como principal causa a ineficicia do sistema de desinfecéio associado a dosagem inadequada de reagente, pelo'que foi corrigida a dosagem de reagente
aplicada no tratamento.
b) Contaminagdo pontual da origem de dgua. Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a satde.
¢)  Caracteristicas naturais (hidrogeologicas) da origem de gua. Nio foram tomadas medidas por no haver risco para a satide.
d) Ca'rgcterislicﬂs da qualidade da dgua bruta / Migracdo dos materiais de construgdo da rede predial. Ndo foram tomadas medidas por niio haver risco para a
saiide.
e) Contaminagio externa da origem de Agua. Nio foram tomadas medidas por nfo haver risco para a saide.
f)  Alteragio pontual da qualidade da agua bruta. Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco para a satide.
g)  Ndo foram identificadas. Ndo foram tomadas medidas porque as analises posteriores ndo confirmam o incumprimento.
h) _ Caracteristicas naturais (hidrogeologicas) da origem de dgua. Instalagio de sistema de tratamento.

* - de acordo com o n.° 2 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de Agosto, os
pesticidas a controlar pelas entidades gestoras no ano seguinte, sfo indicados pela Dire¢io
Geral de Agricultura ¢ Desenvolvimento Rural até 31 de Julho de cada ano numa
determinada Zona de Abastecimento, n.” 1 do artigo 12.* do referido decreto-lei.

1 - o niimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes do Decreto-Lei n.® 306/2007
de 27 de Agosto, sendo fixado em fun¢do da populagio e do volume de dgua fornecido em
cada Zona de Abastecimento. :

2 - todas as amostras sdo recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do Laboratoério
SUMA - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A., estando este devidamente
acreditado para realizar analises segundo os requisitos de qualidade do Decreto-Lei n.®

306/2007 de 27 de Agosto.

Cémara Municipal de Valpagos, aos doze dias do més de Fevereiro
de dois mil e catorze,

/é Presidente da Camara,

Amilcar Castro de Almeida




