Municipio de Valpacos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.® 4
%" A NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE AGORDELA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 2 verificacdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede pablica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade (ERSAR). DEZEMBRO
. %
Pardmetro (unidades) Valor P étrico (VP) Valores obtidos | N. Anslises |% Cumprimentodof M. wded e Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
iw“ cblifermu]"llm ml! 0,0 ] 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) —_ <0,10 0,1 — — 2 2 100%
Amanio (mg/L NH,] 05 0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100% |
Namero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal ND ND - — 1 1 100%
Ndmero de colénias a 37 #C (N/mi) Sem alteragio anormal ND ND - — 1 1 100%
Condutividade (uS/em a 208C) 2500,0 25 25 0 100% 1 1 100%
Nitratos” {mg/L NO) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Fu {Unidades pH) 265 e <9 5.9° 5.0 1 0% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 <1,0 <1,0 o 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigSo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacio [NTU) 4,0 1 1 1] 100% 1 1 100%
FErTIeTET) ‘I-'EI'- Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens [N/100ml) 0,0 0 0
Aummino (g/LAT) 200,0 o g
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (me/t NO,) 05 0 0
10,0 o] 0
10 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
Bromatos (ug/L Br0,) 10,0 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 50 o 0
Célcio (mg/L Ca) — - — 0 0
(Chumbo (pg/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio [pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/l) 3,0 a 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) = = — 0 0
E ocos [N/100 mi) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) T a 0
[ Magnésio (me/t Mg) - - = o o
|Mercirio (ug/L Hg) 1,0 0 0
20,0 Q 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 0
250,0 o] 0
Carbono Orgénico Total LC) Sem alteragdo anormal - -— — -
|Rad:o [Ba/L) 500,0 0 0
[Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bg/ L) 10 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno gggltl: 10,0 0 0
Tetracloroeteno(ug/L) ez, = = 0 0
ricloroeteno(ug/t) — — — 0 0
Hidrocarbanetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
Benzo(b}fluoranteno (pug/L) — - -— 0 0
|Benzo[k;ﬂuoranteno (ue/l) - — — a 0
Benzo(ghilperileno {ug/L) = -— - Q 0
Iindenol lﬂﬁ-ad!glmno{gg!-l - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmiofyg/L) - - - 0 0
Bromoférmio(pg/L) - - - 0 0
|Bromodici (ug/L) - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) ol - -— 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,5 - 0 0
Alacloro{pg/L) 0,1 - = 0 0
MCPA[pg/L) 0,1 = 2 0 0

de abastecimento.

>0 m]r;em de anélises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fung3o da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

-» Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saude publica.

Presidente da Camara,

N

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aos vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




T — CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n. 4
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE AGUA REVES E FONTE MERCE DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o D Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decrem-m 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 2 verificagdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede puiblica, através de andlises periédicas na tomeira do do o Prog| de C lo da Qualidade da Agua (PCQA} 01 QUTUBRO a 31
p do pela dad (ERSAR}. DEZEMBRO
- %
Pardmetro (unidades] e B L L e RNl s
Méximo 1t Ve Agendadas | Realizadas | pealiza
Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 6* 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,1 0,1 — — 2 2 100%
I:%Wk.) EFEE 0,5 <002 | <002 0 T00% ! 1 00%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragio anormal 3 ND — — 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteracio anormal ND ND - — 1 1 100%
Condutividade (j15/cm a 202C) 2500,0 120 120 0 100% 1 1 100%
|Nitratos’ (mg/L NO;) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
|cor (mg/L PtCo) 20,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
(Unidades pH) 26.5e59 6,6 6,6 0 100% X 1 100%
Manganés (pg/L Mn} 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade (mg/L 0,) 50 1.7 1,7 0 100% d 1 100%
Cheiro a 25¢C (Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo [NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 50 0 0
Clostridium perfringens {N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio (ug/L A} 200,0 0 0
Fe] 200,0 0 0
05 ] 0
10,0 0 0
10 0 0
0,0 0 0
10 0 0
10,0 0 Q
5,0 0 o]
— — — o 0
25,0 0 4]
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 [+] a
- - — 0 0
0,0 0 0
15 0 0
— — — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 o] 0
200,0 a 0
250,0 a 0
[Carbono nico Total LC} Sem alteracéio anormal - — - -
Radso (Ba/ L) 500,0 0 0
[Alpha totai{Bq/ L) 01 0 0
Beta Total(Ba/ L) 10 a 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 Q 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
[ Tetracloroetenofug/L) - - - 0 0
Trldomew == - — 0 0
Hidrocarbonetos Paliciclicos (ug/L): 01 0 0
Benzo(b}fluoranteno ) - - o 0 0
Benzo{k)fluo (ue/t) - — — 0 0
|Benzoighi)periteno (ug/L) - — - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - —- 0 0
Trihalometanos - total !Bﬂ_‘ 100,0 0 1]
Cloroférmio(ug/L) — — — 0 0
|Bromoférmio{ue/L) - — — 0 0
[Bmmodidammmnm - — — 0 0
Dibromoclorometanofug/L) — - - 0 Q
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Alaclorofpg/L) 0,1 — = [ 0
MCPA[mII.) 0,1 - - 0 0

O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada de reagente no tratamento. A medida adotada foi a corregdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpagos, ags vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Camara,

Ny

Dr. Amilcar Castro de Almeida




T CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.e 4
: NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALFONGE DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 1152/2017, de 07 de dezembro, procedevr-se & verificagao da 4.2 TRIMESTRE 2018
mlldaﬂe da Agua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do consumider, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} 01 OUTUBRO a 31
mﬂomh autoridade competente (ERSAR]). DEZEMBRO
2
= by e e mitrics ) Valores obtidos | n.¢ Anslises |% Cumprimentodo] N.2 Andlises (PCQA)
Minimo | Méximo | superiores VP ve Agendadas | Realizadas i

I.Eyaserlchla coll_(N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 21* 213 1 0% 1 1 100%

Desinf dual (mg/L) — <0,10 | <0,10 — - 1 1 100%
IAménio (mg/L NHy) 0,5 [¢] a
|Nimero de colbnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal - — a 0
|NGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragio anormal = = 0 0
|Condutividade (us/em a 202C) 2500,0 0 0
[Nitratos (mg/t NO,) 50,0 0 0
| Cor PtCo) 20,0 o] 0
Unidades pH) 26.5e39 a 1]
M &s Mn) 50,0 ] 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 50 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 30 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3,0 0 0
Turvagio (NTU) 4,0 0 0
|A.. énio (pg/t Sb) 50 0 0
perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
mmfn;u (g/LA) 200,0 0 0
erro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|ni:rim (mg/L NO,) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
- - — 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 0 0
Dureza total CaC03| - - — 0 0
Enurococus {N/100 mlL} 0,0 0 0
1,5 0 0
— — — 0 o
1,0 0 [
20,0 0 [}
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 o 0
250,0 0 0
Carbono nico Total (mg/L €} Sem all 5 | - - — -
|knd5u (Bg/L) 500,0 o} 0
{alpha total{ga/ L) 0,1 [ 0
|Beta Total{Bg/ L} 1,0 0 o
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0.1 0 0
Tetracloroeteno e Tric {ugft): 10,0 0 0
Tetrach enofug/L) - - - 0 0
{ug/L) - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
(b)fi teno (pg/L) - — - 0 0
[Benzofk)fiuoranteno (ug/t) = = = 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) il = - 0 0
indenof1,2,3-cd)pirenolug/L) - = — 0 0
ihal - total (ug/L): 100,0 0 0
cl (pg/L) - — - 0 0
anofonnlojg_ll) = - - 0 0
dich tano(ug/L) - - - 0 0
lemudnmmno(g_m o - - 0 0
P - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Atacloro(pg/L) 0,1 - - 0 0
Mu-A(pu‘u 0,1 - - 0 0

de abastecimento.

> O numero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungio da populagdo e do volume de agua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratdrio Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a corre¢3o da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpagos, a

Presidente da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




’[ — CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO T
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALPANDE DO CONCELHO DE VALPACOS
ol
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do dor, segundo o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
p do pela ridadi p {ERSAR). DEZEMBRO
%
bl oideled ek Paraitiics [vP) Valores obtidos | n.2 Analises |% Cumprimenta do| N-* Andlises [PCQA) e
Minimo | Maximo | superiores VP L Agendadas | Realizadas | pealizadas

|Escherichia coli {N/100 mi) - 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|Bactérias coliformes [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|Desinf dual (i — 0,7 0,7 — — 1 1 100%
|aménio (mg/L NH,) 0,5 0 0
|NGmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteraco anormal — pes 0 0
|NGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal - — 0 0
Condutividade 'em a 20°C) 2500,0 0 0
|mmm’ (mg/LNO;) 50,0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20,0 0 0
(Unidades pH) 26.5e 39 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0;) 5,0 0 4]
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigio) 30 0 0
Sabor a 25¢C (Factor de diluigdo) 3,0 [1] Q
Turvagio (NTU) 4,0 0 a
énio (ug/L Sb 50 0 0
(Clostridium ens (N/100mi 0,0 4] 0
I (ue/LA) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 a
Nitritos (mg/L NO,) 05 ("] Q
Arsénio (ug/L As) 10,0 [ 0
|Benzeno (pg/L} 10 1] 0
Benzo{a)pireno ) 0,0 0 0
|Burn (mg/L B) 10 0 0
|Bromatos (ug/L Bro) 10,0 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio [mg/L Ca) = - = 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre [mg/i Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L} 30 0 o
Dureza total CaC03| e = — 0 ]
= 0s (N/100 mL) 0,0 0 0
[Fiuoretos (mg/L F) 1,5 0 [
[ Magnésio (mg/L Mg) = = = 0 0
] Hi 1,0 0 0
20,0 0 4]
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
Carbono Orgdnico Total LC) Sem alteragio anormal — — - -
lmuo [Ba/L) 500,0 o 0
|Alpha total(Bq/ L) 0,1 0 0
Beta Total{Ba/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 Q 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10,0 a 0
[Tetracloroeteno(ug/L) — —- — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
|Benzo(bj}fi no (ug/L) = = i 0 ]
|Benzo[ijfiucranteno (pg/L) - — - 0 0
|Benzo(ghi)perilenc {ug/L) - — - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) = — — 0 0
Trihal - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmiolpg/l) = — - 0 0
|Bromoférmio{pg/L) = = - 0 0
|Bromodick ano(ug/L) - - -~ 0 0
bromocl {ug/L) = = = o 0
Pesticidas - total [ug/L} 0,5 : 0 [
Aladom(pilu 0,1 -— - 0 a
IMCPA[ug/L) 0,1 -— - 0 0

de abastecimento.

> D numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populagao e do volume de 4gua fornecido em cada zona

andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

S Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

Camara Municipal de Valpagos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Cimara,

b

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Misigio e Vaiiates CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO BT o
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALVARELHOS DO CONCELHO DE VALPACOS
de com o Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelouemlai 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da 4.8 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na do 7t do o Progi de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
s %
A { ) Valor Baranderka (V) Valores obtidos | .t Andlises |% Cumprimento do| N-* Andlises (PCQA) e
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | pealizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes ml 0,0 0 o 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) - <0,10 0,3 — = 2 2 100%
|Aménio (me/L NH,) 0,5 0 o
[Ndmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteracio anormal — — [1] 0
[Nimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo | — - Q 0
[Condutividade 'em a 202C) 25000 Q 0
|mmm’ (mg/LNO;) 50,0 0 0
Cor PtCo) 200 0 0
{Unidades pH) 265 e s9 0 0
A &s (ug/L Mn) 500 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 0 0
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigio) 30 o 0
|Sabor a 252C {Factor de diluicSo) 3,0 0 0
Turvagso (NTU) 4,0 0 0
Antiménio (pg/L Sb} 5,0 0 0
Clostridium ns (N/100m 0,0 Q 0
luminio_{ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro Fe 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Arsénio (pg/L As) 100 0 0
Benzeno 1,0 0 0
a| 0,0 0 0
Boro B 1,0 1] 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) — — - 0 0
Chumbo (/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 a 0
Cobre {mg/t Cu) 2,0 a 0
Crémio {pg/L Cr) 50,0 0 0
1.2 - dicioroetano (ug/L) 3,0 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3} = = - Q 0
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
|G {mg/LF) 15 a 0
[Magnésio (me/i g = = = 0 0
Hi 1,0 ] 0
20,0 0 0
10,0 a 0
250,0 0 0
200,0 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250,0 0 0
Carbono Organico Total {mg/L €) Sem alterag3o anormal - — — —
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 0 0
Dose Indlﬂuva Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
Tetracloroete! L) - e - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos [ug/L): 0,1 0 0
Be oranteno ) - - - [1] 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - = — 0 0
Benzo(ghi] leno ) - a - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(ug/L) - - - 0 0
1Bmmufdnnlu{p§_ll) - = — 0 0
dicl — — —— Q 0
lnimwmmum!wu — - - Q 0
idas - total {ug/L) 05 - 0 0
A.ladomb:.;_ﬂ.] 01 - - 0 0
MCPA(ug{L) 0,1 — - ] 0

de abastecimento.

- O nimero nero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixade em fun¢io da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

lab ério LPQ - Lab

ério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

Camara Municipal de Valpagos, a
Presrd

ente da Cdmara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




Municipio de Valpagos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO TR
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE AMOINHA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, és de andlises periédicas na ira do idor, segundo o Prog! de G lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
_wmdn pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
o 2 %
o oo 2l iyl Valores obtidos | w2 Anslises |% Cumprimentodo| N- Andlises (PCQA) A rihons
Minimo | Méximo | superiores VP i Agendadas | Realizadas | pealizadas
|Escherichia coli (N/100 mi} 0,0 0 0 [ 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0,0 0 0 a 100% 1 1 100%
Desinfi residual {mgu — 0,7 0,7 -— 1 1 100%
Amdnio (mg/L NH,) 0,5 0 0
Namero de coldnias a 22 2C (N/ml} Sem alteragdo anormal - — ] 0
INamero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem alteracdo anormal — — a 1]
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 0 o
Nitratos” (mg/L NO,) 50,0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20,0 0 0
pH (Unidades pH) 26.5es9 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0;) 50 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 3,0 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigiio) 3,0 0 0
Turvagio (NTU) 4,0 0 0
| o (pg/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0,0 0 0
Aluminio_(pg/L Al) 200,0 0 0
Ferro LFe 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
L) 0,0 0 0
Boro (mﬂ I] . 1,0 0 0
[eromatos (pg/L Br0,) 10,0 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio {mg/L Ca) —_ — - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (ugl. CN! 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu} 2,0 "} [}
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 — dick (pg/L) 3,0 [ 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
[Fluoretos (mg/LF) 1,5 0 [}
|Magnésio (mg/L Mg) — — — 0 0
Mercirio L 1,0 0 0
Niquel ﬂglL Ntl 20,0 0 0
Selénio (pg/L Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L C1) 250,0 0 0
Sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
[sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
|Carbono Organico Total (mg/L €) Sem alteragio anormal - — - B
[Rad3o (Bg/ L) 500,0 0 [
Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
Beta Total(Bg/ L} 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 01 0 0
Tetradl e Tricl (pesL): 10,0 0 0
| Tetracloroeteno| L) - - - o] o]
Tricloroeteno{pg/L) - - — 0 0
id h Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
Benzo{b}fluoranteno {ug/L) — - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) = e - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - — — 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 o]
Cloroférmio(pg/L) - - — 0 0
Bromoférmio(pg/L) — — - 0 0
[Bromodict pe/t) - — - 0 0
Dibromod tano(pg/L) = - - 0 Y
Pesticidas — total {pg/L) 0,5 - 1] "]
Alacloro(ug/L) 0,1 e - 0 0
MCPA[ug/L) 0,1 — 2 0 [
3 0 numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona
> Todas as amaostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., do este devid. te acreditado para realizar
Camara Municipal de Valpagos, aogdezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Cdmara,
Dr. Amilcar Castro de Almeida




WiElRiG d& Valiseos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EOFAL o
i -A NA ZONA DE ABASTECIMENTO ARCOSS0 DO CONCELHO DE VALPACOS i
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagao da qualidade |  4.° TRIMESTRE 2018
da dgua da rede puiblica, através de andlises periédicas na tomeira do idor, do o Progr de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 QUTUBRO a 31
autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
obtidos ° %
Parmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) e N.2 Andlises |5 Cumprimentodo| W% Andlises (PCOR) | .
. Minimo Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 Q 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 a 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L} — 0,1 0,7 — — 3 3 100%
Aluminio_(mg/L Al) 200 63 63 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH.) 0,50 <0,02 <0,02 ] 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragBo anormal ND ND - — 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragSo anormal 42 42 — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 240 240 0 100% 1 1 100%
Clostridium perf (N/200ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 2,3 2,3 0 100% 1 1 100%
ipH (Unidades pH) 26.5e <9 8,5 8,5 0 100% 1, 1 100%
85 (ug/L Mn) 50 <15 <15 Q 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 17 17 0 100% 1 1 100%
(Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
(NTU) 4 <0,50 <0,50 0 100% i 1 100%
-] 100% 0 0 100%
200 100% 0 [¢] 100%
50 100% a 0 100%
0,5 100% 0 o 100%
10 100% 0 0 100%
1,0 100% 0 0 100%
0,010 100% 0 o] 100%
Boro B) 10 100% Q 0 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 100% 0 0 100%
Cédmio !ML Cd) 5,0 100% Q 0 100%
Célcio (mg/L Ca) — — — 0 "] 100%
Chumbo (pg/L Ph) 25 100% 0 o 100%
ci {g/L CN) 50 100% 0 0 100%
Cobre Cuf 2,0 100% 0 0 100%
Crémio ]MI. Cr) 50 100% ] 0 100%
1,2 — dicloroetano ;u{l) 3,0 100% 0 0 100%
Dureza total (mg/L CaC03) i = — 0 0 100%
igvumm (N/100 miL} 0 100% 1] 0 100%
| (mg/LF) 1,5 100% 0 0 100%
Iﬂbﬂm = = = 0 o 100%
Mercirio L 1 100% 0 0 100%
Niquel (pg/L Ni} 20 100% 0 [ 100%
|Seténio (ug/L Se) 10 100% 0 0 100%
Cloretos LQ) 250 100% 0 Q 100%
200 100% [} 0 100%
250 100% 0 0 100%
Sem alteragdo anormal - - 0 0 .
500 100% 0 4] 100%
0,1 100% 0 o 100%
[Beta Total{Bq/ L) 1 100% 0 0 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 100% Q 0 100%
Tetracloroetenc e Tr pg/L): 10 100% 0 o 100%
Tetracdloroetenofug/L) o — — 0 [ 100%
Trick {ug/t) - - = 0 [ 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 100% 0 0 100%
- — - 0 0 100%
- - - 0 0 100%
- - — 0 0 100%
- - — 0 [ 100%
Trihal o - total ‘wu. 100 100% 0 Q 100%
(=] {past) - = e 0 0 100%
|Bromoférmio(ug/l) - — — 0 0 100%
Is dicl {ug/L) - — -— 0 0 100%
Dibrom ) — = - 0 0 100%
Pesticidas — total (g/L) 0,50 - 0 0 100%
Alacloro{ug/L) 0,10 — - [} 0 100%
Linur3o{ug/L) 0,10 — - 0 0 100%

abastecimento.

- O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em

fungdo da populagdo e do volume de agua fornecido em cada zona de

- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Q
segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Lda.,

do este devi

acreditado para realizar andlises

Camara Municipal de Valpagos, ags vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presidggtlda Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




LT o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Ty
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE AVARENTA DO CONCELHO DE VALPACOS
dade com o Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacdoda] 4. TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede pblica, através de andlises periddicas na tomeira do idor, do o Progr de G lo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) ap do pela idadi p (ERSAR]. DEZEMBRO
2 . %
Piedeetro {unidades) e iiricn (VP Valores obtidos | N2 Anslises | % Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) P
Minimo | Méximo | superiores VP oM, Agendadas | Realizadas | peaiizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0.0 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,7 - - 2 2 100%
{Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
NGmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alterag3o anormal 53 53 - - 1 1 100%
Nimero de colénias 3 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 10 10 e - 1 1 100%
dutividade (iS/cm a 202C) 2500,0 310 310 0 100% 1 1 100%
|Nitratos (mg/L NO5) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Unidades pH) 26.5es9 6,9 69 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50,0 36 36 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25¢C (Factor de diluico) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
cHo (NTU) 4,0 08 0,8 0 100% 1 1 100%
[Antiménio (1g/L 5b) 5.0 35 | <35 0 100% _ 1 1 100%
Clostridium (N/200ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200,0 45 45 0 100% 1 1 100%
Ferro (pug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
10,0 3 3 0 100% 1 1 100%
1,0 <0,5 <0,5 [i 100% 1 1 100%
0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
5,0 <0,40 <0,40 0 100% 1 1 100%
- 23 23 - 1 1 100%
0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
2,0 0,0042 | 0,0042 0 100% 1 1 100%
50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
3,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
— 95 95 - - 1 1 100%
0,0 0 0 [} 100% 1 1 100%
1S 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%
—- 9,1 9,1 - - 1 1 100%
1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos {(mg/L Cl) 250,0 24 24 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200,0 20 20 0 100% 1 1 100%
|sulfatos (mg/L 50,) 250,0 39 39 a 100% 1 1 100%
|Carbono Orgénico Total (mg/L €) Sem alteragio anormal — i — — =
|Rad3o (Ba/ L) 500,0 <100 | <100 0 100% 1 1 100%
|A¥fa total(Ba/ L) 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Pgﬂ!y 1] 1,0 0242 | 0242 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricl 10 (ug/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Tetracl eno — <0,5 <0,5 — - 1 1 100%
[ Trict {ug/L) - <0,5 <0,5 - P 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 01 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Ia (b)fi (ue/L) e <0,010 | <0,010 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) <0,010 | <0,010 -es -— 1 1 100%
[Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,010 | <0,010 —- - 1 1 100%
Indenol! pireno(ug/L) e <0,010 | <0,010 — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0,86 0,86 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio{pg/L) - <0,4 <0,4 - - 1 1 100%
Bromoférmi L) - 0,86 0,86 —- - 1 1 100%
Bromodick (ug/L) e <0,5 <0,5 — - 1 1 100%
|Dib k ano(ug/L) —- <0,5 <0,5 - 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alacloro(pg/L) 0,1 <0,025 | <0,025 — - 1 1 100%
MCPA(ug/L} 0,1 -— - 0 0

zona de abastecimento.

> O namero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagao em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
lidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

realizar analises segundo os requisitos de q

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aos yinte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presiden

9F da Camara,




Municipio de Valpagos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANC
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE BARRACAO DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALN.2 4

Lei n.2 306/2007, de 27 de

agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificaao da
qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA)

4.2 TRIMESTRE 2018
01 OUTUBRO a 31

provado pela idade p {ERSAR). DEZEMBRO
5 2 PCQA}
Pardmetro (unidades) Vior Patamdirico [VH] |t on | i Arisas {3 Cump o] 295 Anfless Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP e Agendadas | Realizadas | pealizadas

I_g_' ichia coll (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 6* 6* 1 0% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — <0,10 | <0,10 — — 1 1 100%
[Aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 43 43 — — 1 1 100%
de colénias a 37 #C (N/mi) Sem alteragd | 4 4 = = 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 91 o1 0 100% 1 1 100%
|Nitratos (mg/L NO,) 50,0 21 21 0 100% 1 1 100%
Cor PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
{Unidades pH) 26.5e<9 56%* | s5,6°* 1 0% 1 1 100%
M. &s (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
|oxidabilidade (mg/t0) 5,0 1 1 0 100% 1 1 100%
|cheiro a 252€ (Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[sabor a 259C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagso (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio (g/L Sb) 5,0 <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0 Q 100% 1 1 100%
[Aluminio (pg/L Al 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Fem:!uty’e] 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
INitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Arsénio (ug/L As) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
{:? ) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
a)pireno (ug/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Boro 8] 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 <10 <10 0 100% 1 i 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0 100% 1 1 100%
Cilcio lml. Ca) = <5 <5 e i 1 1 100%
(Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <50 0 100% 1 1 00%
(ug/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,006 | 0,006 0 100% 1 1 00%
Crémio (ug/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,25 <0,25 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3} me <17 <17 -— — 1 1 100%
|a (N/100 mL) 0,0 i* 1* 1 0% 1 1 100%
Fi {mg/LF) 15 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
gnésio — 19 19 — — 1 1 100%
Mercirio (ug/L 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
Niguel Ni) 20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
o Se) 10,0 <3 <3 Q 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L C1) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
io Na 200,0 5 5 0 100% 1 1 100%
tos (mg/L S0,) 250,0 14 14 0 100% 1 1 100%

|thano Orgénico Total (mg/L €) Sem alteragso anormal - - ~ = =
Raddo (Bg/ L) 500,0 <10,0 | <100 0 100% 1 1 100%
|Alfa totai{Ba/ L} 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 <0,100 | <0,100 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
(pg/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
etracloroet ] - <0,5 <0,5 — 1 1 100%
L) — <0,5 <0,5 — - 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|Benzo{b)fiuoranteno (ug/L) — <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
|Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
leno — <0,010 | <0,010 = — 1 1 100%
indeno{1,2,3-cd (] — <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
lometanos - total (ug/L): 100,0 <0,5 <05 0 100% 1 1 100%
[Clorotérmio(ug/L) = <0,4 <0,4 = = 1 1 100%
|Bmm¢f6rmin(;:_g_ft.) — <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
Br dicl (] Efl.) - <0,5 <0,5 o e 1 1 100%
Dibromaclorometano(pg/t) — <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0.5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
|Alacloro{ug/L) 01 <0,025 | <0,025 — - 1 1 100%

|MCPA(ug/t) 0,1 — - 0 0

zona de abastecimento.

3 O numero de andlises efetuadas cumpre com as disposices estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungio da populagao e do volume de dgua fornecido em cada

- Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pra-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

** Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da agua. Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a sadde publica.

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a correcdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpagos, aos

Fresidecte da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

te e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




T — CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO P
. NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE BARREIROS DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacio da 4.2 TRIMESTRF 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de anélises periédicas na torneira do dor, segundo o Pr de C lo da Qualidade da Agua (PCOA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
%
Parametro [unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores 0btidos | .o Anses |% Cumprimento do| Nt Andlises(PCOA } |
Minimo | Maximp | Superiores VP b Agendadas | Realizadas | gealizadas
[Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
IBIctérlls coliformes gngm mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfi residual (myl.) — <0,10 <0,10 — — 1 1 100%
[Aménio (mg/L NH,) 0,5 4} 0
Numero de colénlas a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal - — 0 0
INI.’lmem de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal — — 0 Q
Condutividade {;1S/cm a 202C) 2500,0 o 0
INitratos® (mg/L NO,) 50,0 0 0
or PtCo) 20,0 0 ]
{Unidades pH) 26.5e 59 0 0
Manganés (pg/t Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 o] 0
Cheiro a 258C (Factor de diluicio) 3,0 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3,0 0 0
Turvacio (NTU) 4,0 0 0
[Antiménio (ug/L Sb) 5,0 0 0
[Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
jAluminio [ug/L Al) 2000 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 a 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
im_mmm 100 0 0
B (ug/L) 1,0 0 0
|Benza(a)pirenc [ug/L) 0,0 0 0
|8ofo {mg/L B) 10 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
Cédmio [pe/L Cd} 5,0 0 0
Cdlcio {mg/L Ca) - — — 0 0
Chumbo (pg/iL Pb) 250 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 20 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ugfl) 30 0 0
— -— — 0 0
0,0 0 0
15 0 4]
Magnésio (mg/LMg) = — = 0 0
Mercirio Hi 10 0 1]
Niquel (pg/L Ni) 20,0 0 o]
Selénio (ug/L Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250,0 0 a
Sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
Sulfatos (mg/L SO, 250,0 0 ]
Carbono Orgénico Total [mg/L €} Sem alteragdo anormal - - — —
|Rad8o (Ba/ L) 500,0 0 0
|Alpha total(Bg/ L) 01 0 0
|Beta Total(8a/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
|vetradoroetenc e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
|Tetracloroetenolug/L) — = — 0 0
[Tricloroetenofyg/L) — — — 0 0
|Hidrocarbanetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 01 a 0
B (b)flucrantenc L) — — — 0 0
Benzao[k}fluoranteno (pg/L) = - — 0 [+
[Benzolghijperileno (ug/t) = = = 0 0
indenof{1,2,3-cd)pirenofug/L} — o s 0 0
Trihal - total {ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio{pg/L) — — -~ 0 0
I frmiolug/L) = = = P 2
[Bromodict ) - — - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — — — 0 0
E das - total (ue/L) 0,5 - 0 0
Alacloro(pg/L) 01 - - o 0
MCPA(pg/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

3 O nomero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislac3

io em vigor, sendo fixado em funcdo da populago e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legisla¢do em vigor.

Presidente da Cdmara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aos dezoito dias do més de fevereiro de dais mil e dezancve.




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
ﬁ Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE BOUGOAIS, BOUCAS E ERMIDAS DO CONCELHO DE EDITALn.2 4
a VALPACOS
Em conformidade com o D Lei n.2 306/2007, ds!?deagosto,alhsndnpelobemo-ul B!Imndamdedmmm,pmedeuﬂivedﬁ:adoda 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, atravésdeanéusespeﬂddlmm ira do do o Prog de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela ridads (ERSAIII. DEZEMBRO
Vi obtidos P i .2
Par3metro (unidades) Viko? Bacssiariod {08) | P Antises, Jis.cumn ncheudon sl i | EESHER
Ay Minimo | Méximo | superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual [myl.l = 15 15 o G 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 05 0,03 0,03 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 *C {N/ml) Sem alteragdo anormal 2 2 — -— 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 3 3 — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 140 140 0 100% 1 1 100%
|Nitratos (mg/L NO5) 50,0 15 15 0 100% 1 1 100%
L PtCo] 20,0 2,9 2,9 0 100% 1 1 100%
Unidades pH) 26.5e<9 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabitidade (mg/L 0,) 50 11 14 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|5abor a 252C (Factor de dilui¢3o) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagio (NTU) A 4,0 >20* >20* 1 0% 1 1 100%
[Antiménio (jg/L Sb) 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
|Aluminio 200,0 0 ]
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 05 0 0
|Arsénio {ug/L As) 10,0 0 0
B (pesL) 1,0 0 0
a)pireno 0,0 0 o]
B 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 1} 0
(Cidmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) — — — 0 0
Chumbo Pb) 25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 1] 0
3,0 0 0
— — —- 0 0
0,0 0 0
15 0 0
- — — 0 0
1,0 0 0
uel L Nij 20,0 0 0
[%«:'@s., 100_ 0 0
|Cloretos (mg/L Cl) 250,0 0 0
Sodio Na) 200,0 0 0
hm (mg/L50,) 250,0 0 0
|carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal — — i —
|Rad3o (Bq/ L) 500,0 0 0
[Alpha total{Ba/ L) 01 0 0
|Beta Total{Bg/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
deorwhano e Tricl (ug/L): 10,0 0 0
oeteno(ug/L) — - - 0 0
tenofja/L) = : = 0 o
Hidr aticos Policicli 4(]5_/”: 0,1 a 0
[Benzo(b)fi (ue/L) = = e 0 0
[Benzo(k) eno (1g/L) — — 0 0
Imﬁfif rileno (pg/L) — - - 0 0
1,2,3-cd)pireno{ug/L) = =3 = 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 [J 0
|Cloroférmio{ue/L) — - — 0 0
Bromoférmio{pg/L) —- - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - s - 0 0
Dibi (pg/L) —- — —- Q 0
Pesticidas - total (1g/L) 0,5 - Q 0
Alacloro{pg/L) 0,1 = - 0 0
{MCPA(ug/L) 0,1 0 0

zona de abastecimento.

3 O numero de andlises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fun¢do da populagio e do volume de dgua fornecido em cada

> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
realizar analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

*A averiguagdo das causas foi inconclusiva. Nio foram tomadas medidas por ndo haver riscos para a saude.

Presidente da Camara,

W7

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aos vinte e dois dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANC

KNiniciplc e Vakingas NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CABANAS DO CONCELHO DE VALPACOS EDITALR.2 4
idade com o Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anlises periédicas na ira do dor, segundo o Prog) de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela dad p {ERSAR). DEZEMBRO
g %
Parametro (unidades) st Parsbtrion fym | ] N2 Aaiies 5 ¢ dol LELISRSTON i
Minimo | Méxima | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas

I&m:ddun coli_{N/100 mi) 0,0 a 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 16* 1 50% 2 2 100%

fi residual (mg/L) ~- <0,10 0,1 - - 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 0 0
[ de coldnias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal — — 0 0
|Miimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal — e 0 0
Condutividade (uS/em a 202C) 2500,0 0 0
|mtmns‘ {(mg/L NO5) 50,0 0 0
Cor s PtCo 20,0 0 0
Unidades pH) 26.5 e 59 0 0
Mangands (ug/L Mn) ot 0 o
lOxidabilidade (mg/L O;) 5,0 ] 0
Cheira a 258C (Factor de dllui&! 3,0 0 o]
Sabor a 25°C (Factor de dﬂum 3,0 ] 0
Turvagdo (NTU) 4,0 0 0
énio (pg/L Sh) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
Aluminio (ug/L A1) 200,0 o] 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
[Nitritos (mg/L NO;) 05 0 V]
10,0 0 0
1,0 0 [
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 o 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Cdicio (mg/L Ca) = - — 0 [}
Chumbo (g/L Pb) 250 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicls (pg/t) 3.0 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) - - - 0 0
|Er (N/100 mL) 0,0 o 0
[Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
M. - - - 0 0
1,0 [ 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 4] 0
200,0 [ 0
250,0 [} 0
|carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteraclio anormat . = — =
|Rad3o (Bq/ L) 500,0 0 0
|Alpha total(Bq/ L) 01 0 0
|Beta Total(Ba/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
T | e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
d lug/L) - — o 0
Trlduruteﬂgmu — - — 1] 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 Q
iﬂenm(blﬂuornnuno (nast) s — - 0 0
Benzo(k)fl {ug/L) = == - o 0
Benzolghi)perileno (pg/L) - - — 0 0
findeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 o] 0
Cloroférmio{pug/L) — — e o 0
Srnmoiémllomﬂ) - — — 0 0
Bromodiclorometanofug/l) = = - 0 0
|pibromociorometano(pg/L) = - - [} 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Alacloro{pg/L) 01 - - 0 0
MCPA{ug/L) 0,1 — . [ 0

S O numero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fun¢do da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.

S Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada de reagente no tratamento. A medida adotada foi a corregdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpagos, aogidezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Camara,

N

Dr. Amilcar Castro de Almeida




T — CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EOTE AL AL
) NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CADOUCO E EMERES DO CONCELHO DE VALPACOS
Em wnfmvﬂdade Com 0 Decreto-Lel n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterldo pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises perlédicas na do , segundo o Progr de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
apmldopﬂl autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
% (smidades) alorh ) ) Valores obtidos | w2 Andlises |% Cumprimento do N.2 Anélises (PCQA) AL
Minimo | Maximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas
herichia coli (N/100 mi) 0.0 0 0 [ 100% 2 2 100%
[Bacterias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
lo (mg/L) — 0,2 0,5 — — 2 2 100%
[Amonio (mg/L NH,) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
i de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragiio anormal ND ND — - 1 1 100%
|Nimero de col6nias a 37 2C !NImI) Sem alteragfio anormal 1 1 — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 160 160 0 100% 1 1 100%
|mm (mg/L NO;) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Unidades pH 26.5 859 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
[Manganés (ug/L Mn) 50,0 160* 160* 1 0% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C {Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 a 100% 1 1 100%
|5abor a 25¢C {Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvaglio (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 [ 100% 1 1 100%
- énio (ug/L 5b) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
Aluminio_(ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
|Arsénio (ug/t As) 10,0 0 0
1B (ug/L) 1,0 0 0
Ben: L) 0,0 4] 0
Boro B] 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 o 0
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 1] 0
Célcio (mg/L Ca) fi - - 0 [i]
Chumbo (pg/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre {n‘[l Cu) 2,0 0 0
Crémio mgl. Cr) 50,0 0 0
1,2 — dicloroetano L) 3.0 0 0
Dureza total L CaCD3) - o - 0 0
L (N/100 mi} 0,0 0 0
[F {mg/LF) 15 0 [
]Mf iﬁ Mg} — - — 0 0
Mercirio L 1,0 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20,0 0 0
Selénio (pg/L Se) 10,0 ] Q
Cloretos !Ml. €l) 250,0 o] ]
Sédio Na 200,0 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
Carbono ico Total (mg/L €) Sem alteracio anormal — — —- -
|uausu (Bg/ L) 500,0 0 0
|Alpha totai(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Ba/ L) 1,0 0 0
|Doae Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
|Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
Tetracl nolug/L) - - - 0 0
Trictor {ug/L) - — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos L)z 0,1 o o
iﬂennn{h)ﬂmw = - — 0 0
Benzo{kjfluoranteno (ug/t) = - - 0 0
Ben; i)perileno (ug/L) - - — 0 1]
Indenof1,2,3-cd)pireno(pg/L} - — — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmiofpg/L} - - - 0 0
|Bromoférmio(ug/L) - - — 0 0
I8 dicl {ug/L) B - A 0 0
Dibromociorometano(ug/L) - - — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 05 - [ 0
| Alacloro{ug/L) 0,1 - - s} 0
MCPA(ug/L) 0,1 — - [ 0

de abastecimento.

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposicBes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagio em vigor.

incumprimento.

* Caracteristicas da qualidade da dgua bruta ou migragdo dos materiais de construgdo da rede predial. Nao foram tomadas medidas porque as andlises posteriores ndo confirmam o

Camara Municipal de Valpagos, aps vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Camara,

oy

Dr. Amilcar Castro de Almeida




5 o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPO D'EGUA DO CONCELHO DE VALPACOS EDTTAL .24
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagdoda| 4.© TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na toneira do id gundo o Progs de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade P (ERSAR). DEZEMBRO
Pariimetro {unidades) Valor Paramétrico (VP) Nolares obiifos | 0 Anikies |00 Gum s : Anilises
Minimo | Maximo | superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | peatizada
[Escherichia coll (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
IBact&hs coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,37 0,37 i o 1 1 100%
6nio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
NGmero de colénias a 22 #C (N/ml) Sem alteracdo anormal ND ND — - 1 1 100%
luanm de colénias a 37 #C (N/ml) Sem alteracdo anormal ND ND — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 90 90 0 100% 1 1 100%
50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
26.5e<9 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 258C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4,0 <050 | <050 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 35 | <35 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfri {N/100ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
|Arsénio (ug/L As) 10,0 4 B 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Boro LB) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 | <040 [ 100% 1 1 100%
Céllcio (mg/L Ca) — 11 11 - - 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 20 0,0046 | 0,0046 0 100% 1 1 100%
iCrémio (/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,25 | <0,25 0 100% 1 1 100%
— 27 27 = - 1 1 100%
0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
15 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%
<1,0 <1,0 — - 1 1 100%
1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
2500 <10 <10 0 100% 1 1 100%
|sédio (mg/L Na) 200,0 190 190 0 100% 1 1 100%
[sulfatos (mg/L 50,) 250,0 110 110 0 100% 1 1 100%
Carbono nico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal — — i = 5
Rad3o (Ba/ L) 500,0 10,5 10,5 0 100% 1 1 100%
|Alfa total(Ba/ L) 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
|Beta Total{Bg/ L) 1,0 <0,100 | <0,100 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetrach e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Tetracl (ne/L) - <05 <0,5 5 i 1 1 100%
1 Mﬂ - <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|Benzo(b)fiucranteno (pg/L) —- <0,010 | <0,010 — -— 1 1 100%
|Benzo(k)fluoranteno (ug/L) = <0,010 | <0,010 = - 1 1 100%
|Benzo(ghi)perileno (ug/L) iz <0,010 | <0,010 = — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenolug/L} - <0,010 | <0,010 —- - 1 1 100%
ihak - total (pg/L): 100,0 7 7 0 100% 1 1 100%
|Cloroférmio(ug/L) = 1 1 o = 1 1 100%
[Bromoférmio{ug/L) — 0.9 09 -~ 1 1 100%
Bromodick anofug/L) - 23 23 — - 1 1 100%
Dibromoch (ue/L) 28 28 — — 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alacloro{ug/L) 0,1 <0,025 | <0,025 — - 1 1 100%
MCPA(ug/L) 0,1 -—- - 0 0
3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigSes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungao da populagio e do volume de dgua fornecido em cada

zona de abastecimento.

- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., do este devid
realizar andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagio em vigor.

te acreditado para

Camara Municipal de Valpagos, aos yinte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Pre?e te da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




At de Vil CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO TRk d
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CANAVESES DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagao da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
%
Pardmetro (unidades) Ak PG ic [V |t | N.E Neiacs |% Cumprimeres de ool s B S
Minimo | Méximo | superiores VP e Agendadas | Realizadas | pealizadas

Escherichio coli [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

|amenu coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinf idual {mg/L) — 0,3 0,3 — - 2 2 100%
[Aménio (mg/L NH,) 0,5 a 0
Namero de colénlas a 22 £C (N/mi) Sem alteragiio anormal - — 0 0
Numero de colénlas a 37 #C (N/ml) Sem al anormal - - 0 0
2500,0 0 0
50,0 0 0
20,0 0 L]
265e59 [¢] a
50,0 0 0
5,0 0 0
Cheiro a 25°C [Factor de diluicio) 30 0 0
|Sabor a 258C (Factor de diluigio) 30 0 0
[Turvagiio (NTU) 4,0 0 0
5,0 0 [*]
0,0 0 0
200,0 0 0
200,0 0 o]
05 [4] 1]
100 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
10 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
- - — 0 0
25,0 4] 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 0 0
- — - 0 0
0,0 0 0
15 0 0
- - — 0 0
10 ] 0
20,0 ] 0
10,0 a 0
250,0 a 0
|sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
[sutfatos (mg/L 504} 250,0 0 0
|Carbono Organico Total (meg/L C) Sem alteragio anormal — = = —
|Radso (Ba/ L) 500,0 0 0
|alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total [mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10,0 0 [1]
etradloroetenofug/L) - — — 0 0
Trich (pg/t) — — — 0 0
|Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
{b)fl (neft) R = = 0 9
|Benzo(k}fluoranteno hn_g_/l.)_ - - - 0 0
[Benzo(ghijperileno {ug/) - = = 0 0
lindeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - — — 0 0
Trihal - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(pg/L) = - — 0 0
B férmiofug/L) - - - 0 0
|Bromodici (ug/L) = - = 0 0
Dib | {peg/L) — - — 0 0
F das - total (ug/L) 05 - 0 0
Alacioro(pg/L) 01 - - 1] 0
MCPA(pg/L) 0,1 — 5 0 0

de abastecimento.

S O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

andlises segundo os requisitos de e

bal

idos na legislagdo em vigor.

3 Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

Pre}d nte da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aos dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




Municipio de Valpacos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARRAZEDO, SILVA E RIBEIRA DA FRAGA DO CONCELHO DE
VALPAGOS

EDITALn.2 4

gualidade da dgua da rede publica, através de andlises p

e e .

oP

aprwadn pela autoridade competente {ERSARJ

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, altmdo pelo Decreln—m 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da
de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

4.2 TRIMESTRE 2018
01 QUTUBRO a 31
DEZEMBRO

Pardmetro (unidades)

Valores obtidos

Valor Paramétrico (VP})
Minimo | Méximo

N.2 Andlises
superiores VP

% Cumprimento do

N.2 Andlises (PCQA}

%
Anilises

VP

Agendadas

Realizadas | paalizadas

Escherichio coli (N/100 m]

0,0 0 0

0

100%

ihctérlas coliformes (N/100 mi)

0,0 0 0

100%

idual (mg/L}

<0,10 0,6

100%

[Aménio (me/L NH,)

05 <0,02 <0,02

100%

NGmero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal ND ND

100%

INGmero de colénias a 37 #C (N/ml}

Sem alteragiio anormal ND ND

100%

2500,0 89 83

100%

50,0 1 11

100%

20,0 <2,0 <2,0

100%

26.5e 29 6,5 6,5

100%

50,0 <15 <15

100%

&s (ug/L Mn)

Onilhbllldade (mg/L 0;)

5,0 <1,0 <1,0

100%

Cheiro a 25¢C [Factor de diluigo)

3,0 <1 <1

100%

|sabor a 252C (Factor de diluigso)

3,0 <1 <1

100%

Turvagio (NTU)

4,0 <0,50 <0,50

olo|o|o|o|eleje |o]]

100%

P

5,0

Sh|

Clostridium perfringens (N/100mi)

0,0

Aluminio (ug/L Al

200,0

200,0

05

10,0

10

0,0

10

10,0

5,0

25,0

50,0

2,0

50,0

30

0,0

15

1,0

20,0

10,0

250,0

200,0

olojlolo|lo|lo|o|o|o|o|olo|o|o|o|e|ae|o|e|e|e|e|o|o|a|e|olr|rir|r|r|r|n|r |rlr|r| - w|w]w

ololo|olo|o|olo|e|o|o|o|ofo|o|elo|o|e|o]|elolele|e|e|elrir|m|r|r|r|r]e [=]e]e] - lw|w|w

250,0

Sem alteragdo anormal

500,0

0,1

1,0

0,1

10,0

no{pg/L)
I - total (ug/L):

formiolug/L]

|Bromoférmio{ug/L)

|er ometano{ug/L)

[Dibromoclorometanolpg/L)

[Pesticidas - total (ug/l)

0,5

Alacloro(pg/L)

0,1

MCPA{ug/L)

0,1

ole|e|o|o|e|e|elele|olele|olole|e|olo|a|]

olole|e|e|e|e|o|olo|o|o|o|o|ololelo|a]af]

de abastecimento.

>0 m.'lrrTeru de andlises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em viger, sendo fixado em fungio da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

.

Lda., est:

este devid

- Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidad:
anélises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

acreditado para realizar

Cémara Municipal de Valpacos, ao

Pr:suﬂenle da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

ezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




\ = 5 o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
v Munkciple ds Valpagas NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CELEIRGS DO CONCELHO DE VALPACOS EDITAL RS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na do id gundo o Progr de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
2
Pardmetro (unidades) Valor P étrico (VP) Valores obtidos | M.+ Anises |5 Cumprimento do] W.® Andlises (PCQA) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP e Agendadss | Realizadas | pesiizadas

|Escherichia cali (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|Desinfetante residual (mg/L) — 0,8 0,8 — — 1 1 100%
|Amdnio (mg/L NH,) 05 0 0
|Nimero de colénias a 22 £C (N/ml) Sem alteraciio anormal - — 0 0
NGmero de colénias a 37 2C !Hjml[ Sem alteracio anormal e — 0 0
Condutividade |E£m'| a 20%C) 2500,0 0 0
|Nitratos® (mg/L NO,) 50,0 0 0
(Cor 'L PtCo) 20,0 0 0
pH (Unidades pH) 26.5e 59 0 0
Mamnéﬂ (ng/L Mn} 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 0 0
Cheiro a 252C [Factor de diluicio) 3,0 0 0
ISabor a 252C [Factor de diluicSa) 3,0 0 0
[Turvacio [NTU) 4,0 0 0
énio (pg/L Sb) 50 0 0
Cl dium perfrings N/100ml] 0,0 0 0
Aluminio_(ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 4] Q
imtrlms {mg/LNO;) 05 0 0
|Arsénio (ug/L As) 10,0 0 0
Benzeno 1,0 0 Q
Benzo(a)pireno 0,0 0 o]
Boro B 1,0 0 o]
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
[Cadmio (pg/L Cd} 50 0 0
Calcio (mg/L Ca) — — - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25,0 0 o
Cianetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
12 - did {ug/t) 3,0 0 0
Dureza total CaC03| — - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
1,5 0 0
— — - 0 0
10 1] 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 o 0
Sulf: (mg/L SO,) 250,0 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal — - - —
|Radao (Ba/ L) 500,0 0 0
|Alpha total(Bq/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Ba/ L} 10 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/yr) 0,1 0 0
[Tetracloroeteno e T {pg/L) 10,0 0 0
|Tetracloroeteno{ug/L) — - — 0 0
Tridnmeunggylj i ot — 0 o]
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 01 0 0
) B = = 0 0
) = = = 0 0
) — — — 0 0
indeno(1,2,3-cd)pirenofpg/L) = — — 0 0
Trih - total {ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(ug/L) = o - Q 1]
|Bromoférmio{jg/L) e - — 0 0
|Bromadicioror (pg/L) - — - 0 0
Dibi cl ﬂmnomg!l — s — Q 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Aladam(uyl.l 0,1 - - 0 0
MCPA[ug/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

> 0 numero de anélises efetuadas cumpre com as disposigbes estabelecidas na legislagao em vigor, sendo fixado em funcdo da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Presidefite da Camara,
A1

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpacos, ao§ dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




'._ o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
3 Municlpi da Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CHAMOINHA DO CONCELHO DE VALPACOS EDEALN:S. @
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 ved-ﬁa;ln da| 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede pablica, através de andlises periédicas na ira do id gundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
obtidos ° PCQA) %
Pardmetro [unidades) bl Sy ) Bt N.# Andlies | % Cumprimento | N.® Andfses | Analises
Minimo | Méximo | Superiores VP dovP Agendadas | Realizadas | oay
Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 1 0% 1 1 100%
|pesinfetante residual (mg/L) — <0,0 | <0,10 - - 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%
NG de colénias a 22 #C (N/mi) Sem alteragdo anormal 6 — - 1 1 100%
[Numero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal ND ND -— — 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500,0 40 40 0 100% 1 1 100%
|Nitratos (mg/L NO,) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
|cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
(Unidades pH) 26.5e<9 58* 5,8% 1 0% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 1 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluicSo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 259C {Factor de dilui¢So) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagdo (NTU) 4,0 05 0,5 0 100% 1 1 100%
|Antiménio (ug/L Sb) 5,0 <35 <3,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfri (N/100mi) 0,0 0 0 100% 1 1 100%
|Aluminio (ng/L AT 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
’M_&LM 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno (’.m 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pirenc (ug/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
B) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 | <0,40 0 100% i 1 100%
Célcio (mg/L Ca) = <5 <5 - - 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0051 | 0,0051 0 100% 1 1 100%
Crémio Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
11,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
iDureza total (mg/L CaCO3) = <17 <17 — - 1 1 100% |
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0 100% 1 1 100%
15 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
= <1,0 <1,0 — - 1 1 00%
1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 00%
20,0 <5 <5 [1] 100% 1 1 00%
10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
|sédio (mg/L Na) 200,0 6 0 100% 1 1 100%
[sulfatos (mg/L 50.) 250,0 <0 | <10 0 100% 1 1 100%
|carbono Orgénico Total {mg/L €) Sem alteragfio anormal | - — — — - -
IMo (Ba/L) 500,0 39,8 39,8 0 100% 1 1 100%
Alfa total(Ba/ L) 0,1 0,068 | 0,068 0 100% 1 1 100%
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 0,147 | 0,147 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Trick 10,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
[Tetrack :Lyl.’ = <0,5 <0,5 — -~ 1 1 100%
‘ (/L) = <0,5 <05 — — 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
[Benzo(b}fluoranteno (ug/L) — <0,010 | <0,010 = — 1 1 100%
|Benzo(k)fi (ug/L) = <0,010 | <0,010 =X =0 1 1 100%
‘Benm!@l)perlem (ng/L) — <0,010 | <0,010 e i 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(pg/L) — <05 <0,5 - -— 1 1 100%
|Bromoférmiofug/L) <0,5 <05 | - - 1 1 100%
Is dick (ue/L) - <0,5 <05 | - - 1 1 100%
Dibr . {ng/L) <0,5 <0,5 | - - 1 1 100%
Pesticidas - total (g/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alaclorofug/L) 0,1 <0,025 | <0,025 — = 1 1 100%
MCPA(ug/L) 0,1 — = 0 0

zona de abastecimento.

20 nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungéo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada

> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
lidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

realizar andlises segundo os requisitos de

* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. Nio foram tomadas medidas por nio haver risco para a saude publica.

Cimara Municipal de Valpagos, aos yinte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Prespe te da Cimara,

4

Dr. Amilcar Castro de Almeida




R i e CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO T
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORVEIRA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede piblica, através de anlises peridicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
2
Parimetro (unidades) Valor Parsmitrico [VF) | oorss btidos | w.s Anditses | Cumprimento doj M. folen P ]
Minimo | Méximo | 5P ME VP Agendadas | Realizadas | peatizadas

Esch coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes {N/100 ml} 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|Desinfmmu residual {mg/L) -— 0,3 0,3 — — 1 1 100%
[Aménio (me/L NH) 05 0 0
Namero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteracio anormal — = 0 0
INGmero de colé a 37 2C (N/mi) Sem alteragio anormal - — a 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 a 0
Nitratos” (mg/L NO,) 50,0 0 0
Cor PtCo| 20,0 0 0
Unidades 26.5e 9 0 0
M: &s Mn} 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 1]
Cheiro a 25¢C [Factor de diluig3o) 30 0 0
|sabor a 25¢C {Factor de diluicio) 3,0 0 0
Turvagso (NTU) 4,0 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
JAluminio {ug/L Al) 200,0 0 [+
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 05 0 0
o As) 10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
- — — 0 [}
25,0 0 ]
50,0 0 0
2,0 0 Q
50,0 0 0
3,0 0 0
- — — 0 0
0,0 0 0
15 Q 0
M e — — 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1,0 [} 0
[Niquel (ug/L Ni) 20,0 0 0
|selénio (ug/L Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L CI) 250,0 0 0
Sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
|Sulfatos (mg/L SO, 250,0 0 0
|carbono Organico Total (mey/L €) Sem alterag3o anormal =5 = e =
Raddio (Bq/ L) 500,0 0 0
Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Ba/ 1) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
[ Tetrac e Tricloroetenoc hg_lll: 10,0 0 0
Tetracl (g/L} — — e 0 0
Tricloroeteno(pg/L) ore - foad 0 0
Hidrocarbonetos Ar Policiclicos (ug/L): 0,1 1] 0
Benzo{bfiuoranteno {ug/L) = - 3 0 0
|Benzo{k}fi {ug/L) - - —_ 0 0
Ben i)perileno {ug/L) e = = 0 a
Indeno(1,2,3-cd]pireno(ug/L) — — — 0 0
Trihalom - total (ug/L): 100,0 0 ]
) - - e 0 0
Bromoférmio(pg/L) s - - 0 0
g/ = = = 0 o
{ug/L) = = = 0 o
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
0,1 — - 0 1]
[McPalpg/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

3 O numero de andlises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em funcao da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagio em vigor.

Presidepte da Cdmara,

;J'?

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aogdezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




A — CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Gt i &
E) S unicipic de Valpheos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CURROS E VALE DO CAMPO DO CONCELHO DE VALPACOS :
Em onniomﬂdade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se iveﬂﬁa;ia da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises peritdicas na torneira do id do o Prog) de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade {ERSAR). DEZEMBRO
2 %
Parametro (unidades) Vilos P (V) | Sores sbtides | w.s ansites [ Cumprimestodol_ ISRl NCON) ]
Minimo | Méximo | superiores VP ve Agendadas | Realizadas | poalizadas

Escherichia coli (N/100 mi} 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 i 1 50% 2 2 100%

= TR lmgﬂ ST 0,1 0,1 2 - 2 2 100%
Aménio (mg/L NHY 0,5 0 0
INimero de colbnias a 22 2C (N/mi) Sem alterag¥o anormal - — 0 0
INimero de col6nias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal — — 0 0
|cond {ps/cm a 202C) 2500,0 0 0
W(wwo,; 50,0 0 0
20,0 0 0
Unldldu 26.5e59 0 o]
Ma és Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 o o]
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0 0 0
Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3,0 0 0
[ Turvaclo (NTU) 4,0 0 0
A nblemded !'EES"] 5,0 0 0
(s} dium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
luminio (ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 o] 1]
Nitritos (mg/L NO,) 05 0 [}
Arsénio (ug/L As) 10,0 0 o
L (pa/t) 10 [ 0
a)pireno ) 0,0 0 0
Boro 'L B) 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 (] 0
Cadmio Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) e = = 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 250 [ 0
[+ (pg/L CN) 50,0 o 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3.0 0 a
Dureza total (mg/L CaC03) e - o 0 a
fer (N/100 mL} 0,0 0 0
1F (mg/LF) 15 0 0
L ési M, - — — 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1,0 0 0
[Niguel (ug/L NI 20,0 0 o
Selénio (ug/L Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250,0 0 0
Sédio N: 200,0 0 [¢]
Sulfatos (mg/L S0,) 250,0 0 0
Carbono Organico Total (mg/L €) Sem alte anormal - — _ &
Rad3o (Bg/ L) 500,0 0 0
Alpha total{Ba/ L) 0,1 0 0
|Beta Total{Ba/ L} 1,0 0 0
|Dose indicativa Total (mSv/yr) 0,1 [ [
Tetracloroeteno e Trich (ug/L): 10,0 0 o
Tetracloroetenolug/L) = - - 0 o
Tricloroeteno(pg/L) - = - 0 0
|Hidrocarbonetos Aromticos Policiclicos {ug/L): 0,1 0 0
|Benzobifi ) (ug/L) — — — 0 0
- - - 0 0
- — - 0 0
e — - 0 [}
100,0 0 [}
[corofsrmioug/t) — Z = o 0
[Bromotérmio(ug/L) - - - o 0
|&: dicl (ug/L) = — e 0 0
Dibi lorometano(ug/L) - - - [ 0
Pesticidas — total !Hi.ﬂ') 0,5 - 0 0
Alacloro{ug/L) 0,1 - - 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

> O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fun¢@o da populagao e do volume de dgua fornecido em cada zona

- Tadas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
anélises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor,

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada de reagente no tratamento. A medida adotada foi a correcdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpacoes, aos

Preslﬁn e da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

ezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




? sl CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO CR R &
.!_n NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CRASTO DO CONCELHO DE VALPAGOS
o*rmidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacdoda| 4.2 TRIMESTRE 2018
qualfidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na ira do jidh gundo o Prog de C: lo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
{PCQA) ap di pa_h_zu_i dade comp (ERSAR). DEZEMBRO
Parimetro (unidades) Vslor Porwt o (VP | ey | Wt AndBost | % Cnps B s
Minimo | Méximo | superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | pealizadas
|Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 4] 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 o] 2% 1 50% 2 2 100%
Desinf idual (mg/L) - 0,19 04 — — 2 2 100%
|Aménio (mg/L NH,) 0,5 0,16 0,16 0 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 #C (N/ml) Sem alteragdo anormal 2 2 - - 1 1 100%
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND - -— 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500,0 85 85 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NOs) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor ! PtCo 20,0 2 2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26.5e<9 7.7 P2 0 100% 1 1 100%
{Manganés (ug/L Min) 50,0 31 31 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 258C (Factor de diluigio) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 0
[Aluminio (ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 05 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
50 0 0
- - - 0 0
250 0 0
50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 4] 0
1,2 - dicl (1g/V) 3,0 0 0
Dureza total L CaC03) == - — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 00 0 0
IHuonMs (mg/LF) 1,5 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) = 5= 0 0
[Mercirio (pe/L Hg) 1,0 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20,0 0 0
[Selénio (ug/L Se) 10,0 0 0
la (mg/L ) 2500 0 0
Sédio L Na) 200,0 0 4]
tos (mg/L S0,) 250,0 0 0
|carbono Orgnico Total (mg/L €) Sem altera¢do anormal = - -— —
|Rad&o (Ba/ L) 500,0 0 0
total(Bq/ L) 0,1 0 0
Beta Total(Ba/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetrack & Trich (ug/L): 10,0 0 0
- lue/L) = = 5 o 0
ricloroeteno(pg/L) —= - e 0 0
H t Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,1 Q 0
|Beng§]ﬂ (ug/t) s = = 0 0
Benzo(k)fluor (ug/L) e —- — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) —- —- —- Q 0
indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(pg/L) = - — 0 0
Bromoférmio{pg/L) - - -— 0 0
Bi dick tano{ug/L) - - - 0 0
Dibr I (ue/L) - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Alacloroug/l) 0,1 Z 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 0 0

zona de abastecimento.

- O nimero de andlises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fung3o da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada

realizar andlises segundo os requisitos de

qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para

*A averiguacio das causas foi inconclusiva. Foi reforgada a desinfecgdo da dgua e realizada anilise de verificagdo.

Camara Municipal de Valpagos, aos vinte e dois dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

/:’resje‘te da Camara,

2

Dr. Amilcar Castro de Almeida




; Municipio de Valpagos
gt

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE DEIMACS DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALNn.2 4

Em.r.unfonnldade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagao da

4.2 TRIMESTRE 2018

qualidade da sgua da rede pablica, através de andlises periédicas na torneira do dor, do o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela ridad (ERSAR). DEZEMBRO
L] ,‘
Parmetro (unidades) Valor P SRR oU0acs | %2 Ankees | X Cueriments o anihticad vtk |7
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | peatizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 2* 1 50% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml 0,0 0 26" 1 50% 2 2 100%
IDesinfetante residual (rnyu — 0,1 0,1 — — 2 2 100%
|Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 <0,02 1] 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml Sem alteragdo anormal 81 81 — — 1 1 100%
Namero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragio anormal 17 17 — —_ 1 1 100%
Condutividade 'em a 20%C) 2500,0 48 48 o] 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 z 2 0 100% 1 1 100%
{ pH) 265e <9 59 | 59** 1 0% 1 1 100%
[Manganés {jg/iL Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 5,0 <1,0 <1,0 o] 100% 1 1 100%
(Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4,0 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%

Antiménio (pg/L Sb) 50 0 0

0,0 0 0

200,0 0 0

200,0 0 0

05 a 0

10,0 0 0

1,0 0 0

0,0 ] 0

1,0 ] 0

10,0 ] 0

5,0 Q 0

— - — o] 0

25,0 0 0

50,0 Q 0

Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0

Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0

1,2 - dicloroetano 3,0 0 0

Dureza total CaCo: = - st 0 0

|Enterocacas (N/100 mL) 0,0 0 0

|Fluoretos (mg/L /) 15 0 0

Magnési M -— - -— 0 Q

H 10 0 a

20,0 0 0

10,0 0 a

250,0 0 0

200,0 0 0

250,0 0 0

Sem alteracdo anormal - — - —

500,0 0 0

0,1 0 0

10 0 0

0,1 0 0

10,0 0 0

— — — 0 0

— — — 0 0

0,1 0 0

— — — 0 0

- — — 0 [}

- — — 0 0

Indeno(1,2 rel ] = - — 0 0

Trihal - total (pg/L): 100,0 0 0

Cloroférmio(ug/L) — — — 0 0

Bromoférmio(ug/L) i = — 0 0

[Bromodldwmeﬁa_n_g_{gjll — - — 0 0

Dibrmnndwumenm!gﬂl — - — Q 0

Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0

Alacloro{ug/L) 0,1 = - ] 0

MCPA{ug/L) 0,1 — 4 0 0

> O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em funcio da populagéio e do volume de dgua fornecido em cada zona

> Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

** Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. Nao foram tomadas medidas por n3o haver risco para a saide publica.

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a correg@o da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpacos.?
P

Dr, Amilcar Castro de Almeida

vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

resi?e[te da Cdmara,




e CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Muriiciplo de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ERVOES DO CONCELHO DE VALPACOS EDIFAL T8
e
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagao da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na torneira do dor, segundo o Prog! deC lo da Qualidade da Agua [PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade {ERSAR). DEZEMBRO
%
Pardmetro unidades) Valor Pacambicies (V) |oees couidos || N5 Anilises [ Cumprimenty do| W3 Andlees PEOA) | 0 O
Minimo | Méximo | Superiores VP B Agendadas | Realizadas | pealizadas
| Escherichia coli {N/100 ml} 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 4] 0 100% 1 25 100%
Desinfetante residual (l'l'lgll = 0,2 0,2 e - 1 1 100%
|Aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 22 2C [N/ml) Sem alteragio anormal & 6 -— - 1 1 100%
INamero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 15 15 — 1 1 100%
(Condutividade 'cm a 202C) 2500,0 86 86 ] 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor ]ml_. PICOI 20,0 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26.5e 59 62" 6,2* 1 0% 1 1 100%
Manganés Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 iX 100% |
(Oxidabilidade (mg/L 0,) 50 1,4 14 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 30 = <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4,0 L7 1,7 0 100% p 1 100%
Antiménio 5,0 Q 0
Clostridium Eﬁ!‘;ﬂ! ns (N/100mil) 0,0 0 0
Aluminio (jig/L Al) 2000 0 0
Ferro (ug/L Fe) 2000 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
- — — 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 a
50,0 0 0
3,0 0 a
— - - 0 0
0,0 [ 0
15 0 0
— - - Q 0
1,0 Q 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 0
250,0 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal = - - =
Radio L) 500,0 0 5]
Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
I otal(Bg/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 01 0 0
Tetra- | e Trich (pe/L): 10,0 0 0
[Tetracloroeteno(ug/L) - - o 0 0
Tricloroetenofpg/L) - — — 0 0
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos [ug/L): 01 0 0
[Benzo[p)f {ug/L] 5 B = o 0
[Benzafi)f lug/1) - — — 0 0
Ben rileno ) - - — a a
indeno(1,2.3-cdlpirenofug/t) = = - 0 0
Trihalometanos - total [ug/L): 100,0 Q a
Cloroférmiol .L'ﬂl = - i 0 0
-~ — — 0 0
— - - 0 [
- -~ - 0 0
0,5 - 0 0
0,1 — - 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 0 0

de abastecimento.

> O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legistagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

andlises segundo os requisitos de qualidad

idos na legislacdo em vigor.

- Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

* Caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da agua. Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saide publica.

Camara Municipal de Valpagos, aos vi

e e cinco dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Prespe e da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpagos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITALn.2 4
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ESTURAOS DO CONCELHO DE VALPACOS
Em nmfomudm com o Decreto-Lei n.2 aos/am de 27 de agosto, alterado pele Decreto-i.el 152/2017, de 07 de dezembro, procedew-se 2 verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na tornel do o Progr de C lo da Qualidade da Agua (PCOA] 01 OUTUBRO a 31
2prov: adopdammlm (ERSA&). DEZEMBRO
%
Parametro (unidades) o b ot e o0 | CabEe SRR s aaiions | comprioaiio o] & S0 TERD 4,
Minimo | Méximo | superiores VP b Agendadas | Realizadas | pealizadas
[Escherichia coli (N100 mi] 0,0 24° 24* 1 0% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 24* 24 1 0% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) —- <010 | <010 - - 1 1 100%
|Am6nlo (mg/L NH) 05 ] 0 0
|Nimera de colénias a 22 £C (N/mi) Sem alteragio I — - 0 o
|Niimero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteragiio anormal - - 0 [
Condutividade 'om a 208C) 2500,0 0 0
|mu-=m‘ (mg/L NO,) 50,0 0 0
Cor L PtCo 20,0 0 "]
Unidades pH) 26.5e59 0 0
Manganés Mn) 50,0 0 0
Onidabilidade (mg/L 0) 50 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigo) 3,0 0 0
|sabor a 258C {Factor de diluicio) 3,0 0 0
Turvacio (NTU) 4,0 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio_(ug/L Al} 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
[Nitritos {mg/L NO;) 0,5 0 1]
|arsénio (ug/LAs) 10,0 0 0
Benzeno L) 1,0 0 0
a)pireno (pg/L) 0,0 0 0
Boro B) 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 0 [+]
Cadmio (pg/L Cd) 50 0 0
Céicio (mg/L Ca} — — — 0 0
Chumbo (g/L Pb) 25,0 0 [}
um gg[l. CN) 50,0 0 0
2,0 0 [+]
!;g[l Crl 50,0 0 0
1,2 - dicl (pg/t) 3.0 0 0
Dureza total CaC03| - - = 4] 0
Enterococos (N/100 mL) 00 0 o
{Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
L o L Mg) - - — 0 o}
Mercirio H 10 0 0
Ngllel ‘HL N!i 20,0 0 0
Selénio Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250,0 0 4]
lsédlo {mg/L Na) 200,0 0 0
Sulfatos (mg/L S0, 250,0 0 0
Carbono co Total 9] Sem alteraglo anormal -— — = -
Rado (Bg/ L) 500,0 0 0
Alpha total(Bg/ L) 01 0 0
Beta Total{Bg/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) _ 0,1 0 1]
etndomem e Tridoroeteno (pg/L): 10,0 0 o
(ua/L 2 = = o 0
icloroetenolug/L) - = = o 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
b {ug/t) — - - 0 0
Benzo(k)f [ = - = o 0
[Benzolghilperilens (ug/L) = = = 0 0
-lnhﬂ!ﬁﬂ!ﬂmﬂggﬂu - — - 0 0
| Trihalometanos - total L): 100,0 0 1]
Cloroférmiolug/L) = = = o 0
| Bromoférmio(ug/L) - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Alacioro{ug/L) 01 — - 0 0
IMCPA(ug/L) 0,1 — - 0 0
3 O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona
de abastecimento.
3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.
* A causa associada aos incumprimentos registados foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a correg3o da dosagem de reagente aplicado no
Camara Municipal de Valpagos, aosdezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Prende e a Camara,
Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpacos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE FRIOES, VILARINHO E FERRUGENDE DO CONCELHO DE

VALPACOS

EDITALn.2 4

Fldddi

4.

i
Em conformidade com o Decreto-Lei n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Dccretn—Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da
de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

4.2 TRIMESTRE 2018
01 OUTUBRO a 31

qualidade da 4gua da rede publica, através de anélises p na do o Prog;
api do pela dad p (ERSAR]. DEZEMBRO
2 %
Pardmetro (unidades) il peikiencs fup |-t LS Rk X Carnpiimants o) S e ) ) e
Minimo | Méximo | superiores VP e Agendadas | Realizadas | pealizadas

| Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

LB_a_dérias coliformes {N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) —- 0,2 0,2 - - 1 1 100%
|Aménio (mg/L NH,) 0,5 0 0
INumero de coll a222C Mﬂ” Sem alteragio anormal — — 0 0
INamero de colénias a 37 #C Sem alteragdo anormal - - 0 0
|r ade (15/cm a 20°C) 2500,0 ¢ 0
rm-ma’ (rnz!l. NO) 50,0 0 0
20,0 0 0
26.5 e 59 [} 0
50,0 0 0
|Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 a 0
Cheiro a 259C (Factor de diluicio) 3,0 Q 0
Sabor a 252C (Factor de diluigSo) 3,0 Q 0
[Turvagiio (NTU) 4,0 0 0
énio (pg/L Sb) 5,0 1] 0
Clostrid perfringens (N/100ml} 0,0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200,0 1] 0
Ferro Fe| 200,0 0 0
|Mitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0
|Anénfu {pg/L As) 10,0 0 0
B (ug/t) 10 0 0
|Benzofa)pireno (ug/L} 0,0 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 [} 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 o 0
Célcio (mg/t Ca) - - = 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 1]
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/t Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L} 30 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) - — - 0 1]
E: as (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos {mg/L F} 15 0 0
[Magnésio M, - - o 0 0
Merciirio 1,0 0 1
INiquel Ni 20,0 0 0
Selénio [ug/L Se) 10,0 [} 0
Cloretos (mg/L CI) 250,0 0 0
56dio (mg/L Naj 200,0 0 0
|Sulfatos (mg/L SO,) 250,0 0 ]
|carbiono Organico Total (mg/L €} Sem alteragio anormal — = e o
|Rad3io (Ba/ L) 500,0 0 0
|alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
[Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Iﬂfu 10,0 0 a
Tetrad ofug/L) == = - 0 0
Tricloroeteno{jg/L) = = = 0 0
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
Benzo(b)flucranteno ﬂ,g&} — - - 0 0
|Benzolkifiuoranteno (ug/L) — = — 0 0
|Benzo rileno (ug/L) - - — 0 0
!nd:m!lﬁ}ﬂ!gmﬂwll s - e 0 0
Trihal - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio{pg/L) = - - 0 0
|Bromoférmio{ug/L) = — — 0 0
[Bromodicl (g/t) - — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) = - - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 05 - 0 0
Alacloro(ug/L} 01 — - 0 0
[McPA[pg/L) 0,1 - - 0 0

de abastecimento.

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungio da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

> Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Pres ente da Cémara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpacos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Municipio de Vajpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE FRUTUOSO DO CONCELHO DE VALPACOS EBTALnt
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagioda| 4.© TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede piblica, através de anslises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
obtidos : 2
Parametro (unidades) Valof Paramitiico (V) | i 7 Andtses | % Conn N2 Andhons POON) ] o
Minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | peajizadas

[Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
e aaireh ) "ﬂ!ﬂ-] s 0,1 0,2 s i 2 2 100%
[Aménio (mg/L NH,) 05 0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND - -— 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND — -— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500,0 a4 44 0 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50,0 a0 | <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265e<9 6.4* 6,4* 1 0% 1 1 100%
M. &s (pg/L Min) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5.0 1,5 1,5 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) <l <1 <1 1] 100% 1 1 100%
r @ 259C (Factor de diluic3o) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
urvagio (NTU) 4,0 <050 [ <050 1 0% 1 1 100%
monio (ug/L Sb) 5,0 35 | <35 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 1] 0 1] 100% 1 1 100%
Llumwo {ue/L AN 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
10,0 <3 <3 0 100% 1 1 . 100%
1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 <040 | <040 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) —- <5 <5 —- 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Ci s (/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0044 | 0,0044 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - di {ue/L) 3,0 <025 | <0,25 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaC03) —- <17 <17 — - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
lmw F) 1,5 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%
[Magnésio (mg/L Mg) - <1,0 <1,0 2 = 1 1 100%
[Mercirio (ug/L Hg) 1,0 <020 | <0,20 0 100% 1 1 100%
INM {1g/L Ni) 20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos cl) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%

[carbono Organico Total (mg/L €) Sem alteragdo anormal — = = — B
|Rad3o (Ba/ L) 500,0 39,5 35,5 0 100% 1 1 100%
|Alfa total{Ba/ L) 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Beta Total(8g/ L) 1,0 <0,100 | <0,100 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetrach e Tricloroeteno (pug/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
[Tetracloroeteno(ug/L) — <0,5 <05 - - 1 1 100%
IT‘ ick {ue/L) = <0,5 <0,5 - = 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 i 100%
|Benzofb)fi (pg/L) - <0,010 | <0,010 - = 1 1 100%
[Benzo(k)flu (ne/t) 7= <0,010 | <0,010 = i 1 1 100%
Be eno (pg/L) 55 <0,010 | <0,010 — <k 1 1 100%
!maamu,z.s-rflgm‘ olug/L) L <0,010 | <0,010 — = 1 1 100%
rihalometanos - total (ug/L): 100,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|Cloraférmio(ug/L) - <0,4 <0,4 = 1 1 100%
Bromoférmi L) = <0,5 <0,5 L2 1 1 100%
Br dick {ug/L) — <0,5 <0,5 — - 1 1 100%
[Dib lorometano(pg/L) — <05 | <05 — — 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 : 0 0 100%
Alacloro(ug/L) 0,1 <0,025 | <0,025 i - 0 0 100%

MCPA(pg/L) 0,1 - - 0 0 0%

zona de abastecimento.

3 0 numero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fun¢do da populagio e do volume de dgua fornecido em cada

3 Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
realizar analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. Nio foram tomadas medidas por ndo haver risco para a satide publica.

Camara Municipal de Valpagos, ao?

T

da Cimara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

nte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




Mnicipios de Vakssons CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EoiTALnEd
P NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE JUNQUEIRA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Dacnm-l.:l 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de anlises periddicas na torneira do dooP de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
D o apetent lmsm,' DEZEMBRO
%
(aidaons) s vl Valores obtidos | N.2 Anslises |% Cump do| N2 Andlises (PCQA) fbaie
Minimo | Méximo | Superiores VP vp Agendadas | Realizadas | paaiizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
D r3 ol ‘“‘-,u — 0,4 0,4 - — 1 1 100%
|Aménio (me/L NHy) 05 0 0
NGmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem all So anormal o o 0 0
Nimero de colénias a 37 £C (N/mi} Sem alteragdo anormal - — 0 0
Condutividade [uS/cm a 202C) 2500,0 0 0
Nitratos” (mg/L NO5) 50,0 0 0
Cor PtCo) 20,0 a 0
Unidades pH) 26.5 e 59 0 0
Manganés (ug/t Mn) 500 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5,0 0 0
Cheiro a 259C (Factor de diluigSo) 3,0 0 0
|Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3,0 0 0
Turvacho (NTU) 4,0 [5] 0
|Antiménio (pg/L Sb) 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 1] 0
Aluminio (ug/L Al) 200,0 <] 0
Ferra (ug/L Fe) 200,0 0 0
Mitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 o] 0
— — — 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
30 [ 0
- - — 0 0
0,0 0 0
1,5 Q 0
- - — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 Q 0
250,0 0 0
Carbono nico Total LC) Sem alteragdo anormal - — — -
Raddo [Bq/ L) 500,0 0 0
Flmm@g[ 1] 01 0 0
Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ): 10,0 0 0
Emldomet_e_rﬁlgju o - = 0 0
[rrict g{gju — — — 0 0
|Hid Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
- — - 0 0
- -— — 0 0
- — - 0 0
- — — 0 0
100,0 [] 0
- - — a 0
- - — 0 0
- - — 0 0
— - — 0 0
Pesticidas ~ total (pe/L) 0,5 - 0 0
Alacloro(pg/L) 0,1 - - 0 0
|mcPalug/L) 0,1 = 5 0 0

de abastecimento.

S O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

S Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presidente da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ”
Musicigia de Yalpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE LADARIO E VILARANDA DO CONCELHO DE VALPACOS EOITAL R4
Ern conformidade com o Decreto-Lel n.% 306/2007, de 27 de agosto, alterado pefo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagso da 2. TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede piblica, através de andlises periédicas na torneira do idor, segundo o Prog de Ci lo da Q) fe da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela dade competente {ERSAR). DEZEMBRO
Parémetro (unidades) Valor Paramétrico {VP} ik N2 Andlises | Cumprimento do| N Andises (PCOR) |\ L
Minimo | Méximo | SuP YE. VP Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coli {N/100 ml} 0,0 0 ] 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 0,5 — — 1 1 100%
|Aménio (me/L NH,) 0,5 0 0
INGmero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal - — 0 0
Namero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal —_— - 0 0
Condutividade {uS/em a 202C} 2500,0 0 0
Nitratos? (mg/L NO,) 50,0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20,0 0 0
pH [Unidades pH) 265e 59 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 ]
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 30 0 ]
Sabor a 25¢C [Factor de diluigio) 30 0 0
urvacio (NTU) 4,0 0 0
|Antiménio !&'& Shl 50 0 ]
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio Iﬂl Al) 200,0 o] a
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 05 0 a
10,0 0 0
1,0 [ 0
0,0 0 0
1,0 [ 0
10,0 [} 0
5,0 0 o
o — — 0 1]
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 0 0
— — — 0 0
0,0 0 0
1,5 a 0
— - — 0 0
10 a 0
20,0 0 0
10,0 a 0
250,0 Q 0
200,0 0 0
250,0 o] 0
Sem alteragdo anormal - — — —
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 0 [
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
[Tetracloroete L) - = e 0 0
Tricloroeteno{pg/L) - - - 0 0
Hidrocark Aromé Policiclicos (ug/L): 01 0 0
|aenuqb;n (ug/l) — = — 0 0
Benzolk|fluoranteno (ug/t) - = — 0 0
Raerug;_hl}pedhm (pg/t) — — - 0 0
Indenol1,2,3-cd]pireno(ug/L) — - = 0 0
{Trihalometanos - total ju{l): 100,0 0 0
Cloroférmio(ug/L) - -— -— 0 0
I&omofémlc{&!.l - — —_ 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - — — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) - — - 0 1]
P das - total (ug/L) 05 - 0 Q
Alacioro ) 0,1 — - 0 1]
|mceajue/t) 0,1 = - 0 0
3 0 numerc de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.

andlises segundo os requisitos de qualidade

3 Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

idos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aoy dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Preﬁnte da Cadmara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




o Municipio de Valpagos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITALn.2 4
& ﬂ\ NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE LAMA D'OURICO DO CONCELHO DE VALPAGOS
e
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, és de anilises Sdicas na torneira do ¢ dor, segundo o P de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSARY). DEZEMBRO
(PCOA) %
PacBmetro (unidades) Velos Parambtricn (VP) | eores chitdos | a8 Andities |% G bo o} (N Ans Andlises
Minimo | Maximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas Realizadas
@ coli (N/100 mi} 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) = 0,10 | <0,10 = = 2 2 "100%
[Aménio (mg/L NH,) 05 0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
NGmero de coldnias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal ND ND — - 1 1 100%
NGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragiio anormal ND ND — - 1 1 100%
|Condutividade {S/cm a 202C) 2500,0 36 36 0 100% 1 1 100%
|Nitratos tmg/L NO,) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
26.5e <9 5,6* 5.6% 1 0% 1 1 100%
Mn) 50,0 <15 <15 0 100% i 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <1,0 <1,0 "} 100% 1 1 100%
|Chelro a 25°C (Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagdo (NTU) 4,0 <0,50 <0,50 o 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
|Aluminio (ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro Fe| 200,0 0 0
[Nitritos (mg/L NO;) 05 0 o}
[Arsénio [ug/L As) 10,0 0 0
|e {pe/L) 10 0 0
'mmmwn 00 0 o
Boro (mg/L B} 1,0 0 0
[Bromatos (ug/L Br0;) 10,0 0 0
Cadmio (pg/t Cd) 5,0 0 0
Céicio (mg/L Ca) — - — [i 0
Chumbo (pg/L Pb) 25,0 0 0
Clanetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 = dicl 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - == — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
L] M, == - - 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1,0 0 0
[Niquel (ugh Ni) 20,0 0 0
Selénio (pg/L Se} 10,0 0 0
Cloretos [m!. [o)] 250,0 0 ]
S6dio (mg/L Na) 200,0 0 o
|Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
Carbono nico Total c) Sem alteragfo anormal - - — -
Radsio (Bq/ L) 500,0 0 0
[Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 a o]
Tetracl (ug/L) — - — 0 0
Tricloroeteno(pg/L) - - - Q 0
Hidrocarbonetos Arométicos P (pg/L): 0,1 Q 0
|8 (b}flucranteno (ug/L} = — — 0 0
|Benzo(k}fiuoranteno (ug/L) - — — 0 0
- — — 0 1]
— — - 0 1]
Trihalometanos - total (pg/L): 100,0 0 1]
|Cloroférmi - - e 0 0
Bromof {pg/L) — — — 0 0
[Bromodicl {psg/L) = = = 0 0
[pibromock {ug/L) — = — 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 05 2 0 0
[Alacioro{ug/L) 01 = : 0 D
MCPA(ug/L) 0,1 - - 0 0

> O numero de andlises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcio da populagdo e do volume de agua fornecido em cada zona

de abastecimento.
S Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.
* Caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da dgua. N3o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a satde piblica.

Camara Municipal de Valpagos, dps vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
P qidente da Cdmara,

1By

Dr. Amilcar Castro de Almeida
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

- AT
Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE LAMAS DO CONCELHO DE VALPACOS EDmaLn

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na do ids egundo o Progr de C lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
i e 2 %
Par&metro (unidades) Valor Pastobigs Vel | N2% s %L x go] B
Minimo | Méximo | VP Agendadas | Realizadas | gealizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Ihmﬂuooufoﬂnes]"llﬂomﬂ 0,0 0 0 0 100% 1 7k 100%

wmm residual (mg/L) - 0,6 0,6 — — 1 1 100%
Amdnio (mg/L NH,) 0,5 0 0
Ndmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo | — — 0 1]
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio | — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 20¢C) 2500,0 0 0
|Nitratos® (mg/L NO,) 50,0 0 0
Cor PtCo] 20,0 0 0
Unidades pH 26.5e 59 0 0
Manganés Iu& Mn) 50,0 Q 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 0
(Cheiro a 25°C (Factor de dllniﬂn! 3,0 0 0
Sabor a 25C (Factor de diluigSo) 3,0 0 0
urvagio (NTU) 4,0 0 0
Antimdnio (pg/L 5b) 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 00 0 0
Aluminio {pg/L Al) 200,0 0 [}
Ferro g/l Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 05 0 [4]
|arsénio (pg/t As) 10,0 0 0
[Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
) {ug/t) 0,0 0 0
Boro B} 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
5,0 0 0
- - - 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 0 0
L CaC03) - - - 0 0
0,0 a 0
15 0 0
- - — 0 0
1,0 Q 0
20,0 0 0
Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250,0 0 0
|sédio (mg/L Na) 200,0 0 [
|sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
|carbono Orgénico Total (mg/L €} Sem alteragio anormal — — - -
|Radsio (Bg/ L) 500,0 0 0
lgghu total{Bg/ L} 0,1 0 0
Beta Total(Bg/ L) 10 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
] (pg/L) b e = a 0
Tricl | rglll — — — 0 0
Hid rbonetos A & Policiclicos Iug_l.): 0,1 0 0
|Benzofbifi (ue/t) = g i i 0
|Benzo(k}fiuoranteno (ug/L) fand — — 0 0
Peﬂhi]p«llenn {ug/L) - - — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - i i 0 0
[Trihalometanos - total (ug/L): 1000 E :
Cloroférmio(ug/L) — — — ] 0
|Bromofsrmiofpg/L) — — — 0 0
|Bromodiclor {pg/t) - e — Q 0
Dibromoclorometano(pg/L) — — — 0 0
Pesticidas ~ total (pg/L) 0,5 - 0 0
Alacloro(ug/L) 0,1 = 2 0 0
MCPA[pg/L) 0,1 = : 0 0

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

andlises segundo os requisitos de gualidade estabelecidos na legislagio em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Pm§]te da Cdmara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




T — CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO CSrRL i
Y NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE LILELA DO CONCELHO DE VALPA(OS
Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterada pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verfficagao da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na ira do id do o Progr de G lo da dade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMEBRO
= %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico [vR) | ores tides | s Anises | Comprimentodo] W7 Anses (POOA) J L
Minimo | Méximo | superiores VP L Agendadas | Realizadas | geatizadas
|Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 a 0 3 50% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 m 0,0 0 0 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual (m!II.] — 0,3 0,5 — - 2 2 100%
[Aménio (me/L NH,) 05 <002 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Sem alterac3; | ND ND - — 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracs | ND ND — - 1 1 100%
2500,0 150 150 0 100% 1 1 100%
50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor PtCol 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
(Unidades pH) 26.5 e $9 7 7 0 100% 2 1 100%
M &s (pg/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 <1,0 <1,0 "] 100% 1 1 100%
Cheiro a 258C (Factor de diluigo) 3.0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor & 25°C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Tu (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio L Sb) 5,0 0 0
Clostridium m«w {N/100ml) 0,0 0 o
Aluminio 'L Al) 200,0 [¢] 1]
200,0 0 o
0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
— - - 0 0
25,0 0 0
50,0 o a
2,0 0 a
50,0 0 0
3,0 0 0
— - - 0 0
0,0 0 0
1§ [ 0
- - — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 o
10,0 0 )
250,0 0 [¢]
200,0 0 [
250,0 - 0 [}
Sem alteragio | — - - —
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 0 0
0,1 1] 0
10,0 0 0
- - - 0 0
- - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0.1 0 0
Is«uo(blﬂuormtenn (pe/t) - - — 0 0
Benzo{k)fi {ug/L) - - - 0 0
Benzo{ghi)p (ug/L) - e - 0 0
lIndeno(1, ren: ) - - — Q 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 o] 0
Cloroférmiolug/L) - - — 0 0
|Bromoférmio{ug/L) — — — 0 0
Bromodiclorometan L) - - — [*] 0
IDibromod (pg/L) — — — 0 0
|Pesticidas - total (ug/t) B3 = : 3
[Ataclorofpg/L) 0,1 - - 0 0
|mecPalug/L) 0,1 0 0

de abastecimento.

- O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixade em fun¢do da populacdo e do velume de dgua fornecido em cada zona

- Todas as amostras sdo recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagio em vigor.

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a corregdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Presidt§le da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no gratamento. A medida adotada foi a correcdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.




Municipio de Valpagos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONSALVARGA DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALn.2 4

Em conformidade com o Decreto-Lel .2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da

4.° TRIMESTRE 2013

qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises p na do id gundo o Progr de C o da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
do pela dadi p {ERSAR). DEZEMBRO
%
ParAmetro [unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises | Cumprimento do] W.* Andlses (PCQA) |
Minimo | Méximo | superiores VP v Agendadas | Realizadas | gealizadas

Escherichio coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml} 0,0 3* 3* 1 0% 1 1 100%

loesinfmme residual {mg/L) — 0,1 0,1 — — 1 1 100%
|Aménio (me/L NH) 0,5 0 0
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml] Sem alteraco anormal - — 0 [¢]
Numero de colénias a 37 £C (N/mi} Sem alteragio anormal — — 0 ¢}
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 0 0
Nitratos” (mg/L NO) 50,0 [ 0
20,0 0 [}
26.5e 59 0 0
50,0 0 0
5,0 0 0
[cheiro a 252¢ [Factor de diluigio) 30 0 0
[sabor a 252C {Factor de diluighio) 3,0 0 0
Turvagio (NTU) 4,0 1] 0
|Antiménio Sb] 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
Aluminio_(ug/L Al) 200,0 0 0
200,0 0 0
05 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 a
1,0 0 a
10,0 0 0
5,0 0 ]
- — — 0 0
250 0 0
50,0 1] o]
2,0 0 [
50,0 0 [}
3,0 0 0
e — - 0 0
0,0 0 0
1,5 [ 0
- - - 0 0
1,0 Q 0
20,0 0 1]
10,0 0 1]
250,0 0 1]
Sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 a 0
|carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal — — - -
Radfo (Bq/ L) 500,0 0 0
Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 [1]
Beta Total(Ba/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total [mSv/yr} 0,1 0 0
u Joroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 1]
] (ug/L) = = = 0 0
1 (o e — e 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ig/L): 0,1 0 0
|Benzo(b)fi ) = — — 0 0
[Benzo{kjfiucranteno {ue/L) - - — 0 0
{Benzolghi)perilenc {ug/l} - - — 0 0
deno(1,2,3-cd)pirenofug/L) i - S 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 o 0
Cloroférmio(g/L) — - — 0 0
Bromofd ) — — - 0 0
Bromodicl (ug/L) — - = 0 0
Dibre i (png/L) - — — 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 0,5 - 0 0
Alacloro(pg/L) 0,1 — - 0 0
|MCPA(pg/L) 0,1 - - 0 0

de abastecimento.

3 0 numero de analises efetuadas cumpre com as disposicbes estabelecidas na legislacdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populacio e do volume de 4dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pro-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* A causa associada ao incumprimento foi 2 dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a correcdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Presidente da Camara,

e

Dr. Amilcar Castro de Almeida

C&mara Municipal de Valpagos, aos,dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

L ITAL n.2
g+ Muiiiciplo de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTE D'ARCAS DO CONCELHO DE VALPACOS EDITAL ;%4

Eeonfonnidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises peri6dicas na torneira do ik gundo o P de C lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO

Valares obtidos N.2 Andlises (PC %
N.2 Andlises |% Cumprimento do (PCaA) A

Minimo | Méximo | Superiores VP his Agendadas | Realizadas | pealizadas
IR

Escherichia coli {N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 100%
Desinfetante residual [mgl.l — <0,10 0,2 — - 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5
Sem alteragdo anormal — —
Sem alteragdo anormal - —
2500,0
50,0
20,0
26.5e 39
50,0
Oxidabilidade (mg/L 0;) 50
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0
Sabor a 252C (Factor de diluigiio) 3,0
urvaciio (NTU) 4,0
5,0
0,0
2000
200,0
05
10,0
1,0
0,0
1,0
10,0
50
25,0
50,0
2,0
50,0
ug/t) 20
Dureza total (mg/L CaC03) — — —
IEmzromm {N/100 mL) 0,0
15
10
20,0
10,0
250,0
200,0
250,0
Sem alteragdo anormal — —
500,0
0,1
1,0
0,1
10,0

Pardmetro (unidades) Valor P; étrico (VP)

cle|o|ojoje|o|e|e|o|e|o|o|e|o|o|o|o |o|o|o|o|o|e|o|e|ofe|o|e|e|ele]ele |lolelololm]n|n
c|o|e|o|ole|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|ole|o|o|o|o |ele|e|elelola|lo|lolelolo |lelelal o lw]mln

(ue/t): 01

Trihalometanos - total (ug/L): 100,0
|Cloroférmiolug/L) — — —
[Bromoférmio(ug/t) — = P
Bromodiclorometano{ug/1) - — -
Dibromoclorometano(ug/l) — - —
Pesticidas — total (ug/L) 0,5 -
Alacloro(ug/L) 0,1 — -
MCPA{ug/L) 0,1 s -
3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungao da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

I

I

|
ole|e|e|o|o|e|o|o|o|olo|o|o|o|o|e|elo|e]]
olo|e|e|e|o|o|e|e|e|ele|o|ololalalololall

de abastecimento.
- Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pro-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditadoe para realizar

andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aosydezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presﬁe e da Cdmara,

M

Dr. Amilcar Castro de Almeida




P —— CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO T
SN NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MOREIRAS DO CONCELHO DE VALPAGOS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagdoda] 4.2 TRIMESTRE 2018

qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na do d egundo o Progr de( lo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
btidos 2 PCQ.A'
Parametro (unidades) Vol Paairbirhon (V9) b N2 Andlises | % Cumprimento | W% Andlses! Anslises
Minimo | Méximo | Superiores VP doVvP Agendadas | Realizadas | pealizadas
|Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,45 0,7 - - 2 2 100%
[Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 #C (N/mi) Sem alteragdo anormal ND ND - — 1 1 100%
|Nl.'lmrode l6ni amr!clu_/ml; Sem alteraca 1 ND ND - e 1 1 100%
I_anduﬂmhﬁ {uS/em a 209€) 2500,0 40 40 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NOs) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
|Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26.5 e <9 61* 6,1* 1 0% 1 1 100%
M és (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25%C (Factor de diluig3o) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
bor a 258C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
¢io (NTU) 4,0 0,65 0,65 0 100% 1 1 100%
iménio (ug/L 5b) 5,0 <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Juminio (ug/L Al) 200,0 39 39 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
hmu-im {mg/L NO;) 05 <002 | <0,02 0 100% 1 1 100%
|Arsénio (pg/L As) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
a {ng/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 10 <03 | <03 0 100% 1 1 100%
(1e/L BrO;) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
iCédmio (pg/L Cd) 5,0 <040 | <0,40 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) = <5 <5 = — 1 1 100%
0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
2,0 0,0135 | 0,0135 0 100% 1 1 100%
50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
3,0 <0,25 | <0,25 0 100% 1 1 100%
e <17 <17 - - 1 1 100%
0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
|F (mg/LF) 15 0,2 0,2 0 100% 1 1 100%
= <1,0 <1,0 — - 1 1 100%
1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
200,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
250,0 12 12 0 100% 1 1 100%
Sem alteracdo anormal — — — - -
500,0 65,3 65,3 0 100% 1 1 100%
01 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
1,0 0,11 0,11 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetracl e Triclorosteno (ug/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(pg/L) - <0,5 <0,5 S s 1 1 100%
Tricl (ng/L) - <0,5 <0,5 — - 1 1 100%
Hidrocarb sticos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Iaenm[bmu (pest) - <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno pg/L) — <0,010 | <0,010 -— 1 1 100%
|Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
Indena(1,2,3-cd)pireno(ug/L) = <0,010 | <0,010 = - 1 1 100%
Trihal - total (ug/L): 100,0 0,7 0,7 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(pg/L) -~ 0,7 0,7 — -— 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) —- <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
|Br dick nofpg/L) = <0,5 <0,5 = — 1 1 100%
Dibr k (ng/L) —- <0,5 <0,5 —- - 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/l) 0,5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alacloro(pg/L) 0,1 <0,025 | <0,025 o z 7 1 100%
MCPA(ug/L) 0,1 - - 0 0

- O namero de andlises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungio da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada

zona de abastecimento.
> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para

realizar andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.
* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saide publica.

Camara Municipal de Valpagos, aos yinte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Camara,

-

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpaos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ——
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MOSTEIRG DE CIMA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verﬁaﬁoda 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periddicas na tormeira do , segundo o P de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} 01 OUTUBRO a 31
____aprovado pela autoridade competente ERSAR). DEZEMBRO
obtidos %
Parametro {unidades) Nk Parmitrico (8t | N.¢ Aniises |% Cumprimento dof N7 Andlses (PCOA f | L
Minimo | Maximo | superiores VP ve Agendadas | Realizadas | peafizadas
coll (N/100 mi 0,0 [ 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 m| 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,7 0,7 — - 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 | <0,02 1} 100% 1 1 100%
duown__m-zz IC!QMIQ Sem alteragio anormal ND ND - —- 1 1 100%
|Niimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND — - 1 1 100%
Condutividade om a 202C) 2500,0 110 110 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO5) 50,0 27 27 0 100% 1 1 100%
Eﬂ—ﬁq 20,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Unidades pH) 26.5e59 6,4* 64" 1 0% 1 1 100%
[Manganés (ug/L Mn} 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 258C (Factor de diluico) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
iménio (ug/L Sb) 5,0 0 0
( perfringens (N/100mi) L ¢ d
Alumini L Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 [} 0
|itritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
[arsénio (ug/t As) 10,0 0 0
Benzeno 1,0 0 0
no 0,0 ] 0
Boro B) 1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 0 [
— — e 0 0
0,010 0 a
50,0 o] ]
2,0 0 0
50,0 o o]
3,0 0 0
- — - 0 0
0,0 o] a
1.5 0 o]
— — — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 4] 0
250,0 0 0
|carbona ico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal L - - =
|Rad%o (Bg/ L) 500,0 0 0
|Aifa total{Bq/ L) 0,1 0 0
iﬁeu 'l'oﬂll;ﬂ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 C 0
Tetracloroeteno e Tric (pg/L): 10,0 0 0
' (ug/L) o = = 0 0
(/) = =2 = 0 0
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
b)fluorantenc (ug/L) — - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) = - - 0 0
Benzofghijperiieno (ug/t) = = = 0 0
indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L) = = = : 0
Trihalometanos - total (M’u: 100,0 0 0
Cloroférmio(ug/t) = - = 0 0
[Bromotérmiolng/t) = = = 0 0
|Bromodiclorometano{ug/L) - - — 0 0
|pibromociorometa L) = = = 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 0,5 - 0 a
Alacloro{pg/L) 0,1 - - 0 4]
MCPA(ug/L} 0,1 0 0

de abastecimento.

> O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigBes estabelecidas na legislag3o em vigor, sendo fixado em fun¢3o da populagdo e do vol

ume de agua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislacdo em vigor.

* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. Nao foram tomadas medidas por nao haver risco para a satde publica.

Camara Municipal de Valpagos, aos vi

Dr. Amilcar Castro de Almeida

e cinco dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




o de iinagas CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO TR ®a
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE NOZEDO DO CONCELHO DE VALPAGOS
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificacdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de anilises periddicas na ira do id gundo o P de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela dad p (ERSAR). DEZEMBRO
. 2
Pardmetro (unidades) Valor Paramitrico (VF) | mores obtidos | .2 Andlises | Cump do] < M2 Andtene (POUA) ) tmees
Minimo | Maximo | Superiores VP P Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml} 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes [ﬂ,_fém mi) 0,0 o 2* 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual {Mq - 0,1 0,1 — — 2 2 100%
[aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
IN(imero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterac3o anormal ND ND — — 1 1 100%
INGmero de coldnlas a 37 2C (N/ml) Sem alteragSo anormal 2 2 -— — 1 1 100%
Condutividade (puS/cm a 202C) 2500,0 120 120 0 100% 1 1 100%
(mg/L NO,) 50,0 <10 <10 0 __100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
(Unidades pH) 26.5e<9 64 | 64 1 0% 1 1 100%
| Mn) 50,0 140** | 140** 1 0% 1 1 100%
(Oxidabilidade (mg/L 0,} 50 21 21 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluighio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 259€ (Factor de diluigia) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4,0 0,6 0,6 0 100% 1 1 100%
 Antiménio Sb 5.0 <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
luminio {pg/L Al) 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
INitritos {(mg/L NO;) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Arsénio [ME As) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|Enm[a]_piuno > (pg/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
|Bora (mg/L B) 1,0 <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
|Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <0,40 | <0,40 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - 12 12 — — 1 1 100%
Chumbo !ﬂl Pb!. 0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Clanetos CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0218 | 0,0218 0 100% 1 1 100%
[Crémio (pg/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,25 <0,25 0 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L Cac03) — 41 41 - - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL} 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 15 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%
— 2,8 28 — — 1 1 100%
1,0 <0,20 | <020 0 100% 1 1 100%
20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
250,0 <10 <10 a 100% 1 1 100%
200,0 6 6 0 100% 1 1 100%
250,0 14 14 0 100% 1 1 100%
Sem alteracSo anormal = - = L —
500,0 28,5 28,5 0 100% 1 1 100%
0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
1,0 <0,100 | <0,100 0 100% 1 1 100%
0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
e <0,5 <0,5 - 1 1 100%
(ug/L) — <0,5 <0,5 - — 1 1 100%
lmdnmbomm Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
fluoranteno (ug/L) — <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
zo(l)fl (pe/L) - <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
|Benzo(ghi)periteno (ug/L) — <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 <05 | <05 0 100% 1 1 100%
Cloroférmi - <0,4 <0,4 — — 1 1 100%
Bromoférmi L) - <0,5 <0,5 = T 1 1 100%
Br dicl ( - <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
lermodwomehﬁwl) — <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Pesticidas - total (pg/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alacloro(pg/L) 0,1 <0,025 | <0,025 — - 1 1 100%
IMCPA{pg/L) 0,1 — . 0 0

zona de abastecimento,

-> 0 nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixade em fungde da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada

-3 Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Laboratdrio Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

** Caracteristicas naturais (hidrogeol6gicas) da origem da dgua. N3o foram tomadas medidas por nao haver risco para a saude publica.

* A causa associada ac incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a correcdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpagos, a;t

nte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presidgnte da Cimara,

f

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municiplo e Valporss CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO T
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PADRELA DO CONCELHO DE VALPAGOS
s
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verlficagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do idor, segundo o Pr de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
p do pela dad| {ERSAR). DEZEMBRO
. %
Parimetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Yelores obtldos | N2 Andlises |% Cump o] - Endees (PCON) Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP vP Agendadas | Realizadas | gealizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

|Bactérias coliformes [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) -— 0,1 0,1 — -— 2 2 100%

|Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%

INdmero de colénias a 22 2C lllImlI Sem alteragdo anormal 9 9 - — 1 1 100%

|Ntimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteracdo anormal 4 4 — - 1 1 100%

|Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 50 50 0 100% 1 1 100%

INlmtos (mg/L NO;) 50,0 14 14 0 100% 1 1 100%

20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%

26.5e <9 5,9* 59* 1 0% 1 1 100%

50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%

Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%

qs:bor a 258C !famr de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%

[Turvaglio (NTU) 4,0 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
6nio (pg/L Sb) 5.0 0 0
Cl dium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
[Aluminio (ug/L Al) 200,0 a 0
Ferro Fe| 200,0 Q Q
Initritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
{a As) 10,0 0 0
B (ug/L) 10 0 0
a)pireno 0,0 0 0
||som (mg/L B) 1,0 0 0
|Bromatos (ug/t 8r0,) 10,0 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) = - — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25,0 0 0
Clanetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 20 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/) 3,0 1] 0
Dureza total (mg/L CaCO3) = = - 1 0
|E as (N/100 mL) 0,0 0 0
15 0 0
- - — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 a
200,0 0 a
250,0 0 0
|carbono Orgénico Total {mg/L €) Sem alterag3o anormal - — — -
|Rad3o (Bg/ L) 500,0 0 0
|atpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Ba/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 01 0 0
Tetracloroetena e Tricloroeteno {pg/L): 10,0 0 0
Tetracloroetenofpg/L) = — - 0 0
Tricloroetenofpg/L) = - — 0 0
[Hidrocart Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
|Benzo(b)fiuoranteno (ug/t) — = — 0 0
|Benzo{k)fiuoranteno ug/L) — — — 0 0
|Benzofghijperileno (ug/L) - - — 0 0
tndegg!l)ﬂlglm!wll — - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(ug/L) — — — 1] 0
|Bromoférmio{ug/L) — — — 0 0
|Bromodicl (ue/t) - — s [ 0
Dibromod {ue/L) — = — 0 0
Pesticidas - total (ug/L} 0,5 - 0 0
Alacloro(ug/L) 0,1 — - [ 0
[mcPaiuer) 0,1 — = 0 0

de abastecimento.

> O numero de andlises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungio da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

ali do 0s requisitos de qu

belecidos na legislagdo em vigor.

> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

*Caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da dgua. N3o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saude publica.

Camara Municipal de Valpacgos, aps vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presid; da Camara,

N7

Dr. Amilcar Castro de Almeida




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PARADA, CANCELO, ALVITES E SANJUZENDA DO CONCELHO EDITAL N2 4
/ DE VALPAGOS
Em conformidade com o Tei .t 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verfficaao da 2.¢ TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do idor, segundo o Prog| de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
. %
Parametro (unidades) ks Parseodlcios (U s So0es | 91 Rainas o CLbpmAmiE A8 s e oA ] s
Minimo | Méximo | Superiores VP 42 Agendadas | Realizadas | gealizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 (] 0 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) - 0,1 0,1 - — 1 1 100%
o 0,5 0 1]
Numero de colénias a 22 #C (N/ml) Semn alteracdo anormal — — 0 0
Nimero de colénias a 37 £C (N/mi) Sem alteracéo anormal - - 0 0
Condutividade [pS/cm a 202C) 2500,0 0 0
|nitratos” (mg/L NO,) 50,0 0 o
Cor L PtCo) 20,0 0 0
Unidades pH) 26.5e59 0 [4]
Manganés (pe/t Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5,0 1] 0
Cheiro a 25¢C {Factor de diluigfio) 3,0 0 0
Sabor a 25¢C [Factor de diluigSo) 30 0 0
[Turvagio (NTU) 4,0 0 0
énio (ug/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 2000 0 0
Ferro ]M Fe) 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
[Arsénio {ug/L As) 100 0 0
B (pe/t) 1,0 0 0
Benzofapirenc (ug/L) 0.0 0 0
Im !M} B} 1,0 0 0
Bromatos 10,0 0 0
50 0 0
— - — 0 [i]
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 [
3,0 0 0
— — — 0 0
0,0 0 a
35 0 a
— — — 0 0
1,0 0 a
20,0 0 Q
10,0 0 0
250,0 0 0
Isédio (mg/L Na) 200,0 0 0
[sulfatos (mg/L 50.) 250,0 0 0
|carbono Organico Total (mg/L €} Sem alteragdo anormal = = = e
|Rad3o (Ba/ L) 500,0 0 0
|Alpha total{Ba/ L) 0,1 0 0
|Beta Total{Bg/ L) 10 [ 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroetenc e Tricloroeteno {ug/L): 10,0 a 0
Tetracloroeteno(ug/L) — — - 0 0
Tricloroetenc{pg/L) — i = 0 [}
Hidrocarbonetas Arométicos Policiclicos (pg/L): 01 0 0
|Benzo(bjfluoranteno (ug/i) —- -— = 0 0
|Benzo(k}fiuoranteno (ug/1) a = — 0 0
|Benzo(ghi)perilena (ug/L) - — = [ 0
Indenn[l,!,i—ﬂp_lremmﬂl — — - Q 0
Trihalometanos - total (ug/l): 100,0 0 0
Cloroférmio{ug/L) - — — a 0
Bromoférmio{g/L) = = = 0 0
Bromodiclorometano[ug/L) = — — Q 0
Dibromocl anolug/L) - — — 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 0,5 - 0 0
Alacloro(pg/L) 0,1 — - 0 0
|McPalug/L) 0,1 = E [} 0

de abastecimento.

5 O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagao em vigor, sendo fixado em fun¢do da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

T

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




Rhiwiieipio de Vilpaioi CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO oAt 4
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PARADELA DO CONCELHO DE VALPAGOS
Em conformidade com o Tei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagao da 7.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anlises periédicas na tornelra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
%
Parametro (unidades) Valor Pararmbtrico [VP) | res CDidan | .t Anslines | Cumprimeneo do) M ResssiPOOM) | L
Minimo | Méximo | superiores VP ve Agendadas | Realizadas | geatizadas
Escherichia coli {N/100 ml] 0,0 0 4] 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml} 0,0 4] 0 0 100% 1 1 100%
L fi residual (mg/L) - 0,5 0,5 -— — 1 1 100%
|Aménio (me/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
NGmero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND -— — 1 1 100%
INGmero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem altera¢do anormal ND ND -— — 1 1 100%
Condutividade 'cm a 208C) 2500,0 92 92 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH [Unidades pH) 265 e 59 6,3" 6,3* 1 0% 1 1 100%
Ma és Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade (mg/L O;) 5,0 1 1 ] 100% 1 1 100%
Cheiro a 25¢C {Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
sabor a 25¢C {Factor de diluigia) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
urvagio (NTU) 4,0 6,3 6,3 0 100% 1 1 100%
5,0 0 0
ens (N/100ml) 0,0 0 0
200,0 Q 0
200,0 0 0
0,5 0 0
10,0 0 a
1,0 0 a
0,0 0 ]
1,0 0 0
10,0 0 0
Cadmio 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) = - 3 0 0
Chumbo IME Pbl 0,010 0 0
Cianetos CN 50,0 0 0
Cobre Cul 2,0 0 0
Crédmio Cr) 50,0 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 0 0
Dureza total 'L CaCO3]| — - e 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0
[Magnésio (me/L Mg) = = 2 0 0
Merciirio (/L Hg) 1,0 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20,0 0 0
[selénio (ug/t Se) 10,0 a 0
[Cloretos (mg/L ci) 250,0 o 0
s6dio (mg/L Na) 200,0 0 0
}Mﬂm (me/L 50,) 250,0 0 0
[%oﬂ_ﬂ_rﬂmw Total (mg/L €) Sem alteragiio anormal = = = =
Radso (Bq/ L) 500,0 0 0
|atta total(Ba/ L) 0,1 0 0
Beta Totall L) 10 0 a
Dose Indicativa Total [mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L}: 10,0 0 1}
Tetracloroeteno(pg/L) - -— — 0 0
Tricl: (pe/L) e = = 0 0
lidrocarb 4 Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
Benzofb (/) - -~ — 0 0
Benzo(k}fi {ne/L) - — — [ 0
ijperileno (g/L) - — = 0 o
lindeno1,2,3-cd)pirenolpg/L) - — = 0 0
[Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio{ug/1) == - - 0 0
Bromoférmiol ) = — — 0 0
- - — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) = = = ] Q
Pesticidas - total (ug/L) 05 - 0 0
Alacloro{ug/L) 0,1 — - 0 0
MCPAg/L) 0,1 0 0

de abastecimento.

3 0 numero de andlises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fung3o da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

= Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagao em vigor.

* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. N&o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saide publica.

s vjhte e cinco dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Camara Municipal de Valpagos, ao
Pregeile da Cadmara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




e daisipacs CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ——
% NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PARANHOS DO CONCELHO DE VALPAGOS
Erm conformidade com o Decreto-Lel n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacdo da | 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede piblica, através de andlises periddicas na ira do id gundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
! E‘“ ) P l‘-m" DEZEMBRO
2
Parametro (unktades) Valor Parsimitrics (VF) | ores cbildos | N2 Andllses [ cumprimentodo] N2 Andlses(can) | L
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | gealizadas |
[Escherichia coli (N]100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
ctérias coliformes (N/100 ml 0,0 0 0 1 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/1) — 0,15 0,15 — - 1 1 __100%
[Aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/mi) Sem alterac3o anormal ND ND — - 1 1 100%
Sem alteragdo anormal ND ND — — 1 1 100%
2500,0 100 100 0 100% 1 1 100%
50,0 14 14 0 100% 1 1 100%
Cor 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
d 26.5 e <9 5,5% 5,5* 1 0% 1 1 100%
M &s (pg/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Factor de diluigiio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
rvagio (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
iménio (ug/L Sb) 5,0 <3,5 <35 0 100% 1 1 100%
Clostridium N/100m| 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
|Aluminio 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe] 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Arsénio (ug/L As) 10,0 <3 <3 0 __100% 1 1 100%
nzeno L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
a) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Boro B 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <0,40 | <0,40 0 100% 1 i 100% |
Clcio (mg/L Ca) = 6 6 = — 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <50 | <50 0 100% 1 1 100%
= CN 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0015 | 0,0015 0 100% 1 1 100%
Crémio [ 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicl o (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CacO3) — <17 <17 — - 1 1 100%
FEM.Q?OM (N/100 mL) 0,0 1] 1] 0 100% 1 1 100%
Flucretos (mg/L F) 15 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
|Magnésio (mg/t Mg) — <1,0 <1,0 = - 1 1 100%
Mercirio 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
N Ni 20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
énlo (ug/L Se) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
cl) 250,0 13 13 0 100% 1 1 100%
Sédio Naj 200,0 9 9 0 100% 1 1 100%
(mg/L50,) 250,0 22 22 0 100% 1 1 100%
Carbono fico Total (mg/L €) Sem alteracio | - — = — -
|Radlu {Bg/ L) 500,0 <10,0 | <100 0 100% 1 1 100%
Alfa total(Bg/ L) 0,1 0,227** | 0,227** 1 0% 1 1 100%
[Beta Total(Bq/ L) 1,0 0,331 | 0,331 0 100% 1 1 100%
[Dose indicativa Total (mSv/yr) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclo (pg/L): 10,0 <10 <10 0 109% 1 1 100%
— <0,5 <0,5 —_ -— 1 1 100%
- <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
0.1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
= <0,010 | <0,010 — - 1 1 100%
— <0,010 | <0,010 — = 1 1 100%
e <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
— <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
100,0 3,7 3,7 0 100% 1 1 100%
= 0,5 0,5 — — 1 1 100%
= 0,8 0.8 s = 1 1 100%
- 1 1 — — 1 1 100%
- 14 1,4 - -— 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Nadamwu 0,1 <0,025 | <0,025 — - 1 1 100%
|MCPA(pg/L) 01 = g

zona de abastecimento.

- 0 ndmero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢oes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em funcao da populagéo e do volume de dgua fornecido em cada

analises segundo os requisitos de qualidade

idos na legislagdo em vigor.

- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. N3o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a satide publica.

**Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua. N3o foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa ¢ inferior a 0,10 mSv

Cimara Municipal de Valpagos, aos inte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presi eZe;a Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Wik o Vel CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EBIEALRE &
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PARDELINHA DO CONCELHO DE VALPACOS
i
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na ira do idor, segi o Progi de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
P do pela ridad: petente (ERSAR). DEZEMBRO
Parametra (unidades) Valor P é (vP) Nocoge shiidon 1] il Anises 1 Camprimasto go] 0 St MY Anili
Minimo | Méximo | Superiores VP i Agendadas | Realizadas | poati
Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 4] 100% 3 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi} 0,0 2* 24 1 0% 1 1 100%
f idual {mg/L) — 0,1 0,1 — — 1 1 100%

|Aménio (mg/L NH,) 0,5 ] 0
Iﬂﬁm de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal — - 0 0

Ndmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragiio anormal — - 0 0
I jutividade (puS/cm a 202C) 2500,0 0 0
[Nitratos® (mg/L NO,) 50,0 0 0

Cor PtCo) 20,0 0 0

Unidades 26.5es9 0 a

Manganés (ug/L Mn) 50,0 0 0

Oxidabilidade (mg/L ©;) 50 o o]

Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3,0 0 0
|sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3.0 0 0

Turvacio (NTU) 4,0 0 0

| Antiménio (ug/L Sb) 5,0 0 0

Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0

Aluminio (ug/L Al) 200,0 0 a

Ferro LFe) 200,0 0 0
|Nltr|1ns (mg/L NO,) 05 0 0

10,0 0 0
1,0 [ 0
0,0 4] [+]
1,0 [} 0

10,0 [} o
5,0 0 0
- — - 0 0

25,0 [} 0

50,0 0 0
2,0 0 0

50,0 0 0
3,0 0 0
- - - 0 0

Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0

Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
|' ésio (mg/L M) _ = = = 0 0
|Merciirio (ug/L Hg) 1,0 0 0

INiguel Ni} 20,0 0 0

selénio Se) 10,0 0 a

Cloretos (mg/L CI} 250,0 0 0

Sodio Na| 200,0 0 0

Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0

Carbono nico Total (mg/L ©) Sem alteraciio anormal -— - ~- -

Radzo (Bg/ L) 500,0 0 [

Alpha total(Bg/ L} 0,1 0 0
|Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0

joroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10,0 0 0

Tetracloroetenofug/L) - — - 0 0

Tddoroeteng]w\.] - el - 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 o]

Benzofb)fi {ue/L) - - — 0 0
|Benzo{kifiuoranteno (ug/L) — — o 0 0
[Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - 0 0

indeno(1,2,3-cd)p (pg/L) — - - 0 0
Trihal - total (ug/L): 100,0 o o

Cloroférmio(ug/L) - - — 0 0

Bromoférmio(pg/L} - - - 0 0
|a_ {ug/L] — - - 0 0
|Dihromodoram5h__mnggg[ll - — - [ 0

Pesticidas — total [g_ll.) 0,5 - 4] 0

Alacloro(ug/L) 01 — - 0 0
|mMcPApe/l) 0,1 - - 0 o

de abastecimento.

> O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigbes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungéo da populagio e do vo

ume de agua fornecido em cada zona

- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* A causa associada a0 incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a correqdo da dosagem de reagente aplicado ne tratamento.

C3mara Municipal de Valpagos, ao§ dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Pres§ nte da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




. CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
Muricipic de Vaipaos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEDOME DO CONCELHO DE VALPAGOS EOMTAEN:S4
Em eonhrmldade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Deatw-!.ai 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periédicas na do r, segundo o Progi de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
aprovado pela ridadh te (ERSAR). DEZEMBRO
T %
Parsmetro {unidades) R e F] | e cueon ) A Anklises 1 Siamprireento o e Ao POUN o) ik
Minimo | Maximo | superiores VP e Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichio coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
'Bacurlascoufoms (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L) —- 0,1 0,7 — — 2 2 100%
|aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND — — 1 1 100%
Ndmero de coldnias a 37 2C [N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND - — 1 1 100%
'cm a 202C) 2500,0 69 69 0 _100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50,0 14 14 0 100% 1 1 100%
Cor PtCol 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26.5e <9 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
|oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <10 | <10 0 100% 1 1 100%
|cheiro a 252C {Factor de diluigsio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|$abor a 25¢C [Factor de diluigSo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 i 100%
Turvagio (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 [}
Clostridium perfringens (N/100ml) 0.0 [ 0
Aluminio_(ug/L Al) 2000 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
10 0 0
10,0 0 0
50 0 0
— - - 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
30 0 0
— - — 0 0
0,0 0 0
15 0 0
— - — 0 0
10 0 0
20,0 o 0
10,0 [} 0
250,0 Q 0
200,0 0 0
250,0 0 0
Carbono Organico Total (mg/L €} Sem alteragio | - — - -
Raddo (Ba/ L) 500,0 0 0
Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 Q 0
Tetracl teno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 o] 0
[Tetracloroeteno(pg/L) — - — 0 0
Tricloroetenc(pg/L) = — = 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 a
|Benzo(bjfi {pg/t} i = = 0 0
|Benzofiii (pg/L) = = B 0 o
Benzo rileno (pug/L) - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmiofug/L) — = — 0 Q
Bromof6rmis ) des — — 0 0
[Bromodiclorometanol ) — - — 0 o]
Dibromoclorometanofpg/L) — — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Alacioro(ug/L} 0,1 — - 0 0
MCPA[pg/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

3 O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungdo da populagéo e do volume de dgua fornecido em cada zona

- Todas as amaostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
anélises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagosf

Dr. Amilcar Castro de Almeida

s vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Pres:dzvre da Camara,




. CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO n
: Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRO DO CONCELHO DE VALPACOS EDITAL R4
b N
Em conformidade com o Decreto-Lel .2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Demm—l.sl 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 vmﬂr.ag.le da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede péblica, através de -naumpe.—luscasna ira do do o Programa de Controlo da jade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
provado pela dad p _‘t_gtsm). DEZEMBRO
%
Parimetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) felores chikdoy | s dvshats 1 Clmprimario oo} S HEVEeS) FEOTA) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP L Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coli [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,7 0,7 - — 1 1 100%
[Aménio (mg/L NH,) 0,5 1] o]
[Ndamero de colé a 22 2C (N/mi) Sem all 30 anormal - - o 0
Namero de colé a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal — — 0 0
Cond dade (1S/cm a 202C) 2500,0 0 0
|nitratos® (mg/L NO,) 50,0 0 0
20,0 0 0
26.5e 59 ] 0
50,0 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5,0 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 30 0 0
|Sabor a 25¢C {Factor de diluigio) 30 0 0
|Turvacio (NTU) 4,0 0 0
Antiménio swi. Sb) 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 a [*]
Aluminio [El_/l Al) 200,0 ] 0
Ferro Fe) 200,0 0 0
inimm {mg/L NO,) 0,5 0 0
As) 10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
- — - 0 0
250 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 o]
3,0 4] 0
Caco3) ! = - - 0 0
0,0 0 0
15 0 0
- -— — 0 0
10 0 o]
Niguel {pg/L Ni) 20,0 0 0
|Selénio {ug/L Se) 10,0 0 [
[Cloretos {mg/L CI) 250,0 0 0
|sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
|sulfatos (mg/L 50.) 250,0 0 0
|carbono Organico Total (mg/L €} Sem alteragdo anormal — — - —
|Radsio (Ba/ L) 500,0 0 [
|Alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
Beta Total(Bg/ L) 1,0 a 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr} 0,1 0 0
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
Tetradl olpg/L) = = o 0 0
Tricloroeteno(pg/L) Load — -— 0 0
|Hid: b Ar Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
|Benzalb)fi (ue/t) — - e 0 a
|Benzo(k}fiuoranteno {re/t) e - - 0 0
perilenc | = = — P o
Iindeno(1,2,3-cd}pireno(ug/L) - — e 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100,0 [¢] 0
Cloroférmio(ug/L) - — - 0 0
Bromoférmiofpg/L) el — -—- 0 0
Bromodiclorometano aa¥ — — 0 o]
Dibromodiorometano(pg/L) - o - 0 0
Pestiddas ~total (pa/t) 0,5 - 0 0
acloro(ug/L) 0,1 - - 0 0
MCPA{de] 0,1 = - 0 0

> O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fun¢do da populac3o e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

anilises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aos fezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Pre de te da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




- CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Eriii b
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE POVOA DE LILA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em mnlomidade com o Decreto-Lei n.% 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Dmto-w 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede pablica, através de andlises periddicas na ira do do o Progr de C lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade :mrpmnu (ERSAR). DEZEMBRO
iaidos 5 %
Parmetro (unidades) Nalor Parainbirico P | g 1 o Kot 3 8 el
Minimo | Méximo | superiores VP e Agendadas | Realizadas | poalizadas
|Escherichia coll (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
,E:;ﬂdas coliformes (N/100 mi) 0,0 0 3+ 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual [m!ﬂ.) - <0,10 >1,50 — ; — 2 2 100%
[Aménio (mg/L NH,) 05 0 0 100%
Numero de colénias a 22 8C (N/ml) Sem al 3 | e - 0 0 100%
|Nimero de colénias a 37 2C (N/mli) Sem alterac 1 - 0 0 100%
Condutividade (ys/em 2 205) 2500,0 0 0 100%
Nitratos (mg/L NO) 50,0 o 0 100%
Cor L PtCo) 20,0 0 0 100%
pH (Unidades pH) 26.5e59 o 0 100%
|Manganés (ug/t Mn) 50,0 ° 0 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 50 0 0 100%
Cheiro a 25%C (Factor de diluigBo) 3.0 0 0 100%
ls.bora 259C (Factor de dllulﬂol 30 0 0 100%
[Turvacio (NTU) 4,0 0 [ 100%
Antiménio (pg/L 5b) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
inio_(pg/L Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 05 0 [
10,0 o] ]
1,0 [+ 0
0,0 0 o
1,0 0 0
10,0 o 0
5,0 0 0
= - — 0 0
25,0 2] 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 o]
30 0 0
— - - 0 0o
0,0 ] 0
1.5 2} 0
- B — 4] [
1,0 0 0
Niguel (pg/L Ni) 20,0 0 0
Iénio (ug/L Se| 10,0 )] 0
Cloretos (mg/L Ci} 250,0 0 0
|sédio (mg/L Na) 200,0 0 [
[sulfatos (mg/t 50, 250,0 0 0
Sem alteragio anormal — - - -
500,0 0 1]
0,1 0 0
|Beta Total(Bg/ 1) 1,0 [ [
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 9,1 o 0
etracloroeteno e Tricloroeteno !ﬂy: 10,0 4] o]
Tetracloroe! L e = - 0 [
Tricioroeteno(ug/L) - - - [} 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/t): 01 0 o
Benzo(b)fluoranteno ly;_]l.) — —— —_— 0 0
B (k)i (pg/t) - - - ] 0
Benz: rileno [pyl} — — — o 0
lnﬁeno(m L) == = = 2 9
tznos lohl (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio{ug/L) e = - 0 0
Bromoférmio(ug/L) == - - Q o]
|Bromodicl (ug/L) =5 - = 0 0
{pibromoci (ug/L) — — 2 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Alacioro{ug/L) 0,1 - - 0 0
Imcraipg/L) 0,1 0 0
20 nn‘m.“em de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagao em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
-> Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pro-Qualidade, Lda,, estando este devidamente acreditado para realizar

andlises segundo os requi de qualidade estabelecidos na legislacdo em vigor.

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada do reagente no tratamento. A medida adotada foi a corredo da dosagem de aplicado no trat;

Camara Municipal de Valpagos, aos yinte e dois dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
O Presidente da Camara,

90 P

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municioie d¢ Valkongos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO AL o
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE QUINTELA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 veri?lu;:ia da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da $gua da rede pblica, através de andlises periédicas na d 10 do o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} | 01 OUTUBRO 2 31
provado pela autoridad . (ERSAR). DEZEMBRO
]
ParSmetro (unidades) Valor P étrico (VP) D T 1 nranie I Cldminio do] 101 nRens YD Anélises
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas

Escherichia coli [N/100 m|| 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

[Desinfetante residual {mg/L) = 0,5 0,5 = = 1 1 100%
[nmdnio {mg/L NH,) 0,5 1] 0
|Niimero de colénias a 22 £C (N/mi) Sem alteragSio anormal — — 0 0
|NGmero de colénias a 37 £C [N/mi) Sem alteragdo anormal - — 0 0
|Condutividade {S/cm a 202C) 2500,0 0 o
[Nitratos? (mg/LNO,) 50,0 0 0
20,0 0 Q
26.5e <9 0 1]
50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 a 0
Cheiro a 258C (Factor de diluig3o) 3,0 0 0
Sabor a 25¢C |F£gor de diluig&o) 3,0 0 0
Turvagiio (NTU) 4,0 0 [V
Antiménio (ig/L Sb] 5,0 9 0
Cli dium perfringens (N/100mf) 0,0 0 0
luminio (ug/t Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 ] 0
Arsénio As) 10,0 a 0
B (pg/t) 1,0 a 0
|Benzofa)pireno | 0,0 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 0 0
|Bromatos (1g/L BrO;) 10,0 0 0
Cédmio (pe/tL Cd) 50 0 0
Célclo (mg/L Ca) = = — 0 9
Chumbo (ug/L Pb) 250 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio [ug/L Cr) 50,0 0 o
1,2 - dicloroetano (ug/L) 30 0 0
Dureza total CaC03) = = e 0 0
Enterococes (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 15 0 0
M - — - 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 10 0 0
|nfgual (gL Ni) 20,0 0 0
Selénio (ug/L Se} 10,0 0 Q
IClorems (mg/Lcl) 250,0 0 0
Sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
[sutfatos (mg/L 50, 250,0 0 0
|Carbono Organico Total (mg/LC) Sem alteragdo anormal - — - —
|Rad3o (Bq/ L) 500,0 0 0
|Aipha total(Bq/ L) 0,1 0 0
|Beta Total{Bg/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total {mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroetenao e Tricl [ugL]: 10,0 0 0
Tetrac {pg/L) - — — 0 0
Tricloroeteno(yg/L) = = — 0 0
| Hid: rb Aromdticos Palicicli (piILJ: 0,1 0 Q
Benzo(b}fl (pg/L) i o = 0 0
|Benzofi)A {ug/t) - — — 0 0
[Benzolghijperileno (/L) = = = 9 ]
indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - - — Q 0
Trihal - total [ug/L): 100,0 Q 0
Cloroférmio{yg/L) = 2 = 0 0
[Bromoférmiofug/L) - -~ — 0 0
|Bromodicl (ug/L) — — — 0 0
|oib 1 (ug/L) - — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 05 - 0 0
Alacloro(pg/L) 0,1 = - ] a
MCPA{ug/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposicoes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

-» Todas as amostras sdo recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legistagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, ao§ dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presﬂe te da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




F T CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO O
! NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE RABAGAL DO CONCELHO DE VALPACOS
Em contormidade com o Decreto-LeT ¥ 30672007, de 27 e agosto, alterado peio Decreto-La 152/3017, < 07 9< desembro, procedense3 verificagioda | 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
3| |a autoridade co 5 DEZEMBRO
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ] .2 Andlises 5 Cump o] A Andlocs IPEON) ) ki
Minimo | Méximo | Superiores VP vP Agendadas | Realizadas | pealizadas
ia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 3 3 100%
coliformes (N/100 ml| 0,0 0 pad 1 67% 3 3 100%
IDesinfetante residual (M) — 0,1 0,6 — — 3 3 100%
aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
INumero de colénias a 22 oC (N/ml Sem atel anormal 20 20 -— -— 1 1 100%
imero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem altel anormal 17 17 -— -— 1 1 100%
dutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 63 63 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 8,3 8,3 0 100% 1 1 100% |
Unidades 26.5 e <9 6,8 68 0 100% 1 1 100%
nés Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
[Oxidabilidade {mg/LO,) 5,0 3,6 36 0 100% 1 1 100%
[Cheira a 252C {Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
bor a 25¢C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
(NTU) 4,0 1,8 1,8 0 100% 1 1 100%
ménio (pg/L Sb) 5,0 0 0
umninio (ug/L Al) 200,0 0 0
[Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 05 0 0
o As] 10,0 0 0
(pg/L) 1,0 0 0
(a)pi (ng/t) 0,0 0 0
|Boro (mg/L8) 1,0 0 0
|Bromatos (ug/t Bro,) 10,0 0 0
iCadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) — — = 0 0
[Chumbo (ug/L Pb) 25,0 0 0
[Cianetos EE_II. CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
(Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicl (pe/t) 3,0 Y 0
za total CaC03) — - -— 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
uoretos LF) 1,5 0 Q
0 — — — 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1,0 0 0
|Niquel (pg/tL Ni) 20,0 0 0
|selénio {ug/L Se) 10,0 0 0
(mg/LCl) 250,0 0 0
[mg/LNa) 200,0 0 0
[sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
|Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterac3o anormal — = = -
500,0 o] o]
) 0,1 0 0
1,0 0 4]
‘atal {mSv/yr) 0,1 0 0
i e Trid (pg/L): 10,0 0 0
[Tetrad (ue/t) = = = 0 0
|Tricloroetenofpg/L) — — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos E: 0,1 0 0
Benzo(b)fluoranteno — — - 0 0
L {K)fi (pe/t) = = = 0 0
|Benzo{ghi)perileno (ue/t) — == — 0 0
dsnol1,2,3-cd]pireno(ug/t) - — - 0 0
ihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio — = o 0 0
Bromof (/L) — — — 0 0
Bromodiclorometano| L) — = e 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) — — — 0 0
[Pesticidas ~ total (pg/L) 0,5 - 0 0
Alaclora(pg/L) 0,1 — - 0 0
MCPA{ug/L) A b 0,1 — - 0 0
-» O nimero de andlises efetuadas cumpre com as disposigbes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fung3o da populagio e do volume de agua fornecido em cada

zona de abastecimento.
~» Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Lab orio Pro-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* As causas associadas aos incumprimentos foi a dosagem inadequada de reagente no tratamento. A medida adotada foi a correcdo da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Camara Municipal de Valpagos, aog vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove,

Presidente da Camara,

s

Dr. Amilcar Castro de Almeida




o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
g Muirilcipio da Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE RABACAL -ATMAD DO CONCELHO DE VALPAGOS EDITALn.2 4
Em conformidade com o Decreto-Lei n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificacio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na t ira do ¢ idor, segundo o P de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
- e %
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Xolorss chivios 1 (08 Aniaes Ik Cump daj I B oo oAl Anilises
. Minimo | Méximo | superiores VP VP Agendadas | Realizadas | peglizadas
Escherichia coll (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,5 0,8 - = 3 3 100%
[Aluminic (Re/LA) 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio (ma/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Niamero de colénlas a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 2 2 - -— 1 1 100%
[NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracio anormal ND ND - — 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 209C) 2500,0 100 100 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
[Cor (mg/L PtCo) 20,0 2,5 2,5 0 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26.5e<9 7.5 7.5 0 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
lOxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 1,6 1,6 0 100% 1 1 100%
[Cheiro a 259C [Factor de dilulgao) 3,0 <1 1 0 100% 1 1 100%
Isabor a 259C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4,0 0,65 0,65 0 100% 1 1 100%
[Antiménio (ug/L Sb) 5,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 0 0
1,0 [ 0
10,0 [ 0
5,0 0 0
— - o— 0 0
25,0 0 4]
50,0 0 0
2,0 0 4]
50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) ~ — - 0 0
|Enterococos {N/100 mi) 0,0 0 0
|Flucretos (mg/LF) L5 0 0
|Magnésio (ma/L Mg) = = = 0 0
|Meruirlo (ug/L He) 1,0 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20,0 0 0
[selénio (ug/L Se) 10,0 0 0
|Coretos (mg/L 1) 50,0 0 0
|sédio (mg/t Na) 200,0 0 0
[sutfatos (mg/L 50.) 250,0 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteraciio anormal - - - -
Rad3o (Bq/ L} 500,0 0 0
total(Ba/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Ba/ L) 1,0 0 0
Dose indicativa Total (mSv/yr) 01 0 0
Tetracl e Tricl {we/L): 10,0 0 0
Tetracloroeteno(ug/L) - — 0 0
Tricl (ug/L) — - = 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (pug/L): 0,1 0 0
|Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - 0 0
|Benzo(k)fi (ue/L) = e = 0 0
|Benzolghi)perileno (ug/L) - - — 0 0
indeno(1,2,3-cd)p (ug/L) — — -— 0 0
Trihalometanos - total (g/L): 100,0 0 0
Cloroférmio{ug/L) - - -— 0 0
|Bromoférmio(ug/L) - - — 0 0
I8 dicl tano(ug/L) - - = 0 0
Dibr {oro {ug/L - - - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
lAiaclorofpg/L) 0,1 —- - 0 0
[mcra(ug/L) 0,1 — - 0 0

zona de abastecimento.

- O namero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagao em vigor, sendo fixado em fungao da populagio e do volume de dgua fornecido em cada

> Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de gualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, ags quatro dias do més de margo de dois mil e dezanove.

Presidente da Camara,

SQM&/—)

Dr. Amilcar Castro de Almeida




T CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO CORTAL R
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE REAL COVO DO CONCELHO DE VALPAGOS
idade com o D Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, pmced:u—seavgﬁcaﬂoda 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do id do o Prog de C lo da Quall da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO 2 31
p do pela dad (ERSAR). DEZEMBRO
Pardmetro {unidades) Veior Prasmdiricn V) | N.# Anglises |X Cumprimento dof W.* AnfHses Anslises
Minimo | Méximo | Superiores VP Ve Agendadas | Realizadas | pealizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Inactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Desinf dual (mg/L) =z 0,3 0,3 i o 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,5 0 0
Namero de colénias a 22 2C [N/mi) Sem alteracio anormal - — 0 [
INumero de colénias a 37 2C [N/mi) Sem alteracdo anormal — — ] 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 0 0
Nitratos” (mg/L NO) 50,0 0 0
Cor {mg/L PtCo) : 20,0 0 0
pH {Unidades pH} 26.5e <9 0 0
|Manganés (ug/t Mn) 50,0 0 0
|Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 0
Cheiro a 25¢C {Factor de diluig3o) 3,0 0 0
|sabor a 25¢C [Factor de diluigao) 3,0 0 0
[Turvacio [NTU) 4,0 ] 0
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 0 0
Clostrigium perf {N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) { 0,5 0 0
o As) 100 Q 0
1,0 [¢] 0
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
— - = 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
30 0 0
— — — 0 0
0,0 0 0
15 0 0
— - = 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
Cloretos (mg/L C1) 250,0 0 0
|sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
|sulfatos (mg/L 504} 250,0 0 0
|carbono Organico Total (mg/L €} Sem alteragio anormal — — — —
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 0 0
|pose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
[Tetracloroetenol(ug/L) — = — 0 0
[Tricloroeteno{yg/L) — — — 0 0
|Hidrocarb Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
[Benzolb)i (ug/L) = i = 0 9
|8enzolk)fi {ue/L) = - — 0 0
Isenml;‘ )perileno (ug/L} == — — 0 0
indeno(1,2,3-cd}pirenofpg/L) - - — 0 0
rihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
) — - — 0 0
Bromoférmio(pg/L) = = = 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - 0 0
b 1 (pg/L) — — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 05 - o 0
Alacloro(pg/L) 01 — - "] 0
IMG’A[M} 0,1 - - 0 0

3 D niumero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

anilises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Presﬁen!e da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Cémara Municipal de Valpagos, 7ezol’to dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




ok e e CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ki d
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE REDONDELO DO CONCELHO DE VALPACOS *
mﬁmldadtmm Decreto-Lei n.% 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificacioda| 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de anilises periédicas na ira do idor, segundo o Progr de Ci lo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela idads p (ERSAR). DEZEMBRO
Paridmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Sbtidos’ | W Andlees | 3 Cmip NS Anieas (PO Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | geal
Escherichia coll {N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 4* 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,5 — — 2 2 100%
{Aménio (mg/L NHJ) 05 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%
|NGmero de coldnias a 22 2€ (N/ml) Sem alterac3o anormal 3 3 e — 1 1 100%
|NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdoanormal | NO ND = = 1 1 100%
|condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 52 52 0 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO5) 50,0 16 16 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 200 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26.5e 59 7 7 0 100% 1 1 100%
IManganés (ug/L Mn) _ 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
[Cheiro a 258C (Factor de diluicdo) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
bor a 259C (Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
%e (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
[Antiménio (ug/L Sb) 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
[Aluminio (pg/L Al) 200,0 0 0
Ferro !H['I. Fe) 200,0 0 a
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0
(Arsénio (pg/L As) 10,0 0 0
Benzeno 1,0 0 0
Ere= o R -
Boro (mg/L 8) 10 0 0
|Bromatos (pg/L BrO,) 10,0 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) - — - 0 0
{Chumbo !Hﬂ' Pb) 25,0 0 0
iCianetos (ug/L CN) 50,0 0 0
[Cobre (mg/L Cu) 20 0 0
ICrémio !l!ﬂ“' Cn) 50,0 0 0
11,2 — dicl (1e/t) 3.0 0 0
Inuruz total {mg/L CaC03) - s = 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
1,5 0 0
- - - 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 Q 0
250,0 0 0
|carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal — = — —
|Rad3o (Bq/ L) 500,0 0 0
|Alpha total(Ba/ L) 01 0 0
Beta Total L) 1,0 0 0
|Bou Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Te Joroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10,0 0 0
Tetracloroeteno(yg/L) —- —- — 0 0
ck (ug/L) — — - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 [1]
b)fh (pe/t) - - — 0 [}
Benzo(k)fi {ug/L) i - - 0 0
Benzo(ghi| (ug/L) - = — 0 0
lIndeno(1,2,3-cd)pireno(pa/L) - - - 0 1]
[Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
[Cloroférmio(pg/L) — - — 0 0
Bromoférmi L) - - 0 Q
B dicl {ag/L) = — - 0 0
Dib 4 tano(ug/L) — - 0 0
Pesticidas - total (ug/t) 0,5 - 0 0
[Alacloro{ug/L) 0,1 = - 0 0
|MCPA(pg/L) 0,1 — - 0 0

3 O numero de andlises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislacdo em vigor, sendo fixado em fungio da populacio e do volume de &gua fornecido em cada

zona de abastecimento.

3 Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pro-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
realizar anélises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* Nio foram identificadas as causas associadas ao incumprimento , no entanto foi reforcada a desinfecgao .

Camara Municipal de Valpagos, agh vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidjnte da Cémara,

N7

Dr. Amilcar Castro de Almeida




SR e VN CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO —
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE RIBAS DO CONCELHO DE VALPAGOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagao da|  4.¢ TRIMESTRE 2018
qualidade da gua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
PCOA) %
Parametro (unidades) Velor Paramétrico (VP) | ores obtidos | N.¢ Anshses | % Cumprimento | N Andfses { Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP gevh Agendadas | Realizadas | pegizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Ihctérhs coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
inf idual (mg/L) - 0,28 0,5 -— — 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
|NGmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND — — 1 1 100%
[Nimero de colénias a 37 #C (N/ml) Sem alteragio anormal | ND ND — - 1 1 100%
|Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 120 120 0 100% 1 1 100%
[Nitratos (me/L NO,) 50,0 n 22 0 100% 1 1 100%
[Cor (mg/L PtCo) 20,0 33 33 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26.5e 59 5,7* 5,7* 1 0% 1 1 100%
Manganés (jig/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 Q 100% 1 1 100%
{Sabor a 25¢C (Factor de diluic3o) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
TurvagSo (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200,0 43 43 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 05 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%
|Arsénio (ug/L As) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
llcnuno El.} 1,0 <0,5 <05 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno ) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
[Bromatos (kg/L BrO;) 10,0 <10 | <10 0 100% 1 1 100%
Cddmio cd) 50 <0,40 | <0,40 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - 6 6 — — 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0082 | 0,0082 0 100% 1 1 100%
50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
3,0 <0,25 | <0,25 0 100% 1 1 100%
- 56 56 — -— 1 1 100%
0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
1,5 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%
— 10 10 i - 1 1 100%
1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
250,0 11 11 0 100% 1 1 100%
200,0 14 14 0 00% 1 1 100%
250,0 28 28 0 100% 1 1 100%
|carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteracdo anormal R - — = e
|n.dln (8a/ L) 500,0 66 66 0 100% 1 1 100%
Alfa total(Bg/ L) 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
|Beta Total(Ba/ L) 1,0 0,134 | 0,134 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 01 <010 | <010 0 100% 1 1 100%
T - e Triclor {ng/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
T i (ug/L) —- <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
Trich {pg/L) -— <0,5 <0,5 > — 1 1 100%
Hidrocark Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|Be%h!ﬂu (ng/t) — <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
Benzo(k)fl (pg/L) - <0,010 | <0,010 --- - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
Indena(1,2,3-cd)pireno(pg/L) o <0,010 | <0,010 e — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 1 1 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(pg/L) = 1 1 - --- x 1 100%
|Bromoférmio{pg/L) - <0,5 <0,5 1 1 100%
IB diclorometano{ug/L) = <05 <0,5 = - 1 1 100%
Dibr | (ug/L) - <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 05 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alacloro(ug/L) 0,1 <0,025 | <0,025 - 1 1 100%
MCPA(ug/L) 0,1 —_ -

3 O nomero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada

zona de abastecimento.
- Todas as amostras so recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para

realizar anélises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.
* Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. No foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saude publica.

Camara Municipal de Valpagos, ao?nte e seis dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Pr?i nte da Cimara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




[ 3 Municipio de Valpacos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE RIO BOM DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALn.2 4

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da
qualidade da Sgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

4.2 TRIMESTRE 2018
01 OUTUBRO a 31

p do pela dad P {ERSAR). DEZEMBRO
o ) %
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | M.# Andlses 15¢ de & B Ao OEN. Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP R Agendadas | Realizadas | pealizadas

Escherichia coli {N/100 ml} 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 1] "] 0 100% 1 1 100%

Desinf residual (muu__ — 0,4 0,4 — — 1 1 100%
[Aménio {mg/L NH,) 0,5 0 0
Namero de coll 222 2C (N/mi) Sem altera | — — 0 0
Namero de colénias a 37 2C (N/mi) Sern alteragdo anormal = s 0 0
|condutividade (uS/em a 20¢C) 2500,0 0 0
[Nitratos? (mg/L nO,) 50,0 0 0
Cor 'L PtCo] 20,0 0 0
H (Unidades pH) 6.5 e 59 0 0
IManganés (pg/L Mn) 50,0 1] 0
Oxidabilidade {mg/L 0;) 5,0 0 0
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigSo) 3,0 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluigSo) 3,0 0 0
Turvaglio (NTU) 4,0 0 0
A énio (pg/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens [N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro IE!!.E Fel 200,0 4] 0
[nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
|Arsénio (ug/L As) 10,0 0 [}
e (ue/L) 1,0 0 0
|Benza(a)pireno (pg/L) 0,0 3 [
|Boro (mg/L B) 10 0 [}
|Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 o [}
Cidmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) s = = 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre [mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 [
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 Q
Dureza total (mg/L CaC03) — — -— 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
|Fiuoretos (mg/L F) 1,5 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — - - 0 0
M 1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 a
250,0 0 0
200,0 0 ]
250,0 0 o]
(Carbono Orgéinico Total LC) Sem alteracdo anormal — — — -
Raddo (Bq/ L) 500,0 0 0
|Alpha total{Ba/ L) 01 0 0
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 0 o
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 a
|?e1:|1dometeno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
|Tetradoroetenofug/L} — — — 0 0
Tricloroeteno(pg/L) == - = 0 0
idrocart Arométicos Policiclicos (pg/L): 01 0 0
|8 (b}l eno (ug/L) - - — 0 0
|8enzo(klﬁmramem gg/i.) — - — 0 0
Benzo(ghi)perileno {g/L) - - - 0 0
lndem[l,l}cd!glnﬂwl.) - - - 0 o]
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 o]
Cloroférmiofyg/t) — — - 0 0
|Bromoférmio{pg/L) - — — 0 0
|Bromodiciorometano(ug/L) - - — 0 0
Dibromoc! fe/l) = = = 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 = 0 Q
Alacloro(pg/t) 01 - - 0 3
IMCPA[ug/L) 0,1 — - 0 ]

-0 mﬁero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Cimara Municipal de Valpacos, ao

Presidente da Cadmara,

AY

Dr. Amilcar Castro de Almeida

ezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




"~
- e ! o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO =
.»:: Municipio deValpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE RIO TORTO DO CONCELHO DE VALPAGOS EDITM NS 4
Ao
Emn conformidade com o Decreto-Lei n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 2 verificacdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do idor, do o Prog de € lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
£ %
Pardmetro [unidades) Valor P; étrico [VP} Valores obtidos | Nt Anilises |%C da] i AadRads EOVL Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP Ve Agendadas | Realizadas | pealizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes [N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) — 0,5 0,8 — — 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 0 s}
|Ndmero de colénias a 22 #C [N/ml) Sem alteracio anormal - — 0 0
|Namero de colénias a 37 £C (N/mi) Sem alteragio anormal - - 0 0
|Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 0 0
[Nitratos? (mg/L NO,} 50,0 0 0
20,0 0 0
26.5e59 0 0
50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 0
(Cheiro a 25°C !_F_:cuor de dilul@) 3,0 <] 0
[sabor a 25¢C {Factor de diluigso) 3,0 0 0
[Turvaglio (NTU) 4,0 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 0
[Ciostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
Aluminio (ug/L Al} 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 [}
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
énio (pg/L As) 10,0 0 0
& {ug/L) 1,0 0 0
|Benzofa)pirenc (ug/L) 0,0 0 0
Boro B) 10 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
5,0 0 0
= - = 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 0 0
— = - 0 0
0,0 0 0
15 0 0
- o — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 0
250,0 0 0
|carbono Orgénico Total {me/L €} Sem alteragdo anormal - - — -
|Radio (Bg/ L) 500,0 [ 0
|alpha total{Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total{Bg/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
etracloroeteno e Tricloroeteno [ug/L): 10,0 0 0
Tetracloroetenofug/L) - - — 0 0
Trich (/L) - - — 0 0
idrocarb Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
Benzolb)fl (ug/l) — — — 0 0
[Benzolk)fluoranteno (ug/L) = £ o 0 0
[Benzo(ghilperileno (ug/) = B = 0 o
indeno(1,2,3-cd]pirenclg/L) - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio[pg/L) - - - 0 0
|Bromoférmio{ug/L} o= - - 0 0
[Bromodiclorometanolpg/L) - — - 0 0
|pib i (ug/L) - — - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0.5 : 0 0
Alacloro{pg/L) 0,1 - - 0 0
MCPA(pg/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

3 O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungdo da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratdrio Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legisiagdo em vigor.

Presidente da Cdmara,

Dr. Amilcar Castro de Aimeida

Camara Municipal de Valpacos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove,




e R CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Ty
! NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE S. PEDRO DE VEIGA DO LILA DO CONCELHO DE VALPACOS !
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagioda] 4.2 TRIMESTRE 2018
ualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na ira do idi gundo o Pr de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade comp (ERSAR). DEZEMBRO
ParSmetro (unidades) Vison Pttt (V) L ogos | W.f Andioss | % Cumprimants L e el
Minimo | Méximo | superiores VP G Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) = 0,1 0,15 = = 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 0,07 0,07 0 100% 1 1 100%
INGimero de colénias a 22 #C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND — - 1 1 100%
Namero de colénias a 37 9C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND — - 1 1 100%
Condutividade (115/cm a 202C) 2500,0 81 81 0 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26.5e<9 5,5 5,5% 1 0% 1 1 100%
nganés (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 i 100%
Cheiro a 25%C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 259C (Factor de diluicdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Turvagso (NTU) 4,0 0,55 0,55 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium N/1 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L A1) 200,0 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
|arsénio (ug/L As) 10,0 4 4 0 100% 1 1 100%
'Bemmo (pe/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
[Boro (mg/L B) 10 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Bromatos (ug/L Bro,) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ng/L Cd 5,0 <040 | <0,40 0 100% 1 1 100%
|Célcio (mg/L Ca) - <5 <5 - -— 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <5,0 [ 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0067 | 0,0067 0 100% 1 1 100%
[Crémio (pg/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,25 <0,25 [1] 100% 1 1 100%
|Dureza total {mg/L CaCO3) — <17 <17 — - 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/LF) 1,5 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
|Magnésio (mg/L Mg) — <10 | <i0 - 1 1 100%
Merciirio Hg) 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
|quu:| {pg/L Ni) 20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Se) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos Lcl) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
|carbono Orgénico Total (mg/L €} Sem alteragBo anormal | - = = — = L
500,0 23,2 23,2 0 100% 1 1 100%
[1] 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
1] 10 <0,100 | <0,100 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
& (ug/L) —- <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
4 {ug/L) —- <0,5 <0,5 — -— 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|a.mmﬂw (ne/t) e <0,010 | <0,010 - -— 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) —- <0,010 | <0,010 —- - 1 1 100%
[Benzo(ghi)perileno = <0,010 | <0,010 - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) e <0,010 | <0,010 - -— 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cloroférmiof{pg/L) — <0,4 <0,4 - -— 1 1 100%
Bromoférmio(pg/L) --- <0,5 <0,5 e - 1 1 100%
|Bromodiclorometano(pg/L) = <0,5 <0,5 = = 1 1 100%
|pib i (ug/L) <0,5 <0,5 = — 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 05 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alacloro(pg/L) 0,1 <0,025 | <0,025 = . 1 1 100%
[mcPaipe/L) 0,1 - 1 1 100%

zona de abastecimento.

> O nimero de andlises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungdo da populagdo e do volume de agua fornecido em cada

- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
realizar analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* Caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da dgua. N3o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saude publica.

Camara Municipal de Valpagos,

Presn}j- te da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

s quatro dias do més de marco de dois mil e dezanove.




& A Wi i Ae iR CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Eeii i
R NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SA, VILAR D'OURO DO CONCELHO DE VALPACOS ’
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagao da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 3gua da rede piblica, através de analises periddicas na torneira do idor, dooP de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
e
Parsmetra (unidades) Vel Pt o) |0 WS Andised 1% Curcp do N A N s
Minimo | Méximo | superiores VP . Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0,0 [ 0 [+] 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 35* 35% 1 0% 1 1 100%
Desinfetante residual lm_g!i.} — 0,1 0,1 - - 1 1 100%
lAménio (mg/L NH,) 05 0 0
Nimero de col6nias a 22 2C [N/ml} Sem alterag3o anormal - — 0 0
Numero de col6nias a 37 2C (N/ml) Sem alteragBo anormal - — 0 0
Condutividade 'em a 202C) 2500,0 0 0
|mu-ms’ {mg/L NO;) 50,0 0 0
Cor L PtCo 20,0 o] 0
pH (Unidades pH) 26.5 e <9 0 0
Mai s (| Mn) 50,0 0 0
Ouidabilidade (mg/L O;) 50 0 0
Cheiro a 25%C (Factor de diluigio) 3,0 [ 0
Eﬂbﬂl’ a 252C (Factor de dﬂulm 3,0 0 0
Turvagio (NTU) 4,0 0 0
Antiménio (ug/L 5b) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) _ 0,0 0 0
Aluminio (pg/L A1) 200,0 0 0
Ferro LFe 200,0 0 Q
[itritos (mg/L NO,) 05 0 0
Arsénio As) 10,0 0 0
B (pe/t) 1,0 0 0
a)pireno 0,0 0 Q

Boro 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) — — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pug/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3.0 0 0
Dureza total CaC03) - — — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
IF (mg/LF} 15 0 0
Magnési M - — - 0 0
Mercirio !lﬂl. ﬂ!] 1,0 0 0
[Niquel (pg/t Ni) 20,0 0 0
Selénio (pg/L Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L CI} 250,0 0 0
Sodio L Na| 200,0 0 0
Sulfatos (mg/L 50, 250,0 ] Q
Carbono Organico Total (mg/L €) Sem alteragdo anormal - - - -
Rad3o (Bg/L) 500,0 o 0
|»pha total{Bq/ L) 0,1 ] 0
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 0 0
|Dose indicativa Total (mSv/yr) 0,1 [ 0
Tetracloroeteno e Trick (ng/L): 10,0 0 0
Tetracloroeten, L) = - — "] 0
Tricl {ug/L) — — = 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos L): 0,1 0 o]
|l (bl eno (ug/L) i = = 0 0
Benzo{k)fluoranteno — - - [4] 0
Ben: i)perileno (pg/L) - = = [ 0
indeno(1,2,3-cd)p (ugst) —_— = 5 o 0
Trih - total (ug/L): 1000 0 0
Cloroférmio(pg/L) — - — 0 0
Bromoférmio(ug/L) - — - 0 0
Bromodiclorometanof{ug/L) — — — 0 0
|pibromoclorometanofpg/t) = = = 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,5 - 0 0
Alaciorolg/L) 0,1 = ; 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 s, - 0 0

de abastecimento.

3 0 numero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

-5 Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

1ab.

ério LPQ - Lab

ério Pré-Qualid

de, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

* A causa associada ao incumprimento foi a dosagem inadequada de reagente no tratamento. A medida adotada foi a correcao da dosagem de reagente aplicado no tratamento.

Presidente da Camara,

S\l >

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




Municipio de Valpagos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SADONCELHO DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALNn.2 4

- ‘com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da

4.2 TRIMESTRE 2018

qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do idor, segundo o Prog de ( da jade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
gm'd_opela dad p (ERSAR). DEZEMBRO
Pardmetro (unidades) o piaaniacn oy | ek ok | NS | Compriovento de| I initess PEON 3 S
Minimo | Méximo | superiores VP ve Agendadas | Realizadas

Escherichia coli [N/100 mi) 0,0 a* 4* 1 0% 1 1 100%

F-‘ ias coliformes (N/100 mi) 0.0 a* 4* 1 0% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) — <0,10 | <0,10 - — 1 1 100%
|Aménio (mg/L NHY 0,5 0 [}
|Ndmm de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal — - 0 1]
Numero de colénlas a 37 #C (N/mi) Sem alteragio anormal - - 0 [}
lc de (uS/cm a 202C) 2500,0 0 0
|Nitratos® (mg/t NO,) 50,0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20,0 0 0
pH (Unidades pH) 26.5es9 0 0
IMa 5 Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0 0 0
!]S’lbou 252 (Factor de diluigdo) 3,0 0 0
urvagio (NTU) 4,0 0 0
ménio Sb| 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100m!) 00 0 0
luminio (ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200,0 0 0
[Mitritos (mg/L NO,) 05 0 0
Arsénio As) 10,0 0 0
B (pg/L) 10 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,0 0 [
Boro 1,0 o 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10,0 0 [}
Cadmio Cd 50 0 0
Célcio ]m Ca) - —_ = 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 250 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 20 o o]
Crémio !ML Crj 50,0 0 0
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 0 [}
|Dureu total (mg/L CaCO3} - - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
L — —_ — 0 0
Merciirio (ug/L Hg) 1,0 0 0
|m!uel (pg/L Ni) 20,0 0 0
Selénio (ug/L Sej 10,0 0 0
Cloretos ]m_ll. cl) 250,0 0 0
Sédio !ML Nll 200,0 0 0
Sulfatos {mg/L 50,) 250,0 0 0
|Carbono Organico Total (mg/L €) Sem alteragfio anormal — - - -
|Rad30 (Bg/ L) 500,0 0 0
[aipha total(Bq/ L} 0,1 0 0
|Beta Total(Ba/ 1) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 ] 0
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
Tetracloroe! ) - — - 0 0
L lug/L) - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
[Benzoibifiuoranteno ug/t) - = = 0 0
Benzo(k}fluoranteno ) - — — 0 0
i)perileno (pg/L) - - - 0 0
Indenoi1,2,3-cd)pirenofug/L) - = = 0 0
hall - total (ug/L): 100,0 0 0
[Cloroférmio{pg/L) — e e o] o]
Bromoférmio{pg/L) - - - 0 0
|-B- dich (ug/L) - — e 0 0
|pib | {pug/L) — = = 0 0
Pesticidas - total L) 0,5 - o 0
Alacloro(pg/L) 0,1 - - 0 0
MCPA(pg/L) 0,1 -— - 0 0

de abastecimento.

= O numero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legisla¢do em vigor, sendo fixado em fung3o d

a populag3o e do volume de dgua fornecido em cada zona

21 gundo os requisi

- Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
os de qualidade estabelecidos na legisla¢do em vigor.

tratamento.

* A causa associada aos incumprimentos registados foi a dosagem inadequada de reagente no tratamento. A medida adotada foi a correcdo da dosagem de reagente aplicado no

Prﬁiden!e da Camara,

Y

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aosdezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




Municiplo de Valpagos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EBITALRE 8
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTA MARIA E RENDUFE DO CONCELHO DE VALPAGOS
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, ammdo pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacao da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede piiblica, através de andlises periddicas na do id gundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a2 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
%
et o St s vl Valores obtidos | n.¢ Analises |% Cumprimento do N.2 Anélises (PCQA) B
Minimo | Méximo | superiores VP vE Agendadas | Realizadas | poatizad
Escherichia coli (N/100 mi 0,0 [ 0 a 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,1 0,5 e — 2 2 100%
[aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 | <0,02 [ 100% 1 1 100%
[N de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 6 3 — - 1 1 100%
Namero de colénias a 37 2C gﬂlmi} Sem alteracSo anormal 5 5 — — 1 1 100%
2500,0 180 180 0 100% 1 1 100%
50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
ICnr (mg/| 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
{Unidades pH) 26.5 e 59 6,7 67 1] 100% 1 1 100%
[ &s (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade (mg/L O;) 5,0 <1,0 <1,0 [t} 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigSo) 3,0 <1 <1 [+] 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4,0 <050 | <0,50 0 100% 1 1 100%
imdnio (pg/L Sb) 5,0 0 0
idium perfringens (N/100ml) 0,0 o 0
Aluminio Al 200,0 0 [¢]
200,0 0 0
0,5 0 o
10,0 0 0
1,0 0 o
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 o
50 0 0
- — — 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 "] 0
|Dureza total {mg/L CaC03) - - - 0 0
[Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
15 0 0
- — —_— [ [
1,0 0 Q
20,0 o Q
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 <]
250,0 0 0
Sem ¢do anormal - - - —
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr} 0,1 0 [
Tetracloroeteno e Tricl (pg/L): 10,0 0 0
Tetracloroeteno{ug/L) - — — 0 0
Tricl (ug/L) - - — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (| = - - 0 0
|a (k)fl (ug/t) o - - 0 0
|Benzolghilperileno (u:g/L) — — - 0 0
deno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — — — 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100,0 0 0
dorﬂfémio(@ - — — [1] 0
[s formiolug/L) R = 7 o )
Bromodiclorometa L) = - - 0 0
Dibromoc (pg/L) i = = 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 05 - [ 0
Alacloro{ug/L) 0,1 — - [ 0
MCPA(ug/L} 0,1 - - 0 [

20 namero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fun¢3o da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.

para realizar

- Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratdrio LPQ - Laboratdrio Pro-Qualidade, Lda., do este devid. nte acred

ali gundo os req de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, ags vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Camara,

J§~

Dr. Amilcar Castro de Almeida




. CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO -
Wiikkcipho de Valpagas NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTA VALHA E GORGOCO DO CONCELHO DE VALPAGOS EDITAL T
Em'u’n‘ormldade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da sgua da rede piblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRC a 31
IPCQA! agrovado pela autoridade competente {ERSAR). DEZEMBRO
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N2 Andlises [% Cumprimentodo N Andfises (PCOA) | L
Minimo | Méximo | superiores VP N Agendadas | Realizadas | pealizadas

Escherichia coll (Nf100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|Desinfetante residual (mg/L) - <0,10 | <0,10 — -— 1 1 100%
IAménio (mg/L NH,) 05 0 0
|Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteracio anormal - -— 0 0
N de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal — -— 0 0
Pnduﬁvldlde (uS/cm a 208€) 2500,0 0 0
Nitratos® (mg/L NO;) 50,0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20,0 0 0
H (Unidades pH) 26.5 e <9 0 0
M és (ug/L Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0 0 0
I1sabor a 252C (Factor de diluigio) 3,0 0 0
[Turvagdo (NTU) 4,0 0 ]
[Antimania (ug/L Sb) 5.0 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200,0 [ 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0
lmwm» 100 0 0
B {ueg/t) 1,0 0 0
|Benzo{a)pireno (pg/L) 0,0 0 0
[Boro(me/ie) 1,0 0 0
|Bromatos (ug/L 8r0;) 10,0 0 0
|Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
o (mg/L Ca) — — — 0 0
[chumbo (ug/L Pb) 25,0 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 0 0
— - — 0 0
0,0 0 0
15 0 0
- - — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 4] 0
200,0 0 0
[sutfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
{carbona Organico Total (mg/LC) Sem alteracdo anormal = = - z5
[rRadsio (Bg/ L) 500,0 0 0
|Alpha total(Bqg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 0 0
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetr teno e Trick (1g/L): 10,0 0 0
Tetracloroeteno(ug/L) — = = 0 0
Tricloroeteno{pg/L) = fo53 o 0 o
Hidrocarb s, aticos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
|Benzo(b)fluoranteno (ug/L) B - - 0 0
|Benzofk)fi (ng/L) — = o 0 0
|Benzo{ghi)perileno (ug/L) - = = 0 0
|indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) -- - — 0 0
[Frihalometanos - total (kg/L): 100,0 0 0
|Cloroférmio{pg/L) — — — 0 0
|Bromoférmio{ug/t) —- - — 0 0
I8 dicl (ug/L) — ~— — 0 0
|Dibromocl (ug/L) - EE 5% 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 z 0 0
[Alacloro{ug/L) 0,1 - - 0 0
MCPA({ug/L) 0,1 — - 0 0

- O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢Bes estabelecidas na legislacdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada

> Todas as amostras sdo recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pro-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

Presidente da Cimara,

Nr

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aog dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTIAGO DA RIBEIRA DE ALHARIZ DO CONCELHO DE EDITAL n.2 4
VALPAGOS
idade com o Tei & 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 8 verificagao da 2. TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do d do o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (EISAR] DEZEMBRO
%
Parametro (unidades) e PRt ) | ROl AR (5% Comprienaet g0 e P
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas

|Escherichia coli [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 ~100%

|Bactérias coliformes (N/100 mll 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

| St dual (mg/t) =< 0.2 0,2 - — 1 1 100%
|aménio (mg/L NH,) 0,5 0 Q
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteracio anormal - — 0 0
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal - — 0 0
[Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500,0 0 9
[Nm {mg/LNO;} 50,0 0 0
(Cor PtCo) 20,0 0 0
(Unidades pH) 26.5e<9 0 Q
[Manganés (ug/L Mn) 50,0 0 a
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 a
Cheiro a 252C (Factor de diluicdo) 3,0 0 Q
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3,0 0 [1]
[Turvagso (NTU) 4,0 0 0
énio (yxg/L Sb) 5,0 0 [
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro Fe| 200,0 0 0
Nitritos {mg/L NO;) 05 0 0
[Arsénio (ug/L As) 10,0 0 [}
le (ue/t) 1,0 0 0
a)pireno ) 0,0 0 Q
Boro (mg/L B 1,0 o 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 0 0
Cédmio [pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) - - — 0 0
Chumbo (pg/L Pb} 25,0 0 1]
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 — dicloroetano (pg/L) 30 0 0
ureza total CaCO3 - - — 0 0
Enterococos (N/100 ml) 0,0 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
[Magnésio (me/L Mg) = = = 0 0
M H 10 0 ]
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 4] 0
250,0 0 0
Carbono Orgénico Total c) Sem alteracio anormal - — - —_—
Ilhdsn {Ba/ L) 500,0 0 0
|Alpha total{Ba/ L) 0,1 0 0
|Beta Total{Bg/ L) 10 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 1] 0
l?etndomztem e Tricloroeteno ): 10,0 0 0
|Tetracloroetenol(pg/L} — — -~ 0 0
Tricloroetenolyg/L) = = = o 0
Hidrocarbonetos Aroma Paliciclicos {pg/L): 0,1 0 0
|Bem.o[b)ﬂuorante jML) s — — ] 0
- — e 0 0
- — ase 0 0
— - - 0 0
100,0 0 0
|Cloroférmio{ug/L) — - — 0 0
|Bromoférmio{ug/L) - - — 0 0
[eromodiciorometana(ag/ = = = o 0
Dibs | no(ug/l) - — - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,5 - 0 0
|Alacloro(pg/L) 0,1 -— - 0 0
IMCPAIML] 0,1 - - 0 0

- O nimero mero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aosidezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Cdmara,

.N ¥

Dr. Amilcar Castro de Almeida




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SAO CIPRIANO, AVELEDA E FRIANDE DO CONCELHO DE EDITALN.2 4
: VALPAGCOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152[3011, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagao da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede pablica, através de anilises periédicas na torneira do id gundo o Prog! de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade ! (ERSAR). DEZEMBRO
L ] g
Parimetro (unidades) ok Ratamaanias (e} | omsiores o2C0d | N.A Anfkses:3ik Crmprinuanto fo 1 Andltcns JPONA) 1 akists
Minimo | Méximo | superiores VP ve Agendadas | Realizadas B
I!.-'.sdmldvh coll (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 o] 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,3 — — 1 1 100%
IAménio (mg/L NH,) 0,5 0,08 0,08 0 100% 1 1 100%
INGmero de colénias a 22 #C {N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND — - 1 1 100%
INGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragiio anormal ND ND — - 1 1 100%
ICondutividade 'cm a 202C) 2500,0 150 150 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50,0 30 30 0 100% 1 1 100%
Cor PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Unidades pH) 26.5e<9 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Manganés Mn) 50,0 110* 110* 1 0% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
ICheiro a 252C (Factor de dl%ﬂ’ 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
a 25¢8C (Factor de dllulEI 3,0 <1 <1 0 100% 1 il 100%
(NTU) =i 4,0 0,9 0,9 0 100% 1 1 100%
imdnio (ug/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium ns (N/100m| 0,0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200,0 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Mﬂ_ﬂ. As) 10,0 0 0
B {pﬂ 1,0 0 0
a)pireno L) 0,0 0 0
Boro B) 1,0 0 4]
atos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - — 0 0
(Chumbo (Mg/L Ph) 0,010 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio !g[\. Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/t) 3.0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — - — 0 0
lﬂ'n.m N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) = = = 0 0
Merciirio 1,0 0 0
20,0 0 0
énio (ug/L Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250,0 0 0
io Na 200,0 0 0
% (mg/LS0,) 250,0 0 1]
ico Total (mg/L ) Sem alteragdo anormal — -— — — —
L) 500,0 0 0
total(Bq/ L) 0,1 0 0
Total(Bg/ L) 1,0 0 0
|Dase Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricl (ue/L): 10,0 9 0
[ Tetracl - - -— 0 0
[Tricloroeteno(pg/L) - - -~ 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policidlicos (ug/L): 0,1 0 0
(b)flucranteno (ug/L) — — = 0 0
— — — 0 0
- - — 0 0
— - — 0 0
100,0 0 0
- - oy 0 0
K £is s 0 0
— — — 0 0
— — —_ 0 0
0,5 - 0 0
0,1 —_ - 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 — - 0 0

> O namero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcao da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada

zona de abastecimento.
> Todas as amaostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.
* A averiguacao das causas foi inconclusiva. N3o foram tomadas medidas porque as anilises posteriores na3o confirmaram o incumprimento.

Camara Municipal de Valpagos, aos vigite e cince dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Cimara,

We

Dr. Amilcar Castro de Almeida




WHIAG S Tpatss CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EBITAL FA
=N NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SAQ DOMINGOS DO CONCELHO DE VALPACOS
Emn conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
provado pela dad (ERSAR). DEZEMBRO
k 3
ParAmetro (unidades) Valor Paramétrico {VP) S s | s anithean | X e o P skl e i 1 R 7
Minimo | Méximo | Superiores VP b Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichio coli (N/100 ml) 0,0 [} 0 [ 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,7 0,7 — — 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 o 0
Ié a22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal — — 0 0
16 a 37 2C {N/ml} Sem alteragdo anormal — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 0 0
Nitratos” (mg/L NO,) 50,0 "] o
L PtCo 20,0 0 0
26.5e <9 0 o]
Mn} 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 3}
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigio) 3,0 1] 0
|sabor a 252C {Factor de dilui¢Bo) 3,0 0 0
[Turvacio {NTU) 4,0 [] 0
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml} 0,0 0 0
200,0 0 0
200,0 ] 0
05 0 0
10,0 0 0
1,0 0 0
0,0 o 0
10 [} 0
10,0 0 0
50 0 0
- - -— 0 0
25,0 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
30 0 0
— — — 0 0
0,0 0 0
1,5 0 0
— - — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 0
250,0 0 0
Sem alteracdo anormal -— — - —
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 0 0
Dose Indicativa Total [mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tridoroeteno !ulll: 10,0 0 0
Tetracl (pg/L) e = = 0 0
Tricl { == = —d 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
[Benzo(b) (/1) = = = 0 0
[cenzofyn [ - - - 0 0
[Benzo(ghijperileno {ug/L) — — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd]pirenofug/L) — - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/l): 100,0 a 0
Cloroférmi ) G = - 0 0
) — — - 0 0
lpg/t) = = = o o
{ug/L) = = = 0 0
Ip ~total (pg/l) 05 - [} 0
Alaclorol } 0,1 s - 0 Q0
|ucm{pﬂ 0,1 — - 0 0

3 0 nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigoes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em funcdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
3 Todas as amastras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

analises segundo o0s requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aog'dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidente da Cimara,

-7

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpagos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO CEIALnE
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SAO JOAO DE CORVEIRA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, aluradn pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periédicas na do idor, segundo o Progr de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
%
Parsmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | M.t Andfises |5 Cumprimento do]  W* AndRees PCOA) | | L
Minimo | Méximo | Superiores VP e Agendadas | Realizadas | poalizadas

|Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 Q 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg_l.l — 0,6 0,7 — — 2 2 100%

Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%

Namero de colénias a 22 BC (N/ml) Semn alterac3o anormal ND ND -~ — 1 1 100%

|Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND = — 1 1 100%

|Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 190 190 0 100% 1 1 100%

|Nitratos (mg/L NO,) 50,0 57* 57+ 1 0% 1 1 100%

Cor 'L PtCo| 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%

lpﬂ {Unidades pH) 26.5e <9 51** | s1** 1 0% 1 1 100%

[Manganés (ug/t Mn} 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%

Oxidabilidade {mg/L 0;) 5,0 21 21 0 100% 1 1 100%

(Cheiro a 25°C jnm de dﬁulﬂo) 3,0 <1 <1 a 100% 1 1 100%

Sabor a 25C {Factor de dllulﬂo! 3,0 <1 <1 ] 100% 1 1 100%

Turvagio (NTU) 4,0 0,6 0,6 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0,0 0 0
|Aluminio (pg/L Al) 200,0 0 o]
Ferro (pg/L Fe) 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO, ) 0,5 0 o]
énk Ipﬂl. As) 10,0 [} o]
Benzeno L} 1,0 0 0
Benzo(a) ('] 0,0 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 0 0
[Bromatos (ug/L Bro;) 10,0 0 [
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio {Ml Ca) - = — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25,0 0 0
G (ue/LCN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 o
1,2 ~ dicloroetano (pg/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) G - o 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
ﬂuum (mg/LF) 15 0 0
g (mg/L Mg) = - - 0 0
Mercirio (ug/L He) _ b 5 G
Niguel (pg/L Ni) 20,0 0 0
Selénio (pg/L Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/L CI) 250,0 o 0
$édlo [mg/L Na) 200,0 0 0
ismhm (mg/L50,) 250,0 ] o
|carbono Organico Total (mg/L C) Sem alterac3o anormal = = = =
[Rad3o (Bq/ L) 500,0 0 0
|alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracl @ Tricl (png/L): 10,0 0 0
Tetracloroeteno(ug/L) - — - 0 0
Tricloroeteno(pg/L) = asd B 0 0
| Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos !wu: 0,1 0 0
Benzo{b)fluoranteno {p,;_IL] — — -— 0 0
(k) (ng/t) — — - 0 0
Benzo{ghi)perileno (1g/L) = — — 0 )
Indeno(1,2,3-cd)pireno| - s, T 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(pg/L) — — o o 0
{Bromoférmio(pg/t) = - - 0 o
{Bromodiclorometano(ug/L) — = = 0 o
|pibromodiorometanofpg/L) - — o 0 0
Pesticidas — total (/1) 05 - 0 0
Alacloro(pg/L) 0,1 — = o 0
[mcPalug/L) 0,1 — - 0 0

-3 O nimero de anélises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungio da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

<t = thid lead
530 rec ear

-» Todas as

por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

* Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua. N3o foram tomadas medidas mas existe ja um plano de trabalhos com vista a sua correc¢do.

** Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da dgua. Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saude piblica.

Preold ente da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aps vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




R TT—— CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Ebiiinea
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SEIXEDO DO CONCELHO DE VALPAGCOS }
'cﬁnﬂkﬂde com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagioda| 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade com, ERSAR)] DEZEMBRO
Valores obtidos e
Parimetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) e "‘“’fp "m’::'v':m act mamed el 050
Minimo | Méximo | Superiores # Agendadas | Realizadas | paalizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 3 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|Desinfetante residual (mg/L) i 0,7 0,7 — -— 1 1 100%
|Aménio (mg/L NH,) 05 0 0
F_medem:anlc (N/mi) Sem alteragdo anormal — — 0 0
Namero de coldnias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal — -— 0 0
|condutividade (uS/cm a 208C) 2500,0 0 0
|Nitratos® (mg/L NO;) 50,0 0 0
E !fE Pu:o% 20,0 0 0
Unidades pH) 26.5 e <9 0 0
Manganés (ig/L Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 0 0
(Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3,0 0 0
Sabor a 252C (Factor de dil 3,0 0 0
[Turvagio (NTU) 4,0 0 0
[Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0.0 0 0
Aluminio (ug/L Al)_ 200,0 0 0
Ferro (pg/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos {mg/L NO;) 0,5 0 ]
|Arsénio (ug/L As) 10,0 0 0
Benzeno ) 1,0 0 0
a (1g/L) 0,0 0 0
B, 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
Cidmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Cilcio (mg/L Ca) - — —- 0 0
Chumbo Pb) 25,0 0 0
(Clanetos CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 — dich (pe/t) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) = - - 3 0
Eﬁ (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
[Magnésio (me/L Mg) — - 0 o
|Mercirio (ug/L Hg) 1,0 0 0
IN% FHZL Ni) 20,0 0 0
{ug/L Se) 10,0 0 0
|Cloretos (mg/L CI) 250,0 0 0
Sédio (mg/L Na) 200,0 0 0
tos (mg/L SO,) 250,0 0 0
Carbono O Total Sem alteragdo anormal - - - en
Rado (Bq/ L) 500,0 0 0
|Alpha totaliBa/ L) 0,1 0 0
Total(Bq/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
[Tetracloroeteno e Tricle (ng/L): 10,0 0 0
Tet — - - 0 0
Tricloroeteno(pa/L) — — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos L): 0,1 0 0
|hnmtb)ﬁumnmno (ug/t) — - — 0 0
k}fuoranteno (ug/L) — — - 0 0
Ben, i)perileno (ug/L) — = — 0 0
1,2,3-cd)pireno(pg/L) -~ - -~ 0 0
lometanos - total (ug/L): 100,0 0 0
[cloroférmio(ug/L} e s = 0 0
Iamdémiggg_ﬂ.) - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) —- — = 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - -- - 0 0
[Pesticidas - total {g/L) 0,5 - 0 0
Alacloro(ug/L) 0,1 — - 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 — - 0 0

zona de abastecimento.

- O nimero de ané-l'ises efetuadas cumpre com as disposigGes estabelecidas na legislacio em vigor, sendo fixado em fungao da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada

- Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
realizar analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpacos, aosj

Preibde;:'eﬁda Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

ezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




Municipio de Valpacos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITALn.2 4
2 NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SERAPICOS DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 4 verificagioda| 4.° TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periédicas na tormneira do id gundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
Va obtidos .2
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) ki N.2 Anélises | % Cumprimento | N.9 Andlises (PCQA) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
I:lﬂéﬂas coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Eg_nfmm residual (mg/L) — 0,62 0,62 — - 1 1 100%
lAménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
[Nl.‘lmm de colénias a 22 C {N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND t = 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragio anormal ND ND — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20%C) 2500,0 77 77 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO) 50,0 16 16 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265es9 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50,0 23 23 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade (mg/L O;) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Factor de diluicio) 3.0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagdo (NTU) 4,0 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio LSb) 5,0 <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
[Clostridium perfringens (N/100mi) 0.0 0 0 0 100% 1 1 100%
Juminio (ug/L Al) 200,0 32 32 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
10,0 8 8 0 100% 1 3] 100%
10 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cidmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 | <0,40 Q 100% 1 1 _100%
Cdlcio Ca) — 5 g = == 1 1 100%
Chumbo Pb| 0,010 <5,0 <5,0 a 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0056 | 0,0056 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 — dick L) 30 <0,25 | <0,25 0 100% 1 1 100%
Dureza total €aCo3) —= 19 19 - === 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0 1] 100% 1 1 100%
[¢ (mg/LF) 15 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%
|Magnésio (me/L Mg) T 17 1.7 = o 1 1 100%
[Mercirio (ug/t Hg) 1,0 <0,20 | <020 0 100% 1 1 100%
|Niguel (ug/L Ni) 20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
|Selénio (g/L Se) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
retos (| <) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
S6dio (mg/L Na) 200,0 190 150 0 100% 1 1 100%
{mg/L 50,) 250,0 14 14 0 100% 1 1 100%
[carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal | - — — — - -
|Radso (Ba/ L) 500,0 19,3 19,3 0 100% 1 1 100%
|Atfa total(Ba/ L) 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
[Beh Total{Bg/ L) 1,0 <0,100 | <0,100 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 01 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
[ Tetracloroeteno(ug/L) - <0,5 <0,5 — -— 1 1 100%
ick {ue/L) = <05 <05 o 5 1 1 100%
Hidrocart Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|Benzo(b)fi {ug/L) o <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Im!gﬂ_uol (pa/y) - <0,010 | <0,010 - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (j — <0,010 | <0,010 — = 1 1 100%
lindeno( no(pg/L) —- <0,010 | <0,010 - - 1 1 100%
ITrihak - total (pe/L): 100,0 2.4 2.4 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(pg/L) - 0,9 0,9 - == 1 1 100%
|Bromofdmlo(pgll.} --- 0,7 0,7 - = 1 1 100%
B dick m,![i) - <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Dibr ' (ug/L) - 08 0.8 - — 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 5 1 1 100%
[Alacloro({ug/L) 0,1 <0,025 | <0,025 o= : 1 1 100%
MCPA(ug/L) 0,1 - - 1 1 100%
20 nﬂl;lnern de andlises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de égua fornecido em cada
zona de abastecimento.
- Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratérie LPQ - Laboratdrio Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
realizar andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigar.
Camara Municipal de Valpagos, aps quatro dias do més de margo de dois mil e dezanove.
Presidente da Camara,
Dr. Amilcar Castro de Almeida




NileiiG BN CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO A
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOBRADO DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 2 verificagio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do cor idor, do o Progr deC lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSARI DEZEMBRO
%
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP} Valores obtidos | M-t andlises I,‘ L do| 1= Mihens KEON Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | pealizadas
lgdumﬂa coli [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes [N/100 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual Im!!l.) .o 0,7 0,7 — - 1 1 100%
[Aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
N de coldnias a 22 C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND — — 1 1 100%
N de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND — - 13 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 87 87 0 100% 1 1 100%
|Nitratos (mg/L NO;) 50,0 19 19 0 100% 1 1 100%
200 <2 <2 0 100% 1 1 100%
26.5e 59 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|s.|m a 259C (Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4,0 0,6 0,6 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 50 0 0 0
Clostridium ns {N/100ml] 0,0 0 0 0
[Aluminio (ug/L Al} 200,0 0 Q 0
Ferro l&! Fl! 200,0 0 o] 0
[nitritos {mg/L NO,) 0,5 0 0 0
|arsé 10,0 0 0 0
1,0 0 0 0
0,0 [ 0 0
10 0 0 0
10,0 4] [+] 0
5,0 0 0 0
Célcio (mg/L Ca) - — — 0 0
Chumbo (Mg/L Ph) 0,010 0 o 0
Cianetos {pg/L CN) 50,0 0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50,0 0 0 [
1,2 - dicloroetano {ug/L) 30 0 0 0
Dureza total CaCo3 - — — o Q
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0 0
S 0 0 0
— -— — 0 Q0
1,0 0 0 0
20,0 0 0 [
10,0 0 0 0
250,0 0 0 a
200,0 0 0 0
250,0 0 0 0
Carbono Crganico Total €) Sem alteracdo anormal - — -— - -
|R¢d5u [(Bg/L) 500,0 0 0 0
|Alfa total(Bg/ L) 0,1 0 0 0
|Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0 0
[Tetracloroeteno e Tricls 10,0 0 0 0
Tetracloroeteno{ug/L) - = - 0 0
Tricloroeteno(ug/t) — — — 0 0
Hidrocarbanetos Aromdticos Paliciclicos (ug/L): 0,1 0 0 0
— - — 0 0
— -— — 0 0
- - — 0 0
- — — 0 0
100,0 o 0
- - = 0 Q
— — — 0 0
--- — — 0 0
Dibror ano(ug/L) = - — 0 0
Pesticidas - total (ug/l) 0,5 0 - 0 0
Alacloro(pg/L) 0,1 = = 0 0
IMCPA{pg/L) 0,1 — - 0 o]

de abastecimento.

= O nomero de andlises efetuadas cumpre com as disposigbes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em funcdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
|anlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Pres:d nte da Cdmara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aos vinte e cinco dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.e 4

Municiplo de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SONIM DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o D Tei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagao da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de analises periédicas na tomeira do consumidor, do o Progi de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) 01 QUTUBRO a 31
provado pela dad, (ERSAR). DEZEMBRO
s . %
Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico {VP) ke Bty I gé} S92 Anfllaes O Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP ¥E Agendadas | Realizadas | ealizadas

Escherichia coli [N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes {N/100 mi) 0,0 0 [ 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L} — 0,2 0,2 — — 1 1 100%
|Aménio (mg/L NH,) 0,5 0 0
|Nimero de colénias a 22 £C (N/mi) Sem alteragio anormal — - 0 0
|Nimero de colénias a 37 £C (N/mi) Sem alteragio anormal = - 0 0
(Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 [} o]
Nitratos” (mg/L NO;) 50,0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20,0 0 0
hﬂ {Unidades pH) 26.5 e <9 0 0
Mangands (ug/L Mn) 50,0 0 0
jabilidade (mg/L O,) 5,0 0 0
Cheiro a 25°C (Factor de diluigio) 3,0 [ 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3,0 4] 0
Turvagio (NTU) 4,0 1] 0
[Antiménio (ug/L Sb) i 50 0 0
Cl dium perfringens (N/100ml) 0,0 0 s}
luminio_{ug/L Al) 200,0 [} 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
[Nitritas (mg/L NO,) 0,5 0 0
|Arsénio {ug/L As) 10,0 0 0
E (ua/t) 10 0 0
|Benzofa)pireno [ue/L) 00 0 0
[Boro (mg/L B) 10 0 0
|Bromatos (ug/L BrO) 10,0 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) 3 — - — 0 0
Chumbo (g/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 20 0 0
Cromio {pg/t Cr) 50,0 0 [
1,2 — dicloroetano (ug/l) 30 0 a
- - - 0 0
0,0 0 [
15 0 a
- - — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 0
Sulfatos (mg/L SO} 250,0 0 Q
Carbono Orgénico Total (mg/L €) Sem alteracdo anormal — — - —_
Rad3o (Bq/ L) 500,0 0 0
|Alpha total(Bg/ L) 01 0 0
[Beta Total(8g/ L) 1,0 0 0
[Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ]gj/ll 10,0 0 0
Tetrad nolpe/L) - — = 0 0
Tﬁdnmetemmgy — — - a 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,1 0 0
|Benzo{b)fluoranteno (ug/t) — — — 0 0
|Benzolkifiuoranteno {ug/L) - — - 0 0
|Benzolghi)perileno (ug/L} - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) — - — 0 0
Trihal - total (pg/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(ug/L) - - - 0 o
[Bromoférmioug/L) — — — 0 0
I dicl (ug/L) — - = 0 0
Dib ] (ug/L) P = = 0 0
Pesticidas - total [g_/l) 0,5 - 0 0
Alaclorofpg/L) 0,1 - - 0 0
MCPA(pg/L) 0,1 - - 0 0

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
> Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpacos, aos/dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove,

Presﬁer}e:ﬁémam,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpagos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE TAZEM DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALn.® 4

dade com o D Tei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagao da

4.2 TRIMESTRE 2018

qualidade da dgua da rede pablica, através de andlises periédicas na ira do dor, segundo o Prog| de C lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 QUTUBRO a 31
p do pela idad: petente (ERSAR). DEZEMBRO
obtidos . %
Parmetro {unidades) Valor Paramitrica Vo) e Nt Andlises | Cumprimento dof Wt Andises PCOA) | L,
Minimo | Méximo | superiores VP e Agendadas | Realizadas | gealizadas
Escherichia coli (N/100 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 m| 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
|n inf residual {mg/L) - 0,2 0,2 -— — 2 2 100%
|Aménio (me/L NHJ) 05 <0,02 | <002 [} 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND — — 1 1 100%
Namero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND - — 1 1 100%
[Condutividade 'cm a 20%C) 2500,0 36 36 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265e <9 6,1* 6,1* 1 0% 1 1 100%
|Mangané: wm} 50,0 25 25 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <1,0 <1,0 a 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C [Factor de diluig3o) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 25¢C {Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacio [NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
|Antiménio l&l Sb[ 5,0 a 0
Clostridium perfringens [N/100ml} 90 0 o
Aluminio 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Arsénio As 10,0 o] 0
[Benzeno 1,0 0 ]
0,0 0 a
Boro B| 10 0 ]
Bromatos (ug/L BrO,) 10,0 0 0
ICddmio [pg/L Cd) 5,0 0 0
Célcio Ca — - — 0 0
Chumbo Pb 250 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50,0 0 [
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio {pg/L Cr} 50,0 0 0
3,0 0 0
- - - 0 0
0,0 0 0
15 0 0
— - — 0 0
1,0 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20,0 0 0
1é Se) 10,0 0 0
Cloretos (mg/lL Cl) 250,0 a 0
S6dio (mg/L Na) 200,0 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
Carbono Orgéinico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal — - - -
Rad3o Iy L) 500,0 0 0
Alpha m-ﬂg[ L) 0,1 a 0
Beta Total L} 1,0 o] 1]
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetr e Tricl (neg/L): 10,0 0 0
- — - 0 0
— — — 0 0
Policiclicos (pg/L): 01 0 0
- - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) s — - 0 0
leno — — — 0 0
Indeno(1,2,3-cdjpireno(ug/L) — - - 0 0
ey - total (ug/L): 100,0 o g
Cloroférmio(ug/L) — - - 0 0
Bromoférmiofyug/t] = = = 0 o
|Brnmodidomaﬂgﬂ.] — - — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — — — 0 0
Pesticidas ~ total ]Ef'l.. 0,5 - 0 0
Alaclorofpg/L) 01 - - 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 -— - 0 0

de abastecimento.

3 D numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amastras sdo recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* Caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da dgua. N3o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a saude publica.

Camara Municipal de Valpa;os,f

X

Dr. Amilcar Castro de Almeida

s vinte dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presigdente da Cdmara,

J




Municipio de Valpagos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITALN.S 4
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE TINHELA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Dx Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagioda| 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 QUTUBRO a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade {ERSAR). DEZEMBRO
Parmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) | e NS Andlises | % Cumprimento | N2 Andlses (PCON |
Minimo | Méximo | Superiores VP Lk Agendadas | Realizadas | poojizadas

|Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
[Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 i 100% 2 2 100%
Desinf residual (mg/L) —- 0,4 0,45 = — 2 2 100%
|Aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
INGimero de colénias a 22 9C (N/ml) Sem alteragdo anormal ND ND - e 1 1 100%
[Ndmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteracio anormal | ND ND — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20C) 2500,0 29 29 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NOs) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Iﬂm:du pH) 265e<9 6,5 6,5 1 0% 1 1 100%
Mamnh !Eg_fl. Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 1 1 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
a 259C (Factor de diluicSo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
cdo (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
|Antiménio (ug/L Sb) 5,0 <35 <3,5 0 100% 1 1 100%
[Clostridium perfri (N/100mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
[Aluminio_(ug/L Al) 200,0 160 160 0 100% 1 1 100%
[Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO;) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
[Arsénio (ug/L As) 10,0 3 3 0 100% 1 1 100%
[B (pg/l) 1,0 <05 | <05 0 100% 1 1 100%
a| (ng/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
E ﬁt B) 1,0 <03 <0,3 [} 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 <040 | <0.40 o 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — <5 <5 -- -— 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre Cu) 2,0 0,0081 | 0,0081 0 100% 1 1 100%
Créemio (ug/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,25 | <0,25 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaC03) —- <17 <17 - - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
mg/LF) 1,5 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Ma; ﬂﬂ Mg) -— <1,0 <1,0 — - 1 1 100%
Mercirio (ug/L Hg) 1,0 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
L Ni) 20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
% 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
& (mg/LCl) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
|sédio {mg/L Na) 200,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
[suifatos (mg/L 50,) 250,0 35 35 0 100% 1 1 100%

Carbono inico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal — -— - - -

|nadio|aqm 500,0 755 | 755 0 100% 1 1 100% |

|Alfa total{Ba/ L) 0,1 0,199* | 0,199* 1 0% 1 1 100%
|Beta Total(Ba/ L) 1,0 0,146 | 0,146 0 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total (mSv/anc) 01 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
[Tetrack e Triclor (ug/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
‘etracloroeteno(ug/L) = <0,5 <0,5 - 1 1 100%
tenofug/L) = <0,5 <0,5 — = 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|Benzo(b)fiuoranteno (pg/L) oy <0,010 | <0,010 e o 1 1 100%
|Benzofk)filu {ue/L) o <0,010 | <0010 = -— 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,010 | <0,010 - - 1 1 100%
indeno{1,2,3-cd)pireno(ug/L) — <0,010 | <0,010 — o 1 1 100%
[Trihal - total (ug/L): 100,0 23 23 0 100% 1 i 100%
|Cloroférmio(ug/L) - 2.3 2,3 - -— 1 1 100%
|8 férmio{ug/L) - <0,5 <0,5 — 1 1 100%
|Bromodicio (ug/L) <0,5 <0,5 2 - 1 1 100%
Dib ol tano(ug/L) = <0,5 <0,5 — e 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 05 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
|Alacloro(pg/L) 0,1 <0,025 | <0,025 — - 1 1 100%
MCPA{ug/L) 0,1 — - 1 1 100%

zona de abastecimento.

> O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigBes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fungdo da populagio e do volume de agua fornecido em cada

3 Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para
realizar analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

*Carateristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem de 4gua. N3o foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa € inferior a 0,10 mSv

Camara Municipal de Valpagos,

Presidein:Ca Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

s quatro dias do més de margo de dois mil e dezanove.




Municipio de Valpagos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE ESPINHO E MIDOES DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALn.2 4

conformidade com o Decreto-Lel n.% 306/2007, de 27 de agosto, aiterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeirse & verificacao da

4.2 TRIMESTRE 2018

qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do idor, segundo o Prog! de G lo da Qualidade da Agua [PCQA) 01 QUTUBRO a 31
p do pela dad P (ERSAR). DEZEMBRO
, %
Pardmetro {unidades) Valor P étrico (VP) Valores obtidos | M. Anses |% Cumprimento do| . Andlises (PCOA] Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP Ve Agendadas | Realizadas | peatizadas

| Escherichia coli gwmo mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes ’!IIDIJ mi) 0,0 1) 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) — 0,2 04 — 2 2 100%
|Aménio (mg/L NH,) 0,5 0 0
INGmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteraciio anormal - — 0 0
INGmero de colénias a 37 £C (N/mi) Sem alteragio anormal — - 0 0
(Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 0 0
Nitratos” (mg/L NO3) 50,0 0 0
Cor PtCo) 20,0 0 0
{Unidades pH) 26.5 e 59 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 1}
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigo} 3,0 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3,0 0 0
[Furvacso (NTU] 3,0 0 0
5,0 a [¢]
0,0 0 0
200,0 0 0
200,0 0 0
0,5 1] 0
10,0 o 0
10 0 0
0,0 3 0
10 0 0
10,0 0 0
5,0 0 0
= - it 0 0
250 0 0
50,0 0 0
2,0 0 0
50,0 0 0
3,0 0 0
it - = 0 0
0,0 0 0
15 0 a
= — — 0 0
1,0 0 a
20,0 Q 4]
10,0 Q Q
250,0 0 0
200,0 0 0
250,0 ¢} 0
Sem alteracio anormal — —_ — ——
500,0 0 0
0,1 0 1]
1,0 o] o]
0,1 0 0
10,0 0 0
- — — 0 0
- — — 0 0
0,1 0 0
m- — — D 0
- — — 0 0
- — — [+ 0
nde lu}cﬂ]plrem(pg_ll.l - -— o o] 0
Trihalometanos - total (pug/L): 100,0 0 [4]
Cloroférmio(pg/L) = = = 0 0
|Bromoférmiofug/L) e - — 0 0
|Bromodiclorometano(ug/L) — - = 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — — - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,5 - 0 0
Nadmwu 0,1 --- - 0 0
ImMcPAfpg/L) 0,1 — - 0 0

de abastecimento.

3 D numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

3 Todas as amostras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
landlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, ao

Pres e te da Cémara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

ezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




: el Vokmco CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO R—
<& NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALES DO CONCELHO DE VALPAGOS
Em conformidade com o Decreto-Lel n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 8 verificagao da| 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de andlises peribdicas na ira do idor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 OUTUBRO a 31
{PCQA) aprovado pela amuadewmmm. DEZEMBRO
2
Parimetro (unidades) Valor P; é (vP) Valores obtidos | N.# Anéhses | % Cumprimento il meaid i Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP = Agendadas | Realizadas | peyiiza

|Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinf residual {meg/L) —- 0,7 1,1 - -— 2 2 100%
laménio (mg/L NH,) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 oC (N/ml) Sem alteragio anormal ND ND - e 1 1 100%
l!_ﬁ_m de colénias a 37 #C (N/ml)} Sem alteragio 1| no ND o = 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 75 75 0 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50,0 a0 | <10 0 100% 1 1 100%
[cor (mg/L PtCa) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
|E {Unidades pH} 26.5e<9 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 252C (Factor de diluic3o) 3,0 <1 <1 [ 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
[Antiménio (ug/L 5b) 5,0 <35 | <35 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%
[Aluminio (ug/L Al) __ 2000 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200,0 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Nitrites (mg/L NO,) 05 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
|Arsénio (ug/L As) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
|8 {ue/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
a (ug/L) 0,0 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%

Boro LB) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
[Bromatos (pg/L BrO;) 10,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cidmio (pg/L Cd) 5,0 <040 | <040 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) = <5 <5 - = 1 1 100%
Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0053 | 0,0053 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
|1.2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
<17 <17 — - 1 1 100%

0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

1,5 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%

= 2,8 2,8 — = 1 1 100%

1,0 <0,20 | <020 0 100% 1 1 100%

Ni L Ni| 20,0 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10,0 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
sédio (mg/L Na) 200,0 7 7 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250,0 38 38 0 100% 1 1 100%

Carbono nico Total (mg/L €) Sem alteragdo anormal - -—- - — -

Ihuow L) 500,0 13,3 13,3 0 100% 1 1 100%
[Alfa total(Ba/ L) 0,1 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
[Beta Total(Bqg/ L) 1,0 0,06 0,06 0 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
} e Tricl (ug/L): 10,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(jg/t) <05 | <05 = = : 3 e
] ofpg/L) =E <0,5 <0,5 - = 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0,1 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
[Benzo(b)fi (ng/L) e <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
|Benzo(k)fi (pe/L) - <0,010 | <0,010 e = 1 1 100%
Banzo(ghi)perileno (ug/L) o <0,010 | <0,010 - = 1 1 100%
Indena(1,2,3-cd)pireno{ug/L) = <0,010 | <0,010 — e 1 1 100%
Trihal - total (pg/L): 100,0 0,81 0,81 0 100% 1 1 100%
|Cloroférmio(ue/L) — 0,81 0,81 — - 1 1 100%
|&: formio(pg/L) - <0,5 <0,5 - - 1 1 100%
Bromodiclor (g/L) o <0,5 <0,5 — . 1 1 100%
Dibromoch tano(ug/L) - <0,5 <0,5 --- — 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,5 <0,025 | <0,025 0 - 1 1 100%
Alacloro{ug/L) 0,1 <0,025 | <0,025 -— - 1 1 100%
MCPA(ug/L) 0,1 — - 1 1 100%

> 0 numero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislaggo em vigor, sendo fixado em fung3o da populacdo e do volume de dgua fornecido em cada

zona de abastecimento.
- Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para

realizar andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, §os quatro dias do més de marco de dois mil e dezanove.
Presidente da Cimara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpagas CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL N2 4
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALIZELOS DO CONCELHO DE VALPACOS
Ern mrefnnnldsde com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, :Itemiu pe«lo naueto-hl 15272017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagdo da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, de andlises p na s do o Progr de C lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
_aprovado pela aumﬂdade competente (ERSAR) DEZEMBRO
3 %
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | M. Anilises |% Cumprimento do| M- Andheas FCON Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP VB Agendadas | Realizadas | peatizadas

0,0 0 6* 1 50% 2 2 100%

0,0 0 15* 1 50% 2 2 100%

- <0,10 <0,10 — — 2 2 100%
0,5 0 0
Sem alteracio anormal — - 0 0
Sem alteragdo anormal - — ] 0
2500,0 0 0
50,0 0 0
20,0 0 0
26.5e 59 0 0
50,0 o 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 0
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigio) 3,0 0 0
ls:bou 252C (Factor de diluigSo) 3,0 [} 0
[Turvacdo (NTU) 4,0 0 0
Antiménio (jsg/L 5b) 5,0 0 0
Clostridium perfringens INI:I.MmI! 0,0 0 o]
luminio All 200,0 0 a
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 a
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 o]
0,0 0 0
1,0 ] 0
10,0 0 1]
5,0 0 1]
— — - 3] 4]
25,0 ] 0
50,0 o] 0
2,0 o] 0
50,0 0 0
3,0 0 0
— — -— 0 0
0,0 0 0
1,5 0 0
[Magnésio (me/L Mg) - = = 0 o
1,0 0 0
20,0 0 [
10,0 0 a
250,0 0 a
200,0 0 o]
250,0 0 a
Sem alteragio anormal — — - —
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 Q0 0
0,1 ] 0
10,0 0 0
—_ - — Q 0
— - — 0 0
0,1 Q 0
— -— — 0 0
= - = 0 0
— - — 0 0
rndam{l,z,}cd_lpireno(pﬂ) —- - — 0 0
Trihalometanas - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio(ug/L) = o = 0 )
|Bromoférmio(pg/L) - — - 0 0
B diclorometanofug/L) — — = 0 0
Dibrunmdorometnno!&y — - - 0 4]
Pesticidas — total (pug/L) 05 - 0 (4
Alacloro(ug/L) 0,1 - - 0 0
Imcralueg/L) 0,1 - S 0 0

> O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigbes estabelecidas na legislagao em vigor, sendo fixado em fungio da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
-» Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

andalises segunde os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aosjdezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presﬁelle da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




NiliTo de Vakiasae CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITALnS 4

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALONGO DO CONCELHO DE VALPAGOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 veﬁin;h da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da sgua da rede piiblica, através de andlises peridicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) 01 OUTUBRO a 31

p do pela autoridad p (ERSAR). DEZEMBRO
Pardmetro (unidades) Valor P oo p) o e R B8 Afmee 3¢ tompriions dof 0 L A0S DRSO s
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | peafizadas
|Escherichio coli (N/100 mi) 0,0 [i] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 o] 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,1 0,1 — — 1 1 100%
|aménio (me/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 7 7, - — 1 1 100%
NdGmero de colénias a 37 2C (N/ml] Sem alteracio anormal ND ND --- — 1 1 100%
|Condutividade (uS/cm a 20C) 2500,0 70 70 0 100% 1 1 100%
INitratos (mg/L NO,) 50,0 13 13 0 100% 1 1 100%
|Cor (mg/L PtCo) 20,0 2 2 0 100% 1 1 100%
{Unidades pH) 26.5 e 59 6,7 6,7 1 0% 1 1 100%
Manganés (p!ll Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 1,3 1,3 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C ]_F_amxdn diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4,0 0,8 0,9 0 100% 1 1 100%
A [ug/L Sb) 5,0 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200,0 1 1 100%
Ferro m Fe} 200,0 1 1 100%
|nitritos (me/L NO,) 0,5 1 1 100%
Arsénio 10,0 pt 1 100%
Benzeno 10 1 1 100%
a)pireno 0,0 1 1 100%
B) 1,0 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 1 1 100%
Cédmio (pg/L Cd} 5,0 1 1 100%
Clcio (mg/L Ca) - — — 1 1 100%
Chumbo [Mg/L Pb) 0,010 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50,0 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 1 1 100%
Cromio (ug/L Cr) 50,0 1 1 100%
1,2 ~ dicl (ue/) 3,0 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - - — 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F} 15 1 1 100%
|Magnésio (mg/L Mg) e = = 1 1 100%
1,0 1 1 100%
20,0 1 1 100%
10,0 1 1 100%
250,0 1 1 100%
200,0 1 1 100%
250,0 1 1 100%
Sem alteragdo anormal — - - - -

500,0 1 1 100%
0,1 1 1 100%
1,0 1 1 100%
0,1 1 1 100%
10,0 1 1 100%
— — — 1 1 100%
- - — 1 1 100%
0,1 1 1 100%
— — - 1 1 100%
— — — 1 1 100%
[Benro(ghiperileno (ug/t) = = = . ! a0k
tﬂdaﬂl}}cﬂ&ﬁg&ﬂ.} - — - 1 i 100%
[ Trihalometanos - total (ug/L): 100,0 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) — - — 1 1 100%
|Bromoférmio{ug/L) = - — 1 1 100%
Bromodicloror (ug/L) - - - it 1 100%
Dibr 1 ;,_ill.l - - - 1 1 100%
Pesticidas — total [pg/l) 0,5 - 1 1 100%
Alacloro{pg/L) 0,1 — - 1 1 100%
MCPA{pg/L) 0,1 — - 1 1 100%

de abastecimento.

- O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fung3o da populagic e do volume de dgua fornecido em cada zona

-» Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do |laboratdrio LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aos vijnte e cinco dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Pre?d;te da Cdmara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

o EDITAL n.2
Milrilcipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VARGES DO CONCELHO DE VALPACOS L

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de di bro, p deu-se 3 verificagdo da 4.° TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Progr de G o da Qualidade da Agua (PCOA) 01 QUTUBRO a 31
provado pela autoridad P (ERSAR). DEZEMBRO
2 %
Parimetro {unidades) Valor Paramétrico (VP) Yelores optics s fuﬁlm % Cumprimento do| .2 Andlises (PCQA) Andlises
Minimo | Mixi P i e Agendadas | Realizadas | pealizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (me/L) - 0,6 0,6 — — 1 1 100%
|aménio (me/L NH.) 0,5 0 0
|NGmero de colénias a 22 #C (N/ml) Sem alteracSo anormal — — 0 0
Ntimero de colénias a 37 £C (N/ml) Sem alteragio | — - 0 0
Condutividade milun a20%C) 2500,0 0 0
|Nitratos® (mg/L NO,) 50,0 0 0
Cor PtCo) 20,0 0 0
Unidades pH) 26.5es9 0 Q
Ma Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 0
Cheiro a 25¢C (Factor de diluiggo) 30 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluic8o) 30 0 0
‘urvagio (NTU) 4,0 0 0
Antiménio (ug/t Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfr (N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200,0 0 0
Ferro Fe] 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
As) 10,0 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
|8enzofa)pirenc {ug/L) 0,0 0 0
|Bore (meg/L B) 1,0 0 0
|Bromatos (g/L BrO.) 10,0 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - — 0 [1]
Chumbo (/L Pb) 250 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 a
Cobre (mg/L Cu) 20 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 30 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3} = = - 0 0
IE&_WW (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 15 0 0
- - - 0 0
1,0 Q 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 o] 0
250,0 0 0
|carbono Orgénico Total (mg/Lc) Sem alteracdo anormal — — = =
|Radgo (Bq/ L) 500,0 0 0
|alpha total(Bg/ L) 0,1 0 0
[Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0
[Dose Indicativa Total {mSv/yr) 01 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno !H!“',: 10,0 0 a
[Tetracloroeteno(pg/L) — - - 0 [¢]
Tricl - - — 0 0
|Hidrocarb Arométicos Policiclicos (ug/L): 01 0 0
Benzo{b}fluoranteno (ug/L) = — — 0 0
[Benzo{k}fiuoranteno {pa/L) — - — 0 0
i leno ) - - — 0 0
Indeno{1,2 nol ) — - — 0 0
Trihal - total (ug/L): 100,0 i 0
Cloroférmio{ug/L) = = = 0 0
I formiolyg/L) = ey = 5 F
|e: dich {ng/L) - - — 0 0
Dibromoc [pe/i) = e - 0 0
Pesticidas -~ total (ug/L) 05 - 0 0
Alacloro{pg/L] 0,1 - - 0 0
mMcPA[pg/L) 0,1 — - Q 1]

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagio em vigor, sendo fixado em fun¢do da populagdo e do volume de dgua fornecide em cada zona

de abastecimento.
— Todas as amastras sao recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

ali do os requisitos de qualidade estabelecidos na legislacdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aogldezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presiper[;:icémara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




o o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y
y Monicipio de:Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VEIGA DO LILA NO CONCELHO DE VALPAGOS EQMAL RS 4
p T
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da 4gua da rede piblica, através de anélises periédicas na ira do idor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) | 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
. %
Parmetro (unidades) Valor Paramétricn (vP) | mioresSbtides | Me Anslises |5 Cumprimentodo] Wt Andlses PCON § | o,
Minimo | Maximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | peatizadas
|Escherichia coli (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
{Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
[ i residual Imsﬂ.} -— 0,7 0,7 -— — 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Sem alteragio anormal ND ND — — 1 1 100% |
Sem alteragdo anormal ND ND — — 1 1 100%
2500,0 54 54 0 100% 1 1 100%
50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
26.5 e 59 6,0* 6,0 1 0% 1 1 100%
M, &s [pg/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <1,0 <1,0 [¢] 100% '] 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 252C [Fmr de diluig3o) 3,0 <1 <1 0 100% 1 & 100%
[Turvaciio (NTU) 4,0 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 0
Clostridium perfringens {N/100mi} 0,0 0 [
inio_(ug/t Al) 200,0 1] 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
10,0 0 0
1,0 0 a
0,0 0 0
1,0 0 0
10,0 0 o]
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 0 ¢}
Cilcio (mg/L Ca) - - — 0 0
Chumbo [pg/L Pb) 25,0 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr} 50,0 1] 0
1,2 - dicloroetano (ug/) 3,0 0 0
|Dureza total [mg/L CaC03) - = - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
rﬂum {me/LF) 1,5 ] 0
|Magnésio ( - - - 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 4] ]
250,0 0 0
200,0 0 0
250,0 0 o]
C) Sem alteragdo anormal — - — —_
500,0 0 0
0,1 0 0
1,0 0 0
cativa Total [mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno : 10,0 0 0
— e - 0 0
—_ == — Q0 0
0,1 0 0
= L = 0 0
- — — 0 0
- — — 0 0
— — — 0 0
100,0 0 0
Cloroférmio(ug/L) - - = 0 0
|Bromoférmio{ug/L) - — = 0 0
[Bromodici (pe/t) - - — 0 0
Dib cl mehmlE!L] s o s 0 0
Pesticidas - total (pg/L} 0,5 - [4] 0
[Alaclorofug/L) 01 - - 0 0
IMCPA{ug/L) 0,1 - - 0 [}
- O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em funcdo da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
-» Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

anélises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legistagdo em vigor.
* Caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da dgua. N3o foram tomadas medidas por n3o haver risco para a satde publica.

Camara Municipal de Valpagos, aos Wte e dois dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.

Presidgnte da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpagos CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 4
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VILARINHO DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da 4.2 TRIMESTRF 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na ira do dor, do o Progr de Ci lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
%
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | n.# Anslises [% Cumprimento do| M2 Andlises (PCOA) I
Minimo | Méximo | Superiores VP e Agendadas | Realizadas | peatizadas

| Escherichia coli (N/100 ml 0,0 a 0 o 100% 1 1 100%

Bactérias ﬁoﬂhm]‘l_ﬂﬂﬂ ml) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

i idual () - 0,3 0,3 —_ — i 1 100%
05 0 0
Sem alteragio anormal — — a 0
Sem alteragdo anormal - — 0 0
2500,0 o] 0
50,0 0 0
20,0 0 0
26.5 e 59 0 0
ma Mn) 50,0 0 0
|Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 0 0
[Cheiro a 25°C [Factor de dilui¢5o) 3,0 0 0
Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3,0 0 [
urvagho (NTU) 4,0 0 0
5,0 ] 0
0,0 ] 0
200,0 4] 0
200,0 0 0
0,5 o] 0
10,0 o] 0
1,0 0 0
0,0 0 0
10 0 a
10,0 0 a
5,0 [4] o]
s E —. 0 [¢]
25,0 0 0
50,0 Q 0
2,0 ] 0
50,0 0 0
3,0 0 0
— — - 0 0
0,0 0 0
1,5 0 0
— - — 0 0
1,0 [ 0
20,0 0 0
10,0 0 a
250,0 0 o]
200,0 0 0
250,0 0 0
Sem alteragdo ancrmal - — — =
500,0 a o
0,1 Q 0
1,0 o] 0
0,1 o] 0
10,0 0 0
— - — 0 0
- - - [ 0
0,1 0 [{
- - - 0 0
— - — 0 0
- - — 0 0
3 - — - 0 0
rihalometanos - total (ug/L): 100,0 Q 0
| Cloroférmioly - — - Q o
IBrumoiéunlom‘_Iu — - - 0 0
B diclorometanofug/L) - — - 0 0
Dib cloro [pg/L) — - - 0 0
Pesticidas - total (pe/L) 05 3 0 0
|Alacloro(pg/L) 0,1 — - 0 0
MCPA[ug/L) 0,1 - - 0

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposi¢des estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fun¢do da populagao e do volume de dgua fornecido em cada zona

de abastecimento.
-» Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados de laboratdrio LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar

anélises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

Camara Municipal de Valpagos, aos,dezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.
Presidepte da Cdmara,

)

Dr. Amilcar Castro de Almeida




o CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
Municipio de Valpagos NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VILARTAO DO CONCELHO DE VALPACOS EDfALNS 4
Em e'mmnidade com o Decreto-lei n.2 Boslm, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagioda| 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de anélises periédicas na ira do idor, segundo o Prog de C lo da Qualidade da Agua 01 OUTUBROC a 31
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
2
Pardmetro (unidades) Valor Parsmétricn (VP) fmameooaos | W2 Andiises | % Cumprimento | N2 Anlises (PCOA} | 0
Minimo | Méxima | superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | poaiizadas

Escherichia coli {Nf100 ml) .. 00 0 0 0 100% 1 1 100%

|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

|pesinfetante residual (mg/L) — 0,8 0,8 - — 1 1 100%

[aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%

ING de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragio anormal | ND ND — — 1 1 100%

[Nl.‘lrnero de colbnias a 37 2C (N/ml) Sem aiteragdo anormal ND ND — — 1 1 100%

|Condutividade {uS/cm a 202C) 2500,0 68 68 0 100% 1 1 100%

[Nitratos (mg/L NO,) 50,0 11 11 0 100% 1 1 100%

|cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%

|pH (Unidades pH) 26.5e <9 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%

|Manganés (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%

|Oxidabilidade (mg/L O;) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%

[Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%

|sabor a 25¢C (Factor de diluicio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%

[Turvagdo (NTU) 4,0 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Antiménio (jg/L Sb) 5,0 0 0
luminio (ug/L Al) 200,0 0 0
|Ferro (1g/L Fe) 200,0 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
|Arsénio (ug/L As) 10,0 0 0
Ie (/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,0 0 0
(: 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0
[Cédmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
[Calcio (mg/L Ca) — —— - 0 0
bo (pg/L Pb) 25,0 0 0
[Cianetos {ug/L CN) 50,0 0 0
{Cobre lmgl. Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50,0 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) --- - -— 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0,0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0
|Magnésio (me/L Mg) - = - 0 0
[Mercirio (ug/L He) 1,0 0 0
[Niguel (pg/L Ni) 20,0 0 0
|selénio (pg/L Se) 10,0 0 0
[Cloretos {mg/L CI) 250,0 0 0
Egio {mg/L Na) 200,0 0 0
ifatos (mg/L SO,) 250,0 0 0
[Carbono Orgdnico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - —
Raddo L) 500,0 0 0
Evﬁa total(Bg/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bq/ L) 1,0 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
etracl e Tricl (ue/L): 10,0 0 0
Tetracl (ug/L) == =3 ) 0 0
Trich (pg/L) - - —_ 0 0
[Hid rbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
|Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - — = 0 0
|Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — — = 0 0
|Benzolghi)perileno (ug/L) — — e 0 0
lIndeno(1,2,3-cd)pirenofug/L) = = = 0 0
Trihal - total (pg/L): 100,0 0 0
iCloroférmio{ug/L) — — — 0 0
|Bromoférmio{ug/L) - - - 0 0
Is dicl no(ug/L) — — - 0 0
[Dib: 1 {1g/L) — — — 0 0
|Pesticidas - total (pa/L) 0,5 - 0 0
|Alacloro{pg/L) 0,1 = - 0 0
MCPA(ug/L) 0,1 0 0

=» O nimero de andlises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fungio da populagio e do volume de dgua fornecido em cada
- Todas as amostras sdo recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para

Camara Municipal de Valpacgos, aos quatro dias do més de marg¢o de dois mil e dezanove.
Presidente da Camara,

.“M%p

Dr. Amilcar Castro de Almeida




Municipio de Valpagos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ZEBRAS DO CONCELHO DE VALPACOS

EDITALn.® 4

Emnfum\fdm!c com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se  verificagio da

4.2 TRIMESTRE 2018

qualidade da dgua da rede pablica, através de anélises periddicas na torneira do dor, segundo o P de C lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
P do pela dad P {ERSAR). DEZEMBRO
P PCOA) %
Parimetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidas | 2 Ansltses % Cumprimento do] W1 Andhaes Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP ve Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichio cofi (N/100 ml) 0,0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes [N/100 ml) 0,0 [¢] 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) ES 0,2 1 = - 2 2 100%
|Aménio (me/L NH.) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
INimero de colénias a 22 2C (N/mi Sem alteragdo anormal ND ND — - 1 1 100%
INGUmero de colénias a 37 2C (N/ml Sem alteragdo anormal ND ND — — 1 1 100%
ividade (uS/em a 202C) 2500,0 110 110 0 100% 1 1 100%
|Nitratos {mg/L NO,) 50,0 18 18 0 100% 1 1 100%
,Cor {mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
H (Unidades pH) 26.5e 59 6,3* 5,3* 1 0% 1 1 100%
[Manganés (jig/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5,0 <1,0 <1,0 [ 100% 1 1 100%
Cheiro a 257C (Factor de diluig5o) 3,0 <1 <1 [ 100% 1 1 100%
Sabor a 250C (Factor de diluigio) 30 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4,0 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
[Antiménio (pg/L Sb) 5,0 0 )
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio (ug/L Al} 200,0 0 [
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 a
|Nitrites (mg/L NO,) 05 0 0
nio As) 10,0 0 0
B: (1g/) 1,0 0 0
|Benzo(ajpirenc (ug/L) 0,0 0 0
|Boro (me/t B) 10 0 0
|Bromatos (ug/i BrO;) 10,0 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) - — — 0 0
Chumbo (pg/L Ph) 25,0 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50,0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 ] 1]
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 30 0 0
- — - 0 0
0,0 [ 0
15 0 0
- -— — 0 0
10 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
250,0 0 0
200,0 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250,0 0 0
Carbono Organico Total ]mﬂ ) Sem alteragdo anormal —— — —_ —
|Raddo [Bq/ L) 500,0 0 0
|Alpha total(8g/ L) 0,1 0 0
|Beta Total(Bg/ L) 1,0 0 0
Dase Indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10,0 0 0
| Tetracloroeteno(ug/L) - - - 0 0
Tricloroete == - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,1 0 0
|Benzo(bjfl (pg/L) = e - 0 0
|Benzofk)fluorantenc {ue/L) — — — 0 0
[Benzolghijperiien {ug/1) = = = 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — - - 0 0
Trihal - total (ug/L): 100,0 0 0
Cloroférmio{ug/t) - — = 0 )
|Bromoférmiofug/L) - — - 0 o
|Bromodiciorometanafpg/L) - — — [ 0
b lor (/L) - — - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 05 - [ 0
Alacloro(pg/L) 0,1 — - ] 0
|MCPA[ug/L) 0,1 0 0

de abastecimento.

3 O numero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legistagdo em vigor, sendo fixado em fun¢3o da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

> Todas as amostras sdo recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
analises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislagdo em vigor.

* Caracteristicas naturais (hidrogealdgicas) da origem da dgua. Nio foram tomadas medidas por n3o haver risco para a sadde publica.

Presi Dente da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aos vinte e dois dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




it fisbamens CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ECITALE
: NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VILELA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verlTkagﬁu da 4.2 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periédicas na ira do ids g of deC lo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). DEZEMBRO
%
Pardmetro {unidades) Valor P: étrico (VP} Jue e sruess TIRE RSN hiamo ko) N MPeor OON Andlises
Minimo | Méximo | Superiores VP VP Agendadas | Realizadas | peajizadas

|Escherichia coli (N/100 mi) 0,0 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes [N/100 ml) 0,0 [ 0 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (; - 0,7 0,7 — — 1 1 100%
|aménio (mg/L NH.) 0,5 0 0
|NGimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal — — 0 0
|Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal - i 0 0
[Condutividade (1$/cm a 202C) 2500,0 0 0
[Nitratos® (me/L NO,) 50,0 0 0
Cor 'L PtCo) 20,0 0 0
Unidades pH) 265e59 0 1]
Mn) 50,0 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5,0 0 0
Cheiro a 259C (Factor de diluiglio) 3,0 a [t}
Sabor a 252C (Factor de dil 3,0 0 0
Turvagho (NTU} 4,0 Q 0
Antiménio (ug/L Sb) 50 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0
Aluminio {pg/i Al) 200,0 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0
|Nitritos (mg/L NO;) 0,5 0 0
|Arsénio {ug/L As) 10,0 0 0
|Benzeno (pg/t) 1,0 0 0
|Benzofa)pirena 0,0 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 0 0
|Bromatos (ug/L BrO.) 10,0 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Célcio Ca) (= — = 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25,0 0 0
ICianetos !‘B_ll CN) 50,0 Q 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 [} 0
(Crémio (pg/t Cr) 50,0 0 0
= dicloroetano 3,0 Q 0
Dureza total €aco3) — — — 0 0
0,0 0 0
1,5 0 0
- - — 0 0
1,0 0 0
20,0 0 0
10,0 0 0
(Cloretos ) 250,0 0 0
|56dI° [mg/L Na} 200,0 0 0
|sulfatos (mg/t 50,) 250,0 0 0
[carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - — -
|Radiio (Ba/ L) 500,0 [ 0
{Alpha total(Bq/ L) 01 0 0
|Beta Total(Ba/ L) 1,0 0 0
|Dose indicativa Total (mSv/yr) 0,1 0 0
T o e Tricl (nefL): 10,0 0 ]
Tetracl (me/L) — — — 0 0
Tricl olpg/t] - — - 0 0
Hidrocarb A os Policiclicos (ug/L): 01 0 0
|Benzo(b}fi (pe/t) = = = o 0
[Benzofijf lug/L) — — - 0 0
Bei {ug/t) = - - 0 ¢}
Inde: ire L) - - - 0 o
T - total [pg/L): 100,0 0 0
|Cloroférmiolpug/t) = = e a 0
|Bromotérmio(ug/L) — — = 0 0
|Bromodiclorometanofug/L) — — — 0 0
|oib cl (ug/t) - — = 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 0,5 - 0 0
|alacloro(pg/L) 0,1 = 3 0 o
MCPA[pg/L) 0,1 — 3 0 0

de abastecimento.

> O numero de analises efetuadas cumpre com as disposicdes estabelecidas na legislagdo em vigor, sendo fixado em fung3o da populagio e do volume de dgua fornecido em cada zona

- Todas as amostras sio recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratério Pré-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
andlises segundo os requisitos de qualidade estabelecidos na legislacdo em vigor.

Presiﬁemﬁmara,
)

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpagos, aosjdezoito dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




e — CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO P T
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DO CONCELHO DE VALPACOS
Em conformidade com 6 Decreto-Lel . 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel 152/2017, de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagao da 4. TRIMESTRE 2018
qualidade da &gua da rede puiblica, através de anilises periédicas na torneira do idor, segundo o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 01 OUTUBRO a 31
rovado autoridade com 5 DEZEMBRO
<1 %
Parimetro (unidades) ¥ okor Pariimétricq (VP) | TESROCTY LS NG [ Clig 3 Bl Lo F AN
i axi P bt it Agendadas | Realizadas | peglizadas
|Escherichia coll (N/100 ml) 00 0 0 [ 100% 1 1 100%
|m¢m coliformes (N/100 ml) 0,0 0 0 2 -100% 1 1 100%
Desinfi residual (mgu — 0,7 0,7 — — 1 1 100%
|aménio (mg/L NH,) 05 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
[mimem de coldnias a 22 2C (N/mi) Sem alteragio anormal ND ND — — 1 1 100%
Niimero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alteracio anormal ND ND — —_— 1 1 100%
[Condutividade (uS/cm a 202C) 2500,0 64 64 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50,0 10 10 a 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20,0 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Iﬁ (Unidades pH) 26.5e 59 71 7.1 a 100% 1 1 100%
[Manganés (ug/L Mn) 50,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0.} 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
lslbor a 252C (Factor de diluigio) 3,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagio (NTU) 4,0 <0,50 | <050 [ 100% 1 1 100%
& énio (ug/L Sh) 5,0 0 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0,0 0 0 0
[Aluminio (ug/L Al) 200,0 0 [} Q
Ferro (ug/L Fe) 200,0 0 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 i} 0 0
Arsénio (ug/L As) 10,0 0 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 0 0 0
|Benzofa)pireno (ug/L} 0.0 0 0 0
Im {mg/LB) 1,0 0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10,0 0 0 0
Cadmio (ug/t Cd) 5,0 0 0 4]
Célcio (mg/L Ca) — — — 0 0
(Chumbo (Mg/L Pb) 0,010 0 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50,0 0 0 0
Cobre (mg/L Cu) 20 0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50,0 0 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 0 0 0
|Dureza total (mg/L CaC03) - — 0 o
|Enterococos (N/100 mL} 0,0 0 0
| (mg/LF) 15 o o
|Magnésio (me/L Mg) - = = 0 0
[Mercirio (ug/L Hg) 1,0 0 0 0
|Niquel (pg/L Ni) 20,0 0 0 0
Iselénio (ug/L Se) 10,0 0 0 [
|Cloretos (mg/L 1) 250,0 [} 0 0
|sédio (mg/tL Na) 200,0 0 [ 0
|sulfatos (mg/L 50,) 2500 0 o o
|carbono Orginico Total {mg/L €) Sem alteracio anormal 5 - i - -
|Rad3o (Ba/ L) 500,0 0 0 0
|aifa total(Ba/ L) 0.1 0 0 0
|Beta Total{Ba/ L) 1,0 0 0 0
|pose indicativa Total (mSv/yr) 0,1 [ 0 0
Tetracl eTri (ue/L): 10,0 0 [ 0
Tetrach (ug/L) -— = — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) — — — 0 0
[Fidrocaro dticos Policidicos (ug/L): 0.1 ° - -
|Benzo(bjfiuoranteno (ug/L) — — — 0 0
|e fluoranteno (ug/L) = = = 0 0
|Benzolghi}perileno {ug/L) = = - 0 0
jIndeno(1,2,3-cd)pirenolug/L) = = oo 9 0
Te - total {pug/L): 100,0 o Q 0
Cloroférmio(ug/t) = - — 0 0
Bromofbrmio{ug/L) - — -— 0 0
B dicl (ug/L) e e — 0 2
Dib i (pg/L) = - — 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,5 o - 0 0
| Alaclorofpg/L) 0,1 — - 0 0
MCPA{ug/L) 0,1 — - 0 [

de abastecimento.

-» O nimero de analises efetuadas cumpre com as disposigdes estabelecidas na legislacio em vigor, sendo fixado em fungio da populagdo e do volume de dgua fornecido em cada zona

- Todas as amostras s3o recolhidas e analisadas por técnicos credenciados do laboratério LPQ - Laboratdério Pra-Qualidade, Lda., estando este devidamente acreditado para realizar
ali do os requisitos de qualidade estabelecidos na legisla¢do em vigor.

Prespe te da Camara,

Dr. Amilcar Castro de Almeida

Camara Municipal de Valpacos, aos vipte e cinco dias do més de fevereiro de dois mil e dezanove.




